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RESUMEN 
El presente informe tiene por finalidad brindar lineamientos sobre las clases de 
equipos, especificaciones · técnicas, conexiones eléctricas y pruebas 
individuales (SAT) aplicadas a cada uno de los equipos de patio que conforman 
una Subestación de Energía en Alta y Extra-Alta Tensión, equipos tales como: 
Interruptores de Potencia, Seccionadores, Transformador de Tensión, 
Transformador de Corriente y Pararrayos. Con esto se facilitará el acceso de 
información de las normas internacionales (ANSI, lEC, IEEE), ya que el acceso 
a estas normas es limitado debido al elevado precio y carácter confidencial de 
las empresas del sector eléctrico. Se tomaron como muestra los equipos 
instalados en la Subestación Chimbote Nueva 500/220 kV, los cuales fueron 
sometidos a pruebas en sitio bajo diferentes condiciones de temperatura y 
humedad relativa, de esta manera se analizaron el comportamiento de los 
valores obtenidos respecto a estas variables. La prueba en común que tienen 
todos los equipos indicados es la medición de resistencia de aislamiento, en la 
cual se obtuvieron los siguientes valores mínimos: interruptor (161.7 GO), 
seccionador semipantógrafo (137.3 GO), seccionador de doble apertura (281.7 
GO), transformador de corriente (20.3 GO), transformador de tensión (14.4 GO) 
y pararrayo (182.3 GO), esta prueba al igual que las demás pruebas que 
forman parte del presente informe, cumplen con las normas internacionales 
antes mencionadas, garantizando que los equipos se encuentran aptos para la 
puesta en servicio de una Subestación de Energía de Alta y Extra-Alta Tensión. 
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ABSTRACT 
The formless present has for purpose offer limits on the classes of equipment, 
technical specifications, electrical connections and individual tests (SAT) 
applied to each of the equipment of court who shape a Substation of Energy in 
High and Extra-high Tension, such equipment as: Switches of Power, 
Disconnectors, Voltage Transformar, Current Transformar and Arrester. With 
this information access of international standards (ANSI, lEC, IEEE), since the 
access to these procedure is limited due to the high price and confidential 
character of the companies of the electrical sector. They took as it shows the 
installed teams in the Chimbote Nueva 500/220 kV substation, which were 
subjected to proofs in different low place conditions of temperatura and relative 
humidity, of this way analyzed the behavior of the values obtained with regard 
to these variables. The test in common with all the teams indicated is the 
measurement of insulation resistance, in which the following mínimum values 
were obtained: switch (161. 7 GO) , semi pantograph disconnect (137.3 GO), 
double-break disconnect (281.7 GO), current transformar (20.3 GO), voltage 
transformar (14.4 GO) and arrester (182.3 GO), this test like the other tests that 
are part of this report, comply with the international standards mentioned above, 
ensuring that the equipment is are suitable for the commissioning of Substation 
Energy High and Extra - High Voltage. 
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l. INTRODUCCIÓN 
Actualmente la demanda energética va en aumento y el acceso a la 
información a detalle es limitado en lo que concierna a lineamientos para 
pruebas individuales de equipos de patio, para la puesta en servicio de una 
subastación de energía en alta y extra-alta tensión. Es por ello que se 
pretende presentar lineamientos y analizar los parámetros que influyen de 
manera determinante en los resultados de éstas pruebas; esta información 
es necesaria para cumplir con los procedimientos técnicos del COES (PR-
20), garantizando la confiabilidad del Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional (SEIN), en la eficiencia de los diversos procesos de transformación 
de la energía eléctrica: generación, transmisión y distribución; así como 
también de sus servicios secundarios tales como: controles, protecciones, 
telecomunicaciones y Teleprotecciones. 
1.1 NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El trabajo experimental se realizó en la S.E. Chimbote Nueva (proyecto 
denominado: Zapallal - Trujillo 220/500 KV) en el Distrito de Cambio 
Puente, carretera Chimbote- Huallanca Km 925, Provincia del Santa, 
Perú, en el año 2012. 
1.2ANTECEDENTES 
Para poner en servicio cualquier Subastación de Potencia, tener un 
correcto funcionamiento y garantizar el buen estado en cualquier 
condición de operación de los equipos involucrados en ella, es 
indispensable testificar que se cumplan de manera exitosa las pruebas 
de aceptación en sitio "SAT" (García C. Gheidy P., 1997). 
Luego de ejecutar el montaje de los equipos de alta tensión, se deben 
realizar las pruebas individuales en sitio con el fin de verificar si los 
equipos sufrieron algún daño durante su etapa de transporte y/o 
montaje y su ensamble ha sido el definido por el fabricante. Además 
para la ejecución de pruebas individuales se debe contar con equipos 
que permitan un control adecuado de las variables eléctricas, equipos 
que poseen buena precisión y que su calibración sea emitida por un 
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laboratorio certificado de acuerdo con normas internacionales (Mejía 
Villegas S.A., 1989). 
Las pruebas de los equipos eléctricos tienen como fin verificar las 
condiciones en que estos se encuentran. Sirven para mantener la 
confiabilidad y continuidad del servicio eléctrico (Megger, 2006). 
1.3FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo garantizamos que los equipos de patio se encuentren aptos, 
para la puesta en servicio de una subestación de energía en alta y 
extra-alta tensión? 
1.4HIPÓTESIS 
Siguiendo los lineamientos en las pruebas individuales de equipos de 
patio, garantizamos que los resultados obtenidos serán satisfactorios; 
cumpliendo con lo requerido en ias normas internacionales (ANSI, IEEE, 
lEC), por lo tanto los equipos estarán aptos para la puesta en servicio 
de una subestación de energía en alta y extra-alta tensión. 
1.50BJETIVOS 
1.5.1 Objetivo Generai 
• Presentar los lineamientos en pruebas individuales de equipos de 
patio, para la puesta en servicio de una subestación de energía en 
alta y extra-alta tensión. 
1.5.2 Objetivos Específicos 
• Presentar a detalle las características y pruebas individuales (SAT) 
realizadas a cada equipo de patio de alta y extra-alta tensión 
(interruptor, seccionador, transformador de corriente, transformador 
de tensión y pararrayos). 
• Presentar instructivo de puntos de conexión .oara la realizar las 
pruebas individuales (SAT) en cada equipo de patio de alta y extra-
alta tensión. 
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• Determinar y cuantificar los valores de las variables que influyen en 
los resultados de las pruebas individuales de equipos de patio 
realizados en campo. 
• Analizar e interpretar los resultados obtenidos y citar 
recomendaciones a tener en cuenta, durante la realización de estas 
pruebas. 
• Mediante el método inductivo y gráfico generalizar el comportamiento 
de los parámetros en cada equipo de patio de una Subastación 
Eléctrica en Alta y Extra-alta tensión, respecto a la temperatura y 
humedad relativa del medio ambiente. 
1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
Esta investigación es importante porque busca presentar los 
lineamientos en pruebas individuales en equipos de patio, determinar y 
cuantificar las variables que influyen en el resultado de dichas pruebas. 
A su vez, se obtendrá información muy importante, la cual tiene acceso 
limitado por su alto precio y porque es reservado por las empresas del 
sector eléctrico. Dicha información es relevante para futuras 
investigaciones y aplicaciones en pruebas individuales y funcionales de 
equipos primarios y secundarios, garantizando la confiabilidad en la 
puesta en servicio en subastaciones de energía de alta y extra-alta 
tensión. 
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11. MARCO TEÓRICO 
2.1 PRUEBAS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS 
Tienen como fin verificar las condiciones en que éstos se encuentran y 
sirven para mantener la confiabilidad y continuidad del servicio 
eléctrico. Las pruebas eléctricas se denominan según el equipo y lugar 
donde éstas se realicen. 
2.1.1 TIPOS DE PRUEBAS 
2.1.1.1 Pruebas de Aceptación en Fábrica (FAT): tienen como 
objeto verificar las características, condiciones de 
operación y la calidad de fabricación del equipo antes 
de ser entregados al cliente. Pueden ser supervisadas 
por el cliente. 
2.1.1.2 Pruebas de Aceptación en Sitio (SAT): conocidas 
como las pruebas de las pruebas. Se realizan sobre 
equipos nuevos después de ser instalados y antes de 
ser energizados, también se debe efectuar en todo 
equipo que ha sido intervenido para realizar 
reparaciones mayores. Tienen como objeto lo siguiente: 
Verificar que el equipo cumple con lo especificado, 
establecer referencias para pruebas futuras y determinar 
si la instalación del equipo es la correcta. 
2.1.1.3 Pruebas de Mantenimiento Predictivo: se ejecuta en 
intervalos regulares durante la vida útil del equipo. Su 
objetivo consiste en verificar si un equipo se encuentra 
en condiciones de operación adecuadas y detectar a 
tiempo fallas que pudieran afectar esta situación. 
2.1.1.4 Pruebas Especiales de Mantenimiento: se realizan 
cuando existen sospechas o certeza de que el equipo 
se encuentra en problemas. También se ejecutan sobre 
equipos sometidos a condiciones extremas. 
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2.1.1.5 Pruebas de Corriente Continua: como su nombre lo 
indica, son pruebas que se realizan aplicando voltaje o 
corriente continua (OC). Entre estas pruebas se pueden 
mencionar: Pruebas de alto potencial, pruebas de 
resistencia de aislamiento y pruebas de medición de 
resistencias. 
2.1.1.6 Pruebas de Corriente Alterna: son pruebas que con 
excepción a la de alto potencial AC, producen esfuerzos 
eléctricos similares a los existentes bajo condiciones de 
operación del equipo. Entre este tipo de pruebas 
podemos mencionar: Pruebas de Alto Potencial, 
pruebas de factor de potencia, pruebas de relación de 
transformación y pruebas de análisis de respuesta en 
frecuencia: FRA 
2.1.1. 7 Pruebas Destructivas: son del tipo en el cual se 
aplica voltaje o corriente hasta que el sujeto bajo prueba 
falle. Conducidas con el propósito de establecer la 
robustez de cierto diseño; se toma nota del nivel de 
energía bajo el cual el equipo llegó a fallar. 
2.1.1.8 Pruebas No Destructivas: generalmente se efectúan a 
niveles de voltaje bajos donde el equipo bajo prueba 
rara vez resulta dañado. 
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2.2 EQUIPOS DE PATIO DE ALTA TENSIÓN 
2.2.11NTERRUPTORES DE POTENCIA 
Los interruptores automáticos son dispositivos mecánicos de 
interrupción capaces de conducir, interrumpir y establecer corrientes en 
condiciones normales, así como de conducir durante un tiempo 
especificado, interrumpir y establecer corrientes en condiciones 
anormales, como son las de cortocircuito. Su función básica es 
conectar o desconectar de un sistema o circuito energizado líneas de 
transmisión, transformadores, reactores o barraje. 
2.2.1.1 TIPOS PRINCIPALES 
Los interruptores se pueden agrupar con base en diferentes 
criterios como son: el nivel de tensión, el sitio de instalación y las 
características de diseño externo. Sin embargo, los criterios de 
clasificación más importantes son el medio y el mecanismo de 
operación para la interrupción de la corriente. 
2.2.1.1.1 Según el Tipo de Instalación 
Pueden ser utilizados en instalaciones interiores o exteriores. 
La única diferencia entre ambos es la estructura exterior o los 
compartimientos que los contienen. La parte interna activa, las 
cámaras de extinción y los mecanismos de operación, en 
muchos casos, son los mismos. 
2.2.1.1.2 Según el Diseño Externo 
2.2.1.1.2.1 Interruptores de Tanque Muerto 
Consiste en un tanque a potencial de tierra 
(compartimiento aterrizado) que contiene el medio de 
interrupción y a través de cuya tapa pasan aisladores o 
bujes de porcelana para conectarse al circuito de alta 
tensión. 
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Fig. 1 Interruptor de Tanque Muerto 
Fuente: Mejia, V. (2003).Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
2.2.1.1.2.2 Interruptores de Tanque Vivo 
El dispositivo de interrupción está en tanques de diámetro 
pequeño denominados polos, los cuales se ubican sobre 
soportes aislantes; los polos se conectan directamente al 
circuito de alta tensión, por lo tanto, están a un potencial 
superior al de tierra (comportamiento sin aterrizar). 
Fig. 2 Interruptor de Tanque Vivo 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
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2.2.1.1.3 Según el Medio de Interrupción 
2.2.1.1.3.1 1 nterruptores de Aceite 
Se utilizan aceites nafténicos derivados del petróleo que 
han sido cuidadosamente refinados para evitar sedimento 
o corrosión que pueda producir sulfuro u otros 
contaminantes. El aceite resultante se identifica como 
aceite de transformador tipo 1 0-C, el cual presenta una 
excelente resistencia dieléctrica, una buena conductividad 
térmica y una alta capacidad térmica. Estos interruptores 
ya no se utilizan debido a la aparición de los interruptores 
de SFs. 
2.2.1.1.3.2 Interruptores de Aire Comprimido 
El interruptor de aire hasta la aparición del interruptor de 
SFs fue el que operó más satisfactoriamente a altas 
tensiones. Con el desarrollo de este interruptor se eliminó 
el riesgo de explosión de los interruptores de aceite. Las 
desventajas básicamente son el alto costo de las 
instalaciones neumáticas y el mantenimiento frecuente 
que requieren debido al gran número de válvulas y 
equipos de compresión, además, del fuerte ruido que se 
produce en la operación del equipo debido a las altas 
presiones a las que se encuentra sometido el aire. 
También dejaron de ser utilizados con la aparición de los 
interruptores en SFs. 
2.2.1.1.3.3 Interruptores de Hexafloururo de Azufre 
Las propiedades químicas del SFs lo hacen un medio 
excelente de aislamiento y enfriamiento del arco eléctrico. 
En su relativa corta existencia ya dominan el mercado de 
los interruptores de alta tensión y en ese proceso han 
hecho obsoletas las tecnologías del aceite y del aire 
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comprimido. Los interruptores de SFs se fabrican tanto del 
tipo de tanque vivo como de tanque muerto. 
2.2.1.1.4 Según el Mecanismo de Operación 
Es el dispositivo que, por medio de energía almacenada, 
acciona el interruptor ya sea para abrirlo o cerrarlo. La energía 
que almacena debe ser suficiente para efectuar las secuencias 
de operación requeridas por el sistema. 
2.2.1.1.4.1 Resortes 
En estos mecanismos la energía se almacena cargando 
resortes, tanto para la apertura como para el cierre del 
interruptor. Su principal ventaja es que al efectuarse la 
operación de cierre del interruptor se carga el resorte de 
apertura, asegurándose así siempre el disparo del 
interruptor. El resorte de cierre es recargado mediante un 
motor; también es posible recargar manualmente el 
resorte de cierre en caso de indisponibilidad del motor por 
medio de una volante que se suministra con el equipo. 
Se utiliza para interruptores hasta 245 kV debido a que es 
mucho más económico y requiere un menor 
mantenimiento. 
2.2.1.1.4.2 Neumático 
La energía se almacena en forma de aire comprimido. Se 
usa en interruptores de aire comprimido con el objeto de 
aprovechar el aire presurizado utilizado para la extinción 
del arco; sin embargo no se limita a estos interruptores, 
éste se utiliza también para operar interruptores de aceite 
y de SFs. 
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2.2.1.1.4.3 Hidráulico 
Este tipo de mecanismo opera con base en la presión de 
aceite y se utiliza cuando se requieren tiempos de 
operación muy cortos debido a su rápida reacción. 
2.2.1.1.4.4 Hexafloururo de Azufre (SFs) 
El interruptor utiliza su propio gas aislante SFs bajo 
presión como acumulador de energía para la maniobra. 
2.2.1.2 ACCESORIOS 
2.2.1.2.1 Dispositivos para Igualar Tensiones 
Una mejor distribución de tensiones entre los contactos en 
serie en las cámaras de extinción se obtiene mediante el uso 
de condensadores en paralelo con los contactos, cuyo uso 
puede garantizar desviaciones máximas de 4% o 5% de la 
tensión idealmente aplicada a cada cámara después de la 
apertura de una falla a tierra. La introducción en el circuito de 
resistencias de apertura y cierre en paralelo con los contactos 
principales también contribuye a igualar las tensiones aplicada 
a las cámaras durante el breve periodo de inserción de estqs 
elementos. Sin embargo, la adición de resistencias de apertura 
y cierre a los interruptores no se hace en general con el fin de 
igualar tensiones aplicadas a las cámaras, sino de atenuar el 
esfuerzo total aplicado al interruptor o al sistema por las 
sobretensiones de maniobra. 
2.2.1.2.2 Resistencias de Cierre y Apertura (Resistencias 
pre-inserción) 
Se instalan en paralelo con las cámaras de los interruptores 
(una resistencia para cada cámara) siendo utilizadas en 
determinados casos especiales por escogencia del fabricante y 
del usuario. Los interruptores suministrados por ciertos 
fabricantes, pueden estar provistos de resistencias de cierre o 
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apertura, independientemente, mientras que otros utilizan la 
misma resistencia para ambas funciones. 
Las resistencias se usan para las siguientes funciones: 
• Para igualar tensiones entre cámaras. 
• Para reducir sobretensiones durante la apertura de 
pequeñas corrientes inductivas. 
• Para reducción de la tasa de crecimiento y del valor 
pico de la TTR (tensión transitoria de restablecimiento) 
en fallas terminales y kilométricas. Cuando la 
envolvente de la TTR especificada excede lo que 
soporta el interruptor, el fabricante puede escoger entre 
las alternativas de aumentar el número de cámaras o 
utilizar resistencias de apertura. 
• Para reducción de la tensión de restablecimiento en la 
apertura de corrientes capacitivas. Uno de los requisitos 
más severos especificados por ciertas empresas es la 
exigencia de que los interruptores abran bancos de 
capacitares o líneas en vacío sin reencendido, durante 
la ocurrencia de una sobretensión sostenida del orden 
de 1 ,5 p. u. si el interruptor tiene dificultad en atender 
esta exigencia, el fabricante dispone de alternativas de 
aumentar el número de cámaras o utilizar resistencias 
de apertura. La práctica común consiste en dejar a 
criterio del fabricante la decisión de utilizar o no 
resistencias de apertura en los interruptores destinados 
a este tipo de maniobra, lo mismo que la eventual 
selección de sus valores y tiempos de inserción. 
• Resistencias de cierre para maniobra de bancos de 
capacitares: la práctica usual es especificar un rango de 
valores óhmicos y el tiempo de inserción mínimo de las 
resistencias. 
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• Resistencias de cierra para maniobra de líneas de 
transmisión largas. Pueden presentarse sobretensiones 
elevadas en el extremo abierto y para reducirlas se 
utilizan resistencias de cierre con valor próximo a la 
impedancia característica de la línea. La práctica usual 
es especificar un rango de valor óhmicos y el tiempo de 
inserción mínimo de las resistencias. 
• Otras aplicaciones. Pueden necesitarse resistencias de 
cierre para control de las sobretensiones sostenidas 
causadas por las corrientes de inrush que se originan 
en la maniobra de transformadores o 
autotransformadores en sistemas especiales. Pueden 
requerirse resistencias de apertura en la reducción de 
sobretensiones de maniobra que se producen por 
apertura de una falla, también en situaciones 
especiales. 
Los fenómenos descritos anteriormente no afectan mucho los 
sistemas con nivel de tensión hasta 400 kV. Por esta razón, el 
uso de resistencias de apertura y cierre es común sólo para 
interruptores de sistemas mayores a 500 kV. 
Las resistencias se denominan de pre inserción dado que en la 
práctica es necesario conectar y desconectar la resistencia 
antes y después de la operación del interruptor debido a las 
pérdidas que se producirían por el efecto Joule si 
permanecieran conectadas al circuito circulando por ellas la 
corriente de carga. Si el interruptor de potencia va a cerrar para 
energizar una línea, la resistencia se conecta al circuito, y 
después de que el interruptor cierra se cortocircuita. En la Fig. 
3 se muestra la ubicación de las resistencias de pre inserción 
en la cámara del interruptor. 
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Fig. 3 Resistencias de pre inserción 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
En la mayoría de los· casos en los cuales las resistencias se 
utilizan para atenuar las condiciones de esfuerzo del sistema y 
no propiamente del interruptor, se especifica normalmente un 
rango de valores óhmicos lo mismo que el tiempo de inserción 
mínimo. Estos parámetros se obtienen por medio de estudios 
de transitorios y comparación de los resultados obtenidos con 
diferentes valores de resistencia y tiempo de inserción. 
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2.2.1.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
2.2.1.3.1 Poder de Corte Asignado en Cortocircuito 
Es la corriente de cortocircuito más alta que el interruptor es 
capaz de interrumpir. Se caracteriza por dos valores, los cuales 








Fig. 4 Corrientes de Cierre y Apertura de un Interruptor 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
Componente de c.a: es el valor eficaz de su componente 
periódica o de corriente alterna en el momento de 
separación de los contactos del interruptor. Este valor se 
selecciona de los siguientes valores indicados en la 
publicación lEC 62271-100: 1 - 1.25- 1.6- 2 - 2.5- 3.15-
4- 5- 6.3- 8 kA y sus productos por 1 0". 
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Componente de c.c: es el porcentaje de la componente 
aperiódica o de corriente directa en el momento de 
separación de los contactos del interruptor Los valores 
normalizados se presentan en la Fig. 5. 
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Fig. 5 Porcentaje de la Componente Aperiódica en Función del Tiempo 
Fuente: Mejía, V_ (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
Si la componente de c.c. no sobrepasa el 20%, el poder de 
corte asignado de cortocircuito se caracteriza sólo por el valor 
eficaz de su componente de c.a., el cual se calcula como un 
porcentaje del valor pico de la componente de c.a. este 
porcentaje depende del tiempo que existe entre el momento de 
inicio de la falla hasta el momento de inicio de separación de 




L_%_c~ .._c • __ 1O_O_e~,: -'--r-----' ............................................................... ¡1) 
top : tiempo mínimo de apertura del primer polo en abrir 
t, : medio ciclo de la frecuencia asignada 
T :constante de tiempo del sistema, dada por: 
............................................................... (2) 
f : frecuencia de oscilación 
x : reactancia equivalente del sistema 
R : resistencia equivalente del sistema 
2.2.1.3.2 Poder de Cierre Asignado en Cortocircuito 
Capacidad de cierre de un interruptor al circular la corriente de 
falla a la tensión y frecuencia asignadas. Según la publicación 
lEC 62271-100 para una frecuencia asignada de 60 Hz, 
equivale a 2.6 veces el valor eficaz de la componente periódica 
o de corriente alterna del poder de corte asignado en 
cortocircuito, para una constante de tiempo t normal (45 ms). 
2.2.1.3.3 Tensión Transitoria de Restablecimiento TTR 
Es la tensión que aparece entre los contactos de un interruptor 
después de la interrupción del arco eléctrico. Esta tensión es 
posible considerarla en dos intervalos de tiempo sucesivos, uno 
durante el cual existe un transitorio de tensión y otro en el cual 
se establece la tensión a frecuencia industrial o de régimen 
permanente. 
16 
Para ilustrar este fenómeno en la Fig. 6 se presenta un sistema 
simplificado de red, y en la Fig. 7 se muestra la tensión de 
restablecimiento. En el momento de la interrupción de la 
corriente de falla, se desacoplan el lado de la fuente y el lado 
de la carga, presentándose una redistribución de la energía 
atrapada en cada uno de los lados. 
11R 
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Fig. 6 Fenómeno de la Tensión Transitoria de Restablecimiento 






















Fig. 7 Representación de la Tensión Transitoria de 
Restablecimiento 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
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2.2.1.3.4 Tensión Transitoria de Restablecimiento para 
Diferentes Tipos de Fallas 
2.2.1.3.4.1 Falla en Terminales o Bornes 
· Corresponde a fallas que se presentan en los terminales o 
bornes del interruptor o muy cerca de estos. La tensión de 
restablecimiento oscila hacia la tensión de la fuente con 
un valor pico inicial y una frecuencia natural determinada 
por la inductancia y capacitancia de la fuente. 
2.2.1.3.4.2 Falla en Líneas Cortas (Falla Kilométrica) 
Fallas que se presentan a una corta distancia de los 
terminales del interruptor, la cual puede estar entre varios 
cientos de metros hasta un par de kilómetros. Este tipo de 
falla es la que impone las condiciones de tensión de 
restablecimiento más severas sobre un interruptor. El 
interruptor queda sometido a la diferencia de tensión entre 
el lado de la línea, que asume una forma de onda de 
"diente de sierra" con una rapidez inicial de elevación de 
gran pendiente, y la tensión del lado de la fuente, que 
presenta una forma de onda similar a la de la fallar 
terminal. 
2.2.1.3.4.3 Interrupción de (pequeñas) Corrientes 
Capacitivas 
La desconexión de bancos de capacitares y líneas sin 
carga requiere la interrupción de pequeñas corrientes 
puramente capacitivas de valor muy inferior a las 
corrientes de falla. Estas corrientes son generalmente de 
menos de 1 O A para líneas sin carga y de 1000 A para 
bancos de capacitares. La interrupción de corriente tiene 
lugar en el cruce por cero; por lo tanto, al ser el circuito 
capacitivo, la tensión del lado de la fuente será la tensión 
pico del sistema mientras que la línea permanecerá 
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cargada con valor pico de tensión del sistema. Luego, un 
semiperíodo más tarde, la tensión aplicada en el 
interruptor será dos veces la tensión pico del sistema. 
Debido a que las bajas corrientes contribuyen con menos 
energía al arco que las corrientes de falla, es posible que 
la interrupción de la corriente ocurra en el primer paso por 
cero cuando la separación entre contactos es aún 
pequeña, de modo que con la tensión de restablecimiento 
dos veces la tensión pico, se puede producir el 
reencendido del arco. Este proceso puede suceder 
repetidas veces, cargando siempre el condensador con 
tensiones cada vez mayores. 
2.2.1.3.4.4 Interrupción de (pequeñas) Corrientes 
Inductivas 
Las corrientes inductivas se presentan en la desconexión 
de transformadores y reactores. Debido a que la 
interrupción de corriente ocurre en el paso por cero y al 
carácter inductivo del circuito, la tensión de 
restablecimiento en el momento de la desconexión se 
eleva súbitamente a través del interruptor al encontrarse 
la tensión de la fuente en su valor pico. 
Al igual que ocurre con las corrientes capacitivas, la 
separación entre contactos al momento de la interrupción 
de pequeñas corrientes puede no ser suficiente para 
soportar esta rápida elevación de tensión a valor pico, 
pudiéndose presentar un re-encendido del arco. 
2.2.1.3.4.5 Condiciones de Discordancia de Fases 
(Apertura o Cierre) 
Son condiciones anormales de pérdida o falta de 
sincronismo entre el lado de la fuente y el lado de carga 
del interruptor, de modo que en el momento de operación 
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del equipo el ángulo de fase entre las tensiones de ambos 
lados exceda un valor normal y pueda ser de hasta 180°. 
Por lo tanto, el interruptor estará sometido a esfuerzos por 
la diferencia entre estas dos tensiones. 
2.2.1.3.4.6 Recierre de Líneas 
Con el fin de mejorar la estabilidad del sistema 
restaurando el servicio rápidamente después de la 
apertura de una línea por una falla, es práctica común 
realizar una operación de recierre automático del 
interruptor unos pocos ciclos después de la ocurrencia de 
la falla. 
Si la falla que se presenta es una falla monofásica a tierra, 
es posible que una tensión o carga significativa 
permanezca atrapada en las fases no falladas debido a la 
naturaleza capacitiva de las líneas y la interrupción de 
corriente a valor cero, instante en el cual una máxima 
tensión está presente en la línea. Debido a que el cierre 
de los contactos puede hacerse en cualquier punto de la 
onda, se puede esperar que cuando el recierre se realice, 
los contactos del interruptor cierren con la tensión de la 
fuente en polaridad opuesta a la tensión de la carga 
atrapada de la línea, existiendo la posibilidad de que 
sumado el efecto de onda viajera, se presente una 
sobretensión de 4 p.u. a través de los contactos del 
interruptor. 
2.2.1.3.4. 7 Falla Evolutiva 
Se presenta cuando después de producirse una falla a 
tierra en una fase, se presenta una falla en otra de las 
fases. 
Admitiendo la mayor incidencia de este tipo de fallas en 
sistemas provistos de salta chispas y a pesar de la 
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expectativa de operación correcta de interruptores de aire 
comprimido y SFs en su interrupción, es recomendable 
solicitar en las especificaciones una demostración de la 
capacidad de los interruptores frente a las fallas de tipo 
evolutivo. Esta demostración puede ser suministrada por 
medio de reportes de pruebas de prototipo. 
2.2.1.3.4.8 Apertura por Interruptores en Paralelo 
Parece razonable incluir en las especificaciones la 
exigencia de mostrar, por medio de reportes de prueba de 
prototipo, la capacidad de los interruptores para operar 
satisfactoriamente después de una conmutación de 
corriente causada por apertura de línea en paralelo. 
2.2.1.3.5 Sección de Secuencia Maniobra 
Consiste en la serie de operaciones de apertura y cierre y 
tiempos asociados para el cual está especificado el interruptor. 
En la publicación lEC 62271-100 se normalizan las siguientes 
secuencias de operación: 
Secuencia 1: O- t- CO- t'- CO 
t = 3 minutos para interruptores en los cuales no está 
prevista la reconexión rápida. 
t = 0.3 s para interruptores en los cuales está prevista la 
reconexión rápida. 
t' = 3 minutos 
Secuencia 2: CO - t'' - CO 
t" = 15 s, para interruptores en los cuales no está prevista 
la reconexión rápida. 
Donde: 
O : representa una operación de apertura 
CO: representa una operación de cierre seguida 
inmediatamente por una operación de apertura. 
Para fines de especificación puede ser conveniente exigir 
el desempeño de la secuencia 1 con t= 0,3 s, para todos 
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los interruptores, a pesar de que no siempre la reconexión 
automática sea adoptada inicialmente. 
2.2.1.3.6 Tiempo de Apertura Máximo (Ciclos) 
Es el mayor tiempo que transcurre entre el recibo de la señal 
de abrir en la bobina de apertura y la efectiva separación de los 
contactos en todos los polos del equipo. Se recomienda 
especificar un tiempo de apertura máximo de 1 ,5 ciclos para los 
interruptores de dos ciclos, y de 2,5 para los de tres. La 
diferencia entre los tiempos de apertura y de interrupción 
efectivamente verificados en un polo dado, corresponde al 
tiempo del arco, que se estima en 0,5 ciclos. 
2.2.1.3.7 Tiempo Máximo entre el Cierre (o separación) de 
los Contactos del Primero y Último Polo ms) 
La no simultaneidad del cierre o separación de los contactos de 
los polos de un interruptor debe tener un límite máximo 
aceptable que es definido por la especificación de las 
características (máximum pole spread). Durante la apertura, la 
dispersión de los polos (limitado a valores usualmente 
verificados) no tiene influencia sobre los transitorios formados, 
ya que la interrupción efectiva de las corrientes en los polos 
tiene lugar en los instantes de su paso por cero, determinados 
principalmente por las características del circuito. Aun así, la 
especificación de un límite máximo (compatible con valores 
verificados con la práctica) tiene sentido como criterio de 
control de la calidad del equipo. Durante la operación de cierre, 
la dispersión de los polos puede tener influencia sensible en los 
transitorios formados, por determinar los instantes de conexión 
de cada fase al sistema. 
Una práctica frecuentemente adoptada, consiste en especificar 
un tiempo de desfase máximo de 5 ms durante la apertura o 
cierre de los contactos principales y de 3 ms durante el cierre o 
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apertura de los auxiliares (contactos de los resistores de 
apertura o cierre). 
2.2.1.3.8 Características Relativas a la Resistencia de 
Cierre 
Es práctica usual especificar una faja de valores óhmicos y el 
tiempo de inserción mínimo de resistencias de cierre 
destinados a la reducción de las sobretensiones de maniobra 
asociadas a la energización de líneas de transmisión largas. El 
tiempo de inserción mínimo es normalmente definido como 
6ms u Sms, siendo seleccionado de acuerdo con la faja de 
valores óhmicos en estudios de transitorios. En casos 
especiales puede ser necesario especificar valores y tiempos 
de inserción de resistencias de apertura, o resistencias de 
cierre destinados a otros tipos de maniobra. 
2.2.1.3.9 Número de Operaciones Mecánicas 
La norma clasifica los interruptores con los siguientes tipos: 
• Normal, tipo M1, soportabilidad mecánica normal: 2000 
secuencias de operación. 
• Para servicio especial, tipo M2, soportabilidad mecánica 
extendida: 1 0000 secuencias de operación. 
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2.2.2 SECCIONADORES 
En la selección y adecuada utilización de los seccionadores en sistemas de 
alta tensión deben observarse las características del sistema en el cual 
serán aplicados y la función que deben desempeñar. Entre las 
características del sistema están: 
De naturaleza térmica y eléctrica: capacidad de conducción de 
corrientes de carga y de cortocircuito, resistencia a los esfuerzos 
dieléctricos, etc. 
De naturaleza mecánica: esfuerzos debido a corrientes de cortocircuito, . 
vientos, etc.; además del tipo de instalación que tendrá el seccionador, si 
es para uso interior o exterior. 
Pueden desempeñar diversas funciones en las redes eléctricas, siendo la 
más común la de seccionamiento de circuitos por necesidades de operación 
o por necesidad de aislar componentes del sistema (equipos o líneas) para 
realizar su mantenimiento. Para la correcta aplicación de los seccionadores 
se deben seguir las recomendaciones de las normas técnicas referentes a 
estos equipos. 
2.2.2.1 TIPOS PRINCIPALES 
2.2.2.1.1 Según la Función que Desempeñan 
2.2.2.1.1.1 Seccionadores de Maniobra 
Hacer by-pass o paso directo a equipos como 
interruptores y capacitares en serie para la ejecución de 
mantenimiento o por necesidades operativas. 
Aislar equipos como interruptores, capacitares, barrajes, 
transformadores o reactores, generadores o líneas para la 
ejecución de mantenimiento. 
Maniobrar circuitos, es decir, realizar transferencia de 
circuitos entre los barrajes de un subestación. 
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2.2.2.1.1.2 Seccionadores de Tierra 
Poner a tierra componentes del sistema en 
mantenimiento: líneas de transmisión, barrajes, bancos de 
transformadores o bancos de condensadores y reactores 
en derivación. 
2.2.2.1.1.3 Seccionadores de Operación en Carga 
Abrir y/o cerrar circuitos en carga: reactores, capacitares o 
generadores. 
2.2.2.1.1.4 Seccionado res de Puesta a Tierra Rápida 
Poner a tierra componentes energizados del sistema, en el 
caso de fallas en reactores no maniobrables asociados a 
líneas de transmisión, o en el caso de líneas terminadas en 
transformador sin interruptor en el terminal de línea del 
transformador y para protección de generadores contra 
sobretensiones y autoexcitación. Estos desconectadores 
necesitan tiempos de operación extremadamente rápidos 
2.2.2.1.2 Según Tipos Constructivos 
2.2.2.1.2.1 Seccionadores de Apertura Central 
Originan espaciamientos entre fases mayores que los 
demás, para mantener la separación fase a fase 
especificada. Este hecho se hace más crítico cuanto 
mayor es la tensión de la subestación. Requieren altas 
frecuencias de acciones de mantenimiento. 
2.2.2.1.2.2 Seccionadores de Doble Apertura 
O llamado de rotación central. Las cuchillas son muy 
largas y tienden a sufrir deformaciones, principalmente en 
los esquemas de maniobra en los que determinados 
seccionadores operan normalmente abiertos, razón por la 
cual no son utilizados para tensiones mayores a 345 kV. 
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2.2.2.1.2.3 Seccionadores de Apertura Vertical 
Son utilizados en tensiones de la gama 11 (300 kV a 800 
kV) por conllevar reducidos anchos de campo. 
2.2.2.1.2.4 Seccionadores 
Semipantógrafo 
Tipo Pantógrafo y 
En estos seccionadores, los tres polos no necesitan estar 
alineados y las fundaciones son menores. Eventualmente 
pueden presentar una mayor frecuencia de mantenimiento 
para ajuste de articulaciones y presentan la mayor 
utilización como seccionadores de by-pass o paso directo 
y como selectores de barra. 
2.2.2.1.3 Según su Mecanismo de Operación 
2.2.2.1.3.1 Manual 
Puede ser hecha por una simple vara aislada (por 
ejemplo, seccionadores fusibles en redes de distribución) 
o por manivela (o volante) localizada en la base del 
seccionador 
2.2.2.1.3.2 Motorizado 
Se hace por medio de un mecanismo único que, a través 
de ejes, comanda la operación conjunta de los tres polos, 
o por mecanismos independientes para cada polo del 
seccionador (pantógrafos y Semipantógrafo), situación 
que se tiene en las subestaciones de tensiones superiores 
a 300 kV por los espaciamientos de fases. 
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2.2.2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
2.2.2.2.1 Tensión Asignada u, 
Corresponde a la tensión máxima del sistema en la cual 
operará el seccionador. Son válidos los valores de tensión 
asignada indicados en las Tablas 1, 2, 3 y 4. 
Tabla 1: Niveles de aislamiento asignados para las tensiones asignadas de la 
gama 1 - Serie 1 
Tensión Tensión soportada asignada de corta Tensión soportada asignada al 
asignada duración a frecuencia industrial U4 impulso tipo rayo UP Ur [kV](valor eficaz) [kV](valor pico) [kV](valor 
eficaz) Valor común Sobre la distancia de Valor común Sobre la distancia de 
seccionamiento seccionamiento 
(1) (2) (3) (4) (5) 
20 23 
3,6 10 12 40 46 
40 46 
7,2 20 23 60 70 
60 70 
12 28 32 75 85 
75 85 
175 38 45 95 110 
95 110 
24 50 60 125 145 
145 165 
36 70 80 170 195 
52 95 llO 250 290 
72,5 140 160 325 375 
150 175 380 440 
100 185 210 450 520 
185 210 450 520 
123 230 265 550 630 
230 265 550 630 
145 275 315 650 750 
275 315 650 750 
170 325 375 750 860 
360 415 850 950 
395 460 950 1050 
245 460 530 1050 1200 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
Nota: <1) En las tablas 1 a 4 (tomadas de la lEC 60694) la subdivisión de las 
tensiones difiere de la clasificación de la lEC 60038. 
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Tabla 2: Niveles de aislamiento asignados para las tensiones asignadas de la 
gama 1- Serie 11 (utilizados en América del Norte) <1> 
Tensión soportada asignada al 
Tensión Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial impulso tipo 
asignada Ud rayo Up 
u [kV]( valor eficaz) [kV]( valor pico) 
[kV] Sobre la distancia de Sobre la 
(valor eficaz) Valor común seccionamiento Valor distancia de 
Seco Húmedo"' Seco Húmedo''' común seccionamiento 
(1} (2) (2a) (3) (3a) (4) (5) 
4,76 19 - 21 - 60 70 
26 24 29 27 75 80 
8,25 35 30 39 33 95 105 
35 30 39 33 95 105 
15 so 45 55 50 110 125 
so 45 55 50 125 140 
25,8 70 60 77 66 150 165 
70 60 77 66 150 165 
38 95 80 105 88 200 220 
48,3 120 100 132 110 250 275 
72,5 160 145 176 154 350 385 




> Para las tensiones asignadas superiores a 72,5 kV hasta 245 kV, 
inclusive, los valores de la Tabla 1 son aplicables. 
<
2
> Los valores de tensión soportada en húmedo son de una duración de 
1 O s para los equipos tipo exterior. 
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Tabla 3: Niveles de aislamiento asignados para las tensiones asignadas de la 
gama 11 
Tensión soportada asignada Tensión soportada 
de corta duración a asignada 
frecuencia industrial Ud al impulso tipo rayo Up 
[kV](valor eficaz) Tensión soportada asignada [kV](valor pico) 
Tensión al impulso tipo maniobra Us [kV](valor pico) 
asignada 
Ur Entre Entre 
[kV]( valor Entre fase y contactos Entre fase y Entre fases Sobre la Entre fase contactos 
eficaz) tierra, y abiertos v/o tierra, (3y4) distancia V abiertos v/o 
entre entre la y entre de tierra, y entre la 
fases distancia de contactos secciona miento entre distancia de 
(3) 
aislamiento abiertos 
(1,2y3) fases aislamiento 
(3) (2y3) 
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 
750 1125 700 (+245) 950 950 (+170) 
300 380 435 850 1275 1050 1050 (+170) 
850 1275 1050 1050 (+205) 
362 450 520 950 1425 800 (+295) 1175 1175 (+205) 
950 1425 1300 1300 (+240) 
420 520 610 1050 1575 900 (+345) 1425 1425 (+240) 
1050 1680 1425 1425 (+315) 
550 620 800 1175 1760 900 (+450) 1550 1550 (+315) 
1300 2210 1800 1800 (+455) 
800 830 1150 1425 2420 1100 (+650) 2100 2100 (+455) 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
Tabla 4: Niveles de aislamiento suplementarios utilizados en Norte América 
para las tensiones asignadas de la gama 11 
Tensión soportada asignada Tensión soportada asignada 
de corta duración a frecuencia Tensión soportada asignada al impulso tipo rayo Up 
Tensión industrial Ud [kV](valor eficaz) al impulso tipo maniobra Us [kV](valor pico) [kV](valor pico) 
asignada 
U, Entre Entre 
[kV]( valor contactos Entre fase y Entre fases Sobre la contactos 
eficaz) Entre fase y abiertos y/o tierra, (3y4) distancia Entre fase y abiertos y/o 
tierra, y entre entre la y entre de tierra, y entre la 
fases distancia de contactos secciona miento entre distancia de 
(3) 
aislamiento abiertos 
(1,2y3) fases aislamiento 
(3) (2y3) 
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 
362 520 610 950 1425 800 (+295) 1300 1300 (+205) 
550 710 890 1175 2210 900 (+450) 1800 1800 (+315) 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
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Notas Tablas 3 y 4: 
(1) La colunma (6) es aplicable, también, a algunos interruptores [lEC 62271-100 (2003)] 
<
2l En la columna (6) los valores entre paréntesis son los valores de cresta de la tensión a 
frecuencia industrial Ur ...J2 1 ...J3 aplicada en el terminal opuesto (tensión combinada) 
En la colmnna (8) los valores entre paréntesis son los valores de cresta de la tensión a 
frecuencia industrial 0,7 Ur ...J2 1 ...J3 aplicada en el terminal opuesto (tensión combinada) 
(J) Los valores de la colmm1a (2) son aplicables: 
a. Para las pruebas tipo fase-tierra 
b. Para las pruebas de rutina, entre fase y tierra, entre fases y entre contactos abiertos 
Los valores de las columnas (3), (5), (6) y (8) son aplicables únicamente para las 
pruebas tipo 
(4) Estos valores se derivan de los factores dados en lEC 60071-1. 
2.2.2.2.2 Niveles de Aislamiento Asignado 
Los seccionadores, desde el punto de vista del comportamiento 
de sus aislamientos a los ensayos dieléctricos, están 
constituidos por aislamientos auto-regenerativos (aire y 
porcelana), es decir, aislamientos capaces de recuperar sus 
características dieléctricas después de una descarga a tierra, 
entre terminales o entre polos. 
En la Fig. 8 están indicados gráficamente los aislamientos que 
deben ser especificados en los seccionadores para los 
esfuerzos de frecuencia industrial, los impulsos atmosféricos y 
los esfuerzos de impulsos de maniobra. 
á) .Aislamiento Jase•Uerr.a 
(secdonador cEurado o abierto) 
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(la:tcclormclor abierto) 
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· ' Scbmtcnsión d<! fre.(:UMCia fundarnllllial 
l. iem:Unal aterrizado 
UJ • r •.. J. !11om Turminal ~nergi:lado ro:da tensl6il ncrnlnal 
e) Aislamiento entre polos 
{.secclonadOI cerrado y abierto) 
e~ Convenciones 
Fig. 8 Nivel de aislamiento especificado para seccionadores 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
El valor del nivel de aislamiento entre polos (fase-fase), no 
necesariamente debe especificarse. Una práctica usual 
consiste en especificar una distancia entre polos que 
corresponda al nivel de aislamiento deseado o que sea definida 
por otros factores que pueden ser determinantes en el 
dimensionamiento del aislamiento fase-fase, tales como: 
corona, radio-interferencia, requisitos de arreglo físico, etc. 
El aislamiento entre terminales de un seccionador abierto con 
tensión 300 kV o mayor puede desempeñar dos funciones en 
cuanto a los impulsos de maniobra: 
Función de seguridad: cuando el seccionador puede 
ser sometido a impulsos de maniobra en un terminal 
estando el otro terminal a tierra con el personal de 
campo trabajando en algún equipo adyacente a este 
seccionador. Los seccionadores que ejecutan esta 
función se designan, según lEC 62271-102 (2001), 
como seccionadores clase A 
Función de servicio: cuando un seccionador en 
servicio puede ser sometido a impulsos de maniobra 
en un terminal estando el otro terminal energizado con 
la tensión de frecuencia industrial. Los seccionadores 
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que ejecutan esta función son designados, según lEC 
62271-102, como seccionadores clase B. 
En las Tablas 1 al 4, se indica el nivel de aislamiento de 
acuerdo con el nivel de tensión del equipo. 
2.2.2.2.3 Corriente Asignada en Servicio Continuo 
La corriente asignada en servicio continuo de un equipo es el 
valor eficaz de la corriente que el equipo debe soportar 
continuamente bajo unas condiciones específicas de utilización 
y comportamiento. 
Los valores de corriente asignada en servicio continuo pueden 
ser seleccionados de la publicación lEC 60059 (1999), así: 1 -
1 ,25 - 1 ,6 - 2 - 2,5 - 3,15 - 4 - 5 - 6,3 - 8A y sus múltiplos 
por 1 on. 
Estos valores son válidos únicamente para seccionadores, no 
para seccionadores de puesta a tierra. 
2.2.2.2.4 Corriente de Corta Duración Admisible Asignada 
Es el valor eficaz de corriente que el equipo de corte es capaz 
de soportar en la posición cerrada durante un corto tiempo 
especificado, bajo condiciones específicas de utilización y 
funcionamiento. 
El valor de corriente de corta duración admisible asignada debe 
ser igual al valor de cortocircuito asignado especificado para el 
equipo y debe seleccionarse entre los siguientes valores: 1 -
1.25 - 1.6 - 2 - 2.5 - 3.15 - 4 - 5 - 6.3 - 8 A y sus productos 
por 1 on. 
Si el seccionador de puesta a tierra está combinado con el 
seccionador en un mismo equipo, la corriente de corta duración 
admisible asignada del seccionador de puesta a tierra, debe 
ser, como mínimo, igual a la del seccionador, a no ser que se 
especifique otra cosa. 
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2.2.2.2.5 Valor Pico de la.Corriente Admisible Asignada 
• • • ~ ~ ! .... ' .. - ' 
Es el valor picó· de cOrriente en él primer ciclo d. e !a corriente d.e 
' • • • 1 ~ -· f ·' - rl . < 
corta duración admisible, q'ue un equipo ·debe soportar en 
posición cerrada bajo·condiciones específicas de utili~ción y 
funcionamiento.· Para. un;a· frecuencia· asignada de 60 Hz es 
igual a 2.6 veces la corriente de corta duración admisible. 
~ ~ ~ . 
Si el seccionador dé puesta a tierra está combinado con el 
seccionador .en un mismo equipo, el valor pico de la corriente 
~ ... - . ~ - ~ . 
admisible asignada ,del seccionador de puesta a tierra, debe 
• ~ • 't. ~ ...... : • • • • • 
ser como mínimo ig~ ... al a la·. d~l S!3ccionador, a no ser que se 
especifique otra cosa. 
' . ' 
. . . . . . ,. . ' ,. . .._ . _... . ' ~ . ,.. 
2.2.2.2.6 Duración Asignada del Cortocircuito 
Es el intervalo dé tiempo durante el cual ~m equipo deoe 
soportar, en. posició.n"'celi'aaa, Üna- corriente igual a la corriente 
. . . . .... ' .. 
de corta duración admisible asignada. El valor normal es 1 s. Si 
se requiere un valor mayor de 1 s, se recomienda seleccionar 3 
:¡.. ..:.-· • 1 • , '. 
s. Otros valores recomendados son 0.5 s y 2 s. 
\.' 
2.2.2.2.? Ten~ión Asignada de . Alimentación de los 
Dispositivos. ~e. Ci~[!rre y de Apertura y. de los Circuitos 
Auxiliares 
Tensión en.corrien!~.~ontinua: 24V, 48V, 60V, 110V ó 125V, 
220V ó 250V. ,. 
Tensión en ~<;>rrient~:alterna (50Hz ó 60 Hz): 
- Sistema trifásico~ 3 ó 4 hilos: (220/380 V), 230/400V 
(240/41SV), :.27ii4aov y au'nque no es contemplado 
por la IEC;se puede considerar 120/208V. 
- Sistema monofásico, 3 hilos: 120/240V 
- Sistema monofásico, 2 hilos: 120V, (220V), 230V, 
(240V), 277V. 
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Los valores menores corresponden a la tensión fase-neutro y 
los valores más elevados corresponden a los valores fase-fase 
o valores entre líneas. El dispositivo de maniobra debe ser 
capaz de abrir o cerrar el equipo de conexión con cualquier 
valor de tensión auxiliar de alimentación entre 85% y 110% del 
valor asignado. 
2.2.2.2.8 Poder de Cierre Asignado en Corto Circuito 
Los seccionadores de puesta a tierra a los cuales se les 
especifica el poder de cierre asignado en cortocircuito, deben 
ser capaces de establecer, a valores de tensión por debajo o 
iguales a la tensión asignada, cualquier corriente inferior o igual 
a su valor de poder de cierre asignado en corto circuito. 
Si a un seccionador de puesta a tierra se le especifica el poder 
de cierre asignado en corto circuito, este valor debe ser igual al 
valor pico de la corriente admisible asignada. 
2.2.3 TRANSFORMADORES DE TENSIÓN 
Normalmente en sistemas con tensiones superiores a los 600 V las 
mediciones de tensión no son hechas directamente en la red primaria sino a 
través de equipos denominados transformadores de tensión. Estos equipos 
tienen las siguientes finalidades: 
Aislar el circuito de baja tensión (secundario) del 
circuito de alta tensión (primario). 
Procurar que los efectos transitorios y de régimen 
permanente aplicados al circuito de alta tensión sean 
reproducidos lo más fielmente posible en el circuito de 
baja tensión. 
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2.2.3.1 TIPOS PRINCIPALES 
2.2.3.1.1 Transformadores Inductivos 
Pueden ser construidos para conexión fase-tierra (un polo 
aislado) o para conexión fase-fase (doble polo aislado); estos 
últimos se utilizan primordialmente en media tensión. Para 
tensiones comprendidas entre 600 V y 72,5 kV éstos 
transformadores son predominantes. 
Fig. 9 Transformador de Tensión Inductivo 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
2.2.3.1.2 Transformadores Divisores Capacitivos 
Para tensiones superiores a 72,5 kV y hasta 145 kV no existe 
preferencia en la utilización, pero en sistemas donde se emplea 
comunicación por onda portadora, PLC, la utilización del divisor 
capacitivo se hace necesaria. Para tensiones superiores a 145 
kV los divisores capacitivos son predominantes. 
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Fig. 1 O Transformador de Tensión Capacitivo 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
2.2.3.1.3 Transformadores Divisores Resistivos 
No se utilizan normalmente en sistemas de potencia, sino más 
bien en circuitos de prueba e investigación en laboratorio. 
2.2.3.1.4 Transformadores Divisores Mixtos 
Se utilizan en circuitos de prueba e investigación en laboratorio. 
No se utilizan en sistemas de potencia. 
2.2.3.2 SELECCIÓN DEL TIPO DE TRANSFORMADOR DE 
TENSIÓN 
Para la selección entre transformadores inductivos y capacitivos 
deben tenerse en cuenta dos factores: necesidad de utilización de 
PLC en los esquemas de control y protección, y costo del 
transformador. 
Para tensiones inferiores a 72,5 kV, los esquemas empleados no 
utilizan PLC y el costo del transformador inductivo es inferior al 
capacitivo, brindando así un empleo bastante acentuado de 
transformadores de tensión inductivos hasta este nivel de tensión. 
Para tensiones comprendidas entre 72,5 kV y 145 kV el factor 
preponderante es la utilización del PLC. Es común utilizar en una 
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subestación de 145 kV divisores capacitivos para las líneas de 
transmisión, en las cuales naturalmente se emplea PLC. 
Para tensiones superiores a 145 kV normalmente se opta por el 
divisor capacitivo, toda vez que los dos factores mencionados 
anteriormente son favorecidos por este equipo. A partir de 245 kV el 
precio del transformador de tensión inductivo se vuelve muy superior 
al del capacitivo. 
2.2.3.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
2.2.3.3.1 Valores de las Tensiones Asignadas 
2.2.3.3.1.1 Tensión Primaria Asignada 
Según la norma lEC 60186 (1987), es igual a la tensión 
asignada del sistema. Para transformadores monofásicos 
conectados entre líneas y tierra o conectados entre neutro 
y tierra, la tensión asignada primaria es la tensión 
asignada del sistema dividida por .../3 
2.2.3.3.1.2 Tensión Secundaria Asignada 
Basado en la práctica corriente de un grupo de países 
europeos y según la 1 EC: 
• 100 V y 110 V 
• 200 V para circuitos secundarios largos 
Basado en la práctica corriente en USA y Canadá, normas 
ANSI: 
• 120 V para sistemas de distribución ( Um 
:::; 34,5 kV) 
• 115 V para sistemas de transmisión ( Um 
> 34,5 kV) 
• 230 V para circuitos secundarios largos 
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Para transformadores monofásicos conectados fase-tierra 
en sistemas trifásicos donde la tensión primaria es dividida 
por ~3, la tensión secundaria es uno de los valores 
mencionados arriba dividido por ~3. 
2.2.3.3.2 Límites de Aumento de Temperatura 
El aumento de temperatura de un transformador de tensión a la 
tensión especificada, a la frecuencia asignada, para la carga de 
precisión, o a la carga de precisión más elevada cuando se 
especifican varias, para un factor de potencia entre 0,8 
(inductivo) y la unidad no debe sobrepasar los valores 
establecidos en la Tabla 5. 
Tabla 5: Límites de incremento de temperatura en 
transformadores de tensión. 
Límites de 
Clase de aislamiento (lEC 60085) calentamiento 
[K] 
Todas las clases de devanados sumergidos en aceite 60 
Todas las clases de devanados sumergidos en aceite y sellados 
herméticamente 65 
Todas las clases de devanados sumergidos en compuesto bituminoso 50 







Fuente: Mejía, V. {2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
2.2.3.3.3 Potencia 
2.2.3.3.3.1 Potencia de Precisión 
Es el valor de la potencia aparente (VA) que suministra el 
transformador en el secundario con la tensión secundaria 
asignada y la carga de precisión conectada, de 
conformidad con los requerimientos de la clase de 
precisión. En un transformador de tensión con varios 
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devanados debe indicarse la potencia simultánea total 
que puede suministrar el equipo. Los valores 
normalizados de la potencia de precisión, para un factor 
de potencia de 0,8 (inductivo) son: 
Según lEC: 
10 -15-25-30-50-75-100-150-200-300-400-500 VA 
Los valores en negrita son los preferidos. 
Según ANSI: 
12,5 (W)- 25 (X)- 35 (M)- 75 (Y)- 200 (Z)- 400 (ZZ) VA 
2.2.3.3.3.2 Potencia Térmica Límite 
Valor de la potencia aparente, referida a la tensión 
asignada, que el transformador puede suministrar al 
circuito secundario, cuando se aplica la tensión asignada 
al primario, sin exceder los límites de calentamiento. 
2.2.3.3.4 Factor de Tensión Asignado 
Es el factor que multiplica la tensión primaria asignada para 
determinar la tensión máxima, a la cual el transformador 
deberá cumplir con los requerimientos de exactitud 
especificados. 
El factor de tensión y la tensión máxima de funcionamiento 
dependen del sistema y de la condición de puesta a tierra del 
devanado primario del transformador. 
Los valores normales del factor de tensión asignado y de la 
duración admisible de la aplicación de la tensión máxima de 
funcionamiento están dados en la Tabla 6 para diferentes 
condiciones de puesta a tierra del sistema. 
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Tabla 6: Valores normalizados de factores de tensión 
asignados 
Factor de tensión Duración Modo de conexión del devanado primario y 
asignado asignada condiciones de puesta a tierra del sistema 
Entre fases en cualquier sistema 
1,2 Continuamente Entre el neutro de un transformador en Y y tierra, 
. en cualquier sistema 
1,2 Continuamente Entre fase y tierra en un sistema con neutro 
1,5 30 S sólidamente aterrizado 
Continuamente Entre fase y tierra en un sistema con neutro no 1,2 
aterrizado sólidamente, con disparo automático por 
1,9 30 S falla a tierra 
Entre fase y tierra en un sistema con neutro aislado sin 
1,2 Continuamente disparo automático por fallas a tierra o en un sistema 
aterrizado resonante sin disparo automático por fallas 
1,9 8h a tierra 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
2.2.3.3.5 Niveles de Aislamiento 
Deben ser seleccionados de acuerdo con lo estipulado en la 
norma lEC 60186. 
2.2.3.3.5.1 Niveles de Aislamiento para el Devanado 
Primario 
El nivel de aislamiento asignado del devanado primario de un 
transformador de tensión inductivo está basado en la tensión 
más elevada del material, Um. 
Para el caso de devanados con tensión más elevada del 
material igual a O, 72 kV o 1 ,2 kV, el nivel de aislamiento 
asignado es determinado por la tensión soportada asignada a 
frecuencia industrial de acuerdo con la Tabla 7. 
Para el caso de devanados con tensión más elevada del 
material igual o superior a 3,6 kV pero inferior a 300 kV, el 
nivel de aislamiento asignado es determinado por la tensión 
soportada asignada a frecuencia industrial y al impulso tipo 
rayo, de acuerdo con la Tabla 8. 
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Para el caso de devanados con tensión más elevada del 
material igual o superior a 300 kV, el nivel de aislamiento 
asignado es determinado por la tensión soportada asignada al 
impulso de maniobra y al impulso tipo rayo, de acuerdo con la 
Tabla 8. 
Existen otros requerimientos para el nivel de aislamiento del 
devanado primario de los transformadores de tensión, que 
son: 
• Los devanados que tienen Um 2: 300 kV 
deben soportar la tensión a frecuencia 
industrial, definida en la Tabla 9 de 
acuerdo con la tensión soportada al 
impulso tipo rayo seleccionada para 
ellos. 
• El terminal de puesta a tierra del 
devanado primario, cuando se encuentre 
aislado de la cuba o· del chasis, debe 
soportar una tensión asignada a 
frecuencia industrial de corta duración de 
3 kV (valor eficaz). 
• Si se especifica, el devanado primario 
debe soportar también una tensión de 
impulso tipo rayo recortada, con un valor 
de cresta igual al 115% de la tensión de 
impulso tipo rayo plena. 
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Tabla 7: Nivel de aislamiento asignado para devanados primarios de 
transformadores con tensión máxima Um < 300 kV 
Tensión más elevada para el material Tensión soportada asignada de corta Tensión soportada asignada al 





3,6 10 40 
40 
7,2 20 60 
60 
12 28 75 
75 
17 S 38 95 
95 
24 50 )25 
145 
36 70 170 
52 95 250 
72,5 140 325 
lOO 185 450 
185 450 
123 230 550 
230 550 
145 275 650 
275 650 
170 325 750 
395 950 
245 460 lOSO 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
Nota: Para instalaciones expuestas es recomendable seleccionar el nivel de 
aislamiento más elevado. 
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Tabla 8: Nivel de aislamiento asignado para devanados primarios de 
transformadores con tensión máxima Um 2: 300 kV 
Tensión más Tensión soportada Tensión soportad a 
elevada para el asignada al asignada al 
material Um impuso tipo impulso tipo rayo 
[kV] (valor eficaz) maniobra U, [kV] Up 
(valor oic¿) lkVJ (valor oico) 
300 750 950 
850 1050 
362 850 1050 
950 1175 
420 1050 1300 
1050 1425 
525 1050 1425 
1175 1550 
765 1425 1950 
1550 2100 




> Para instalaciones expuestas es recomendable seleccionar el nivel 
de aislamiento más elevado. 
<
2
> Como las tensiones de prueba para niveles de 765 kV no han sido 
aún establecidas, puede haber cambios en los niveles de aislamiento 
al impulso tipo rayo y al impulso tipo maniobra. 
Tabla 9: Tensión soportada a frecuencia industrial para los devanados 
primarios de transformadores con tensión máxima Um > 300 kV 
Tensión soportada asignada al Tensión soportada asignada 
impulso tipo rayo a frecuencia industrial 









Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
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2.2.3.3.5.2 Verificación de Aislamiento 
Se realizan los siguientes chequeos: 
Descargas parciales, cuyos requerimientos son aplicables 
a transformadores de tensión inductivos, con una tensión 
máxima igual o superior a 7,2 kV. El nivel de descargas 
parciales no debe exceder los valores establecidos en la 
Tabla 1 O, para la tensión de prueba definida en dicha 
tabla, con el procedimiento definido por la lEC 60186. 
La medida de la capacitancia y factor de disipación 
dieléctrico aplica únicamente a transformadores con el 
devanado primario sumergido en líquido con la tensión 
más elevada del material igual o mayor que 72,5 kV. El 
propósito es el de controlar la uniformidad de la 
fabricación del equipo. Los límites de variación admisibles 
deben ser acordados entre el fabricante y el cliente. 
El factor de disipación dieléctrico depende del diseño del 
aislamiento y de la tensión y temperatura. Su valor a la 
tensión de fase (Um l...f3) y a la temperatura ambiente no 
excede normalmente 0.005. Los valores de la 
capacitancia y del factor de disipación dieléctrico deben 
referirse a la frecuencias asignada y a un nivel de tensión 
en el rango de 1 O kV a Um !...f3. 
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Tabla 1 O: Tensión de prueba de descargas parciales y niveles admisibles 
Nivel de descargas parciales 
Conexión del admisible oC Tensión de prueba 
Tipo de puesta a tierra del sistema devanado de descarga~ Tino de aislamiento 
primario parciales Sumergido en Sólido 
fkVl (valor eficaz) un líauido 
Entre fase y U m JO 50 
Sistema con el neutro aterrizado (factor de tierra 1 2 Um ;-.J3 5 20 
1 puesta a tieJTa < 1,5 Entre fases 1,2 Um 5 20 
Sistema con el neutro aislado o no puesto a Entre fase y 1,2 Um 
1,2 Um I.Y3 
10 50 
tieJTa efectivamente (factor de puesta a tierra 5 20 
tieJTa > 1,5 Entre fases 1,2 Um 5 20 




> Si el neutro del sistema no está definido, los valores indicados para neutro 
aislado o no puesto a tierra efectivamente, son válidos. 
<
2
> Los valores admisibles de descargas parciales son válidos también para 
frecuencias diferentes a la frecuencia asignada. 
<
3
> Cuando la tensión asignada de un transformador de tensión es 
considerablemente menor que la tensión más elevada del material Um la 
tensión de pre-tensionado y las tensiones medidas pueden ser acordadas entre 
el fabricante y el comprador. 
2.2.3.3.5.3 Nivel de Aislamiento en Devanados 
Secundarios 
La tensión asignada soportada a frecuencia industrial de 
los devanados secundarios, debe ser 3 kV (valor eficaz). 
2.2.3.3.5.4 Requerimiento de Aislamiento entre 
Secciones 
En el caso de devanados secundarios divididos en dos o 
más secciones, la tensión asignada soportada a 
frecuencia industrial de aislamiento entre secciones debe 
ser de 3 kV (valor eficaz). 
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2.2.3.3.6 Precisión 
2.2.3.3.6.1 Error de Tensión 
Es el error que un transformador introduce en la medida 
de una tensión, el cual refleja que la relación de 
transformación real difiere de la asignada. El error de 
tensión, expresado en porcentaje, está dado por la 
siguiente fórmula: 
E l • , K n us -u P . .1 r~.(l. ... rror üe tensaon == · x; uv , % 
Up 
¡__-'---'----'-----~-----'---__;____;_¡ ................ (3) 
Donde: 
Kn : relación de transformación asignada 
up: tensión primaría real 
us : tensión secundaria correspondiente a la tensión up en 
las condiciones de la medida. 
2.2.3.3.6.2 Desfase 
Es la diferencia del ángulo de fase entre las tensiones 
primaria y secundaria. Este desplazamiento se dice que 
es positivo cuando el vector de la tensión secundaria 
adelanta al vector de la tensión primaria. 
Los errores de tensión y desfase deberán estar dentro de 
los límites especificados, para las condiciones de uso 
especificadas. 
2.2.3.3.6.3 Clase de Precisión 
Define los límites de error de tensión y desfase. 
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2.2.3.3.6.3.1 Para Medición 
Las normas lEC definen los siguientes valores: o, 1 - 0,2 
-0.5-1.0y3.0. 
Las normas ANSI presentan los siguientes valores: 0.3 
-0.6-1.2 
Los límites del error de tensión y el desfase a la 
frecuencia asignada no deben exceder los valores 
dados en la Tabla 11 a cualquier tensión entre 80% y 
120% de la tensión asignada y con cargas entre 25% y 
100% de la carga de precisión 1, con un factor de 
potencia de 0.8 inductivo, para las clases de precisión 
lEC. 
En cuanto a la aplicación de transformadores de 
tensión se puede decir que la clase 0.1 se utiliza para 
transformadores de tensión de laboratorio, la clase 0.2 
para medidas de precisión, la clase 0.5 para medición 
comercial, la clase 1.0 para medición industrial y la 
clase 3.0 para instrumentación. 
Tabla 11: Límites de error para transformadores de 
tensión para medición 
Clase Error de tensión Desfase 
de precisión [%] [min] 
0,1 +0,1 +5 
02 ±0,2 +JO 
05 ±O 5 +20 
1,0 ±1,0 +40 
3,0 ±3,0 No especificada 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
2.2.3.3.6.3.2 Para Protección 
Representa el error de tensión máximo, expresado en 
porcentaje. El error especificado deberá cumplirse para 
un rango entre el 5% de la tensión asignada y el valor 
de tensión correspondiente al factor de tensión 
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asignado y para todas las cargas entre el 25% y el 
100% de la carga nominal con un factor de potencia de 
0.8 inductivo, este valor es seguido de la letra "P". 
Las clases de precisión normalizadas según la lEC son 
3P y 6P. Los límites del error de tensión y el desfase, a 
la frecuencia asignada no deben sobrepasar los límites 
establecidos en la Tabla 12. 
Tabla 12: Límites de error para transformadores de 
tensión para protección · 
Error en la 
Clase relación de Desfase 
de precisión tensión[%) [mini 
3P ± 3,0 ± 120 
6P ± 6,0 ±240 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
2.2.3.4 FERRORESONANCIA EN TRANSFORMADORES 
DE TENSIÓN CAPACITIVOS 
La impedancia de excitación Ze del transformador auxiliar y la 
capacitancia del divisor capacitivo forman un circuito resonante, el 
cual oscila normalmente a una frecuencia diferente de la 
frecuencia asignada del sistema. 
Cuando dicho circuito resonante es sometido a un impulso de 
tensión (el cual puede ser incluso el que ocurre cuando el 
transformador es energizado), se presenta cierto grado de 
oscilación que, debido a la naturaleza no lineal de la inductancia, 
puede tomar diferentes valores de frecuencia. 
Si la frecuencia fundamental del circuito es ligeramente inferior a 
un tercio de la frecuencia del sistema, es posible que haya una 
absorción de energía del sistema que ocasione un incremento de 
la oscilación. A medida que esto ocurre, el incremento en la 
densidad de flujo del núcleo del transformador reduce la 
inductancia, llevando el valor de la frecuencia de resonancia a un 
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valor cercano al tercio de la frecuencia del sistema. El resultado 
es que la oscilación se estabiliza como una componente de tercer 
armónico del sistema, la cual puede mantenerse indefinidamente. 
Dependiendo del valor de los componentes pueden presentarse 
otros armónicos pero la oscilación de tercer armónico es la más 
frecuente. La consecuencia principal de tal oscilación es el 
aumento de la tensión de salida entre un 25% y un 50% del valor 
normal. 
Si no se contrarresta la Ferroresonancia, la corriente de 
magnetización en el núcleo del transformador puede llegar a ser 
tan alta como para destruir el equipo. 
Tales oscilaciones ocurren con menor frecuencia cuando las 
pérdidas del circuito son altas, como en el caso de cargas 
resistivas. 
2.2.4 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 
Son utilizados para efectuar las mediciones de corriente en sistemas 
eléctricos. Tienen su devanado primario conectado en serie con el circuito 
de alta tensión. La impedancia del transformador de corriente, vista desde el 
lado del devanado primario, es despreciable comparada con la del sistema 
en el cual estará instalado, aún si se tiene en cuenta la carga que se 
conecta en su secundario. En esta forma, la corriente que circulará en el 
primario de los transformadores de corriente está determinada por el circuito 
de potencia. 
2.2.4.1 TIPOS PRINCIPALES 
2.2.4.1.1 Según su Construcción Eléctrica 
2.2.4.1.1.1 Con Varios Núcleos 
Transformador de corriente con varios devanados 
secundarios independientes y montados cada uno en su 
propio núcleo, formando conjunto con un único devanado 
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primario, cuyas espiras enlazan todos los núcleos 
secundarios. 
2.2.4.1.1.2 Secundario de Relación Múltiple 
O llamado Multirelación. La relación de transformación se 
puede variar por medio de tomas (taps) en las vueltas del 
devanado secundario, presentan el inconveniente de la 
disminución de la capacidad en las relaciones más bajas. 
2.2.4.1.2 Según su Utilización 
2.2.4.1.2.1 Transformadores de Corriente para Medida 
Son los transformadores de corriente utilizados para 
alimentar instrumentos de medida, contadores de energía 
y otros instrumentos análogos. 
2.2.4.1.2.2 Transformadores de Corriente para 
Protección 
Son utilizados para alimentar relés de protección. 
Dependiendo de las características de su funcionamiento 
pueden ser de varios tipos: 
oNúcleos convencionales clase P: son aquellos 
en los cuales el límite de precisión está definido 
por el error compuesto para una corriente 
primaria simétrica de régimen estacionario. Sin 
límite para el flujo remanente. 
oNúcleos convencionales clase PR: son 
aquellos en los cuales el límite de precisión está 
definido por el límite superior del error 
compuesto para la corriente límite de precisión 
asignada y la carga asignada, limitando el flujo 
remanente. Se utilizan cuando el esquema de 
protección requiere, principalmente, la ausencia 
de flujo remanente. 
so 
oNúcleos convencionales clase PX: son 
aquellos en los cuales se limita el error en la 
relación del número de espiras(<± 25%) y a los 
cuales se les especifican la f.e.m. asignada de 
codo y la corriente máxima de excitación en 
este punto. Se utilizan en esquemas de 
protección en los cuales es suficiente el 
conocimiento de las características de 
excitación, resistencia y carga secundaria y 
relación de espiras. 
oNúcleos linealizados · o de respuesta 
transitoria: son aquellos que no se saturan 
debido a la componente aperiódica de la 
corriente de corto circuito, ni en el caso de 
recierres de líneas de transmisión, debido al 
flujo remanente en el núcleo. Estas 
características se logran sobredimensionando el 
núcleo, bien sea aumentando la sección del 
mismo o introduciendo entrehierros (gaps). Son 
utilizados para alimentar relés de protección 
que requieren precisión durante los primeros 
ciclos de la corriente de corto circuito o en 
instalaciones en donde la constante de tiempo 
de la línea es muy alta. 
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2.2.4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
2.2.4.2.1 Valores Normalizados de las Corrientes 
Primarias Asignadas 
2.2.4.2.1.1 Transformadores con una sola relación de 
transformación 
Los valores sugeridos en la norma lEC 60044-1 (2003) 
son: 10-12.5- 15-20-25-30-40-50-60-75 A o 
sus múltiplos o sus sub-múltiplos decimales. 
En la Tabla 13 se muestran los valores de corriente para 
transformadores con una o dos relaciones establecidos 
por la norma IEEE Std C57.13 (1993). 
Tabla 13: Corriente asignada para transformadores de 
corriente con una o dos relaciones 
Corriente Asignada 
Doble relación 
Doble relación con 
Relación con devanados derivaciones en 
sencilla primario serie el 
-paralelo devanado 
secundario 
10: 5 25 *50 :5 25150: 5 
15: 5 50* 100: 5 501100: 5 
25: 5 100 * 200: 5 1001200: 5 
40:5 200 * 400: 5 2001400: 5 
50: 5 400 * 800: 5 3001600 :5 
75: 5 600 * 1200: 5 400/800:5 
100:5 1000 * 2000: 5 60011200: 5 
200:5 2000 * 4000 : 5 1000 1 2000 : 5 
300: 5 1500 1 3000 : 5 
400: 5 2000 1 4000 : 5 
Fuente: Mejía, V. (2003).Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
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2.2.4.2.1.2 Transformadores con múltiples relaciones 
de transformación 
En la Tabla 14 se muestran las relaciones para los 
transformadores de corriente multirrelación definidas por 
la norma IEEE Std e 57.13 (1993). 
Tabla 14: Corriente asignada para transformadores de 
corriente multirrelación 
Corriente Corriente 
asignada Taps asignada Taps 
[A] secundarios j_Aj_ secundarios 
600:5 3000:5 
50:5 X2-X3 300:5 X3-X4 
100:5 X1-X2 500:5 X4-X5 
__ ,, 
150:5 X1-X3 800:5 X3-X5 
200:5 X4-X5 1000:5 X1-X2 
250:5 X3-X4 1200:5 X2-X3 
300:5 X2-X4 1500:5 X2-X4 
400:5 X1-X4 2000:5 X2-X5 
450:5 X3-X5 2200:5 X1-X3 
500:5 X2-X5 2500:5 X1-X4 
600:5 X1-X5 3000:5 X1-X5 
1200:5 4000:5 
100:5 X2-X3 500:5 Xl-X2 
200:5 Xl-X2 1000:5 X3-X4 
300:5 Xl-X3 1500:5 X2-X3 
400:5 X4-X5 2000:5 Xl-X3 
500:5 X3-X4 2500:5 X2-X4 
600:5 X2-X4 3000:5 Xl-X4 
800:5 X1~X4 3500:5 X2·X5 




300:5 X3-X4 1200:5 Xl-X3 
400:5 X1-X2 1500:5 X1-X4 
500:5 X4-X5 1600:5 X2-X5 
800:5 X2-X3 2000:5 X1-X5 
1100:5 X2-X4 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
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2.2.4.2.2 Valores Normales de las Corrientes Secundarias 
Asignadas 
Los valores normales de corrientes secundarias 
asignadas son 1 A, 2 A y 5 A. 
2.2.4.2.3 Corrientes de Cortocircuito Asignadas 
2.2.4.2.3.1 Corriente de Cortocircuito Térmica 
Asignada 11" 
Es el valor eficaz de la corriente primaria que el 
transformador puede soportar durante 1 s, con el 
secundario cortocircuitado, sin que sufra daños. Los 
valores considerados por la norma para esta corriente 
corresponden con los definidos para la corriente primaria 
asignada. 
2.2.4.2.3.2 Valor Normal de la Corriente Dinámica 
Asignada ldyn 
Es el valor de cresta de la corriente primaria que el 
transformador puede soportar sin sufrir daños eléctricos o 
mecánicos debidos a los esfuerzos electromecánicos 
resultantes, estando el secundario cortocircuitado. El valor 
normal de la corriente dinámica asignada debe ser 2,5Ith. 
2.2.4.2.4 Cargas de Precisión 
La carga en un transformador de corriente es la impedancia del 
circuito secundario, expresada en ohm, indicando el factor de 
potencia FP. 
La carga de precisión es la potencia aparente, en volt amperes, 
a un factor de potencia especificado, que el transformador 
puede suministrar al circuito secundario, a la corriente 
secundaria asignada, para la cual se especifican las 
condiciones de precisión. 
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2.2.4.2.5 Límites de Calentamiento 
Los transformadores de corriente no deben exceder los límites 
de calentamiento definidos en la Tabla 5, para las condiciones 
de servicio y las características especificadas. 
2.2.4.2.6 Tensión más Elevada del Material y Niveles de 
Aislamiento 
2.2.4.2.6.1 Tensión más Elevada del Material Um 
Es la tensión eficaz fase-fase más elevada, para la cual el 
transformador está diseñado, en relación con su 
aislamiento. 
2.2.4.2.6.2 Nivel de Aislamiento Asignado para los 
Arrollamientos Primarios 
Está basado en la tensión más elevada del material (Um). 
Para el caso de devanados con tensión más elevada del 
material igual a 0,72 kV o 1,2 kV, el nivel de aislamien.to 
asignado es determinado por la tensión soportada 
asignada a frecuencia industrial, de acuerdo con la Tabla 
7. 
Para el caso de devanados con tensión más elevada del 
material igual o superior a 3,6 kV pero inferior a 300 kV, el 
nivel de aislamiento asignado es determinado por la 
tensión soportada asignada a frecuencia industrial y al 
impulso tipo rayo, de acuerdo con la Tabla 7. 
Para el caso de devanados con tensión más elevada del 
material igual o superior a 300 kV, el nivel de aislamiento 
asignado es determinado por la tensión soportada 
asignada al impulso de maniobra y al impulso tipo rayo, 
de acuerdo con la Tabla 8. 
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Existen otros requerimientos para el nivel de aislamiento 
del devanado primario de los transformadores de 
corriente, que son: 
Los devanados que tienen Um 2: 
300 kV deben soportar la tensión 
a frecuencia industrial, definida en 
la Tabla 9, de acuerdo con la 
tensión soportada al impulso tipo 
rayo seleccionada para ellos. 
Si se especifica, el devanado 
primario debe soportar, también, 
una tensión de impulso tipo rayo 
recortada, con un valor de cresta 
igual al 115% de la tensión de 
impulso tipo rayo plena. 
2.2.4.2.6.3 Verificación de Aislamiento 
Se efectúan los siguientes chequeos: 
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Descargas parciales cuyos 
requerimientos son aplicables a 
transformadores de corriente con 
una tensión máxima igual o 
superior a 7,2 kV. El nivel de 
descargas parciales no debe 
exceder los valores definidos en la 
Tabla 15, para la tensión de 
prueba definida en esta tabla, con 
el procedimiento definido por la 
lEC 60044-1 (2003). 
Tabla 15: Tensión de prueba de descargas parciales y niveles admisibles 
Nivel de descargas parcial es 
admisible Pe 
Tensión de prueba de descargas 
Tipo de aislamiento Tipo de puesta a tierra del sistema parciales 
[kV] (valor eficaz) Sumergido en 
un líquido Sólido 
U m 10 50 
Sistema con el neutro aterrizado (factor de 
1,2 Um/i/3 puesta a tierra< 1,5 5 20 
Sistema con el neutro aislado o no puesto a 1,2 Um 10 50 
tierra efectivamente (factor de puesta a 1,2 U m ;-.Js 
tierra> 1,5 5 20 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
<
1) Si el neutro del sistema no está definido, los valores indicados para neutro 
aislado o no puesto a tierra efectivamente, son válidos. 
<
2) Los valores admisibles de descargas parciales son válidos también para 
frecuencias diferentes a la frecuencia asignada. 
<
3) La medida de la capacitancia y factor de disipación dieléctrico aplica 
únicamente a transformadores con el devanado primario sumergidos en líquido 
con la tensión más elevada del material igual o mayor que 72,5 kV. El propósito 
es el de controlar la uniformidad de la fabricación y establecer el estado del 
material del aislamiento utilizado en la fabricación del equipo. Los límites de 
variación admisibles deben ser acordados entre el fabricante y el cliente. 
<
4) El factor de disipación dieléctrico depende del diseño del aislamiento y de la 
tensión y temperatura. Su valor a tensión de fase (Um 1 ..,)3) y a la temperatura 
ambiente no excede normalmente 0,005. Los valores de la capacitancia y del 
factor de disipación dieléctrico deben referirse a la frecuencia asignada y a un 
nivel de tensión en el rango de 1 O kV a tensión de fase (U m 1 ..,)3). 
2.2.4.2.6.4 Nivel de Aislamiento en Devanados 
Secundarios 
La tensión asignada, soportada a frecuencia industrial de 
los devanados secundarios debe ser 3 kV (valor eficaz). 
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2.2.4.2.6.5 Requerimiento de Aislamiento entre 
Secciones 
En el caso de devanados secundarios divididos en dos o 
más secciones, la tensión asignada soportada a 
frecuencia industrial de aislamiento entre secciones debe 
ser 3 kV (valor eficaz). 
2.2.5 PARARRA VOS 
Son los elementos de protección de los equipos de las subastaciones contra 
sobretensiones. Inicialmente se fabricaban con descargadores y 
resistencias no lineales de carburo de silicio (SiC), pero en los últimos años 
han sido desplazados por pararrayos construidos con resistencias no 
lineales de óxido de zinc (ZnO) sin descargadores. 
2.2.5.1 TIPOS PRINCIPALES 
2.2.5.1.1 Pararrayos Convencionales 
O llamado Carburo de Silic.io. Consiste en uno o varios 
descargadores conectados en serie con uno o más resistores 
no lineales. Estos elementos están encerrados en una cápsula 
de porcelana que los protege del medio ambiente. La cápsula 
se llena con nitrógeno seco y se sella en ambos extremos con 
sellos elásticos de un material que prácticamente no 
"envejece". Con la llegada de los pararrayos en óxido de zinc, 














pm1~_a..;:i6n de ia 
:tonat1r~ 
Fig. 11 Esquema de un Pararrayo Convencional 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
2.2.5.1.2 Pararrayos de Óxido de Zinc 
Estos nuevos pararrayos utilizan como elementos activos 
varistores de óxido de zinc (ZnO) ensamblados en serie en una 
o más columnas, dentro de bujes de porcelana. 
l.ff!T~d!h~':Obr!O ____ ,.. ___ . __ 
Fig. 12 Esquema Típico Interno de un Pararrayos de Óxido Metálico (ZnO) 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
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2.2.5.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
2.2.5.2.1 Tensión Asignada u, 
Es el valor eficaz máximo permisible de la tensión a frecuencia 
industrial aplicado entre los terminales del pararrayos para el 
cual debe operar correctamente, bajo condiciones de 
sobretensiones temporales. En la Tabla 16 se presentan las 
tensiones asignada para pararrayos de óxido de zinc. 
Tabla 16: Tensiones asignadas de pararrayos 
Rango de la Pasos de incremento 







Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
2.2.5.2.2 Tensión de Operación Continua Ve 
Es el mayor valor de tensión eficaz a frecuencia industrial que 
soporta el pararrayos continuamente. 
2.2.5.2.3 Frecuencia Asignada 
Es la frecuencia del sistema de potencia para la cual está 
prevista la instalación del pararrayos. 
2.2.5.2.4 Impulso 
Es una onda unidireccional de tensión o corriente que sin 
oscilación apreciable crece rápidamente a un valor máximo y 
cae, usualmente menos rápido, a cero. 
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2.2.5.2.4.1 Impulso Escarpado de Corriente 
Es un impulso de corriente con un tiempo virtual de frente 
de 11JS. El tiempo virtual para el valor medio de la cola no 
es mayor de 201JS. 
2.2.5.2.4.2 Impulso de Corriente Tipo Rayo 
Es un impulso de corriente con un tiempo virtual de frente 
de 8 IJS. El tiempo virtual para el valor medio de la cola de 
20¡JS. 
2.2.5.2.4.3 Corriente de Descarga Nominal de un 
Pararrayos In 
Es el valor pico del impulso de corriente de descarga que 
tiene un impulso de 8 * 201JS. Los valores de corrientes 
nominales de descarga son: 20000 A, 1 0000 A, 5000 A, 
2500 A y 1500 A. 
2.2.5.2.4.4 Clasificación de los Pararrayos 
La norma lEC 60099-4 (2001) clasifica los pararrayos 
según las corrientes nominales de descarga en los 
siguientes tipos: 
Estación: pararrayos de 10000 A y 20000 A 
Intermedio o distribución: pararrayos de 5000 A 
Secundarios: pararrayos desde 1500 A hasta corriente 
menores que 5000 A. 
La norma IEEE Std C62.11 (1993) clasifica los pararrayos 
de acuerdo con la corriente de descarga al impulso tipo 
rayo de la manera indicada en la Tabla 17. (En paréntesis 
se indica la tensión máxima del sistema). 
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Tabla 17: Clasificación de los pararrayos según la norma 
IEEE Std C62.11 
Clasificación del Valor del impulso (A] (valor 
pararrayos pico) 
Estación (800 kV) 20 000 
Estación (550 kV) 15 000 
Estación (menor a 550 kV) 20 000 
Intermedio 5 000 
Distribución 
Trabajo pesado 10 000 
Trabajo normal 5 000 
Secundario 1 500 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
2.2.5.2.4.5 Impulso de Corriente de Maniobra 
Es el valor pico de una corriente de descarga que tiene un 
tiempo virtual de frente mayor de 30 IJS pero menor de 
1 00 IJS y un tiempo virtual para el valor medio de la cola 
de aproximadamente el doble del tiempo virtual de frente. 
2.2.5.2.5 Corriente Continua de un Pararrayos 
Es la corriente que circula a través del pararrayos cuando se 
energiza con la tensión de operación. 
2.2.5.2.6 Corriente de Referencia del Pararrayos 
Es el valor pico de la componente resistiva de la corriente a la 
frecuencia industrial utilizada para determinar la tensión de 
referencia de un pararrayos. 
2.2.5.2.7 Tensión de Referencia de un Pararrayos Uref 
Es el valor pico más alto, independiente de la polaridad de 
tensión a frecuencia industrial, dividido por 2, medido a la 
corriente de referencia del pararrayos. 
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2.2.5.2.8 Tensión Residual de un Pararrayos U,es 
Es el valor pico de tensión que aparece entre los terminales de 
un pararrayos durante el paso de la corriente de descarga. 
2.2.5.2.9 Capacidad de Absorción de Energía 
Es de gran importancia especialmente en los sistemas de extra 
alta tensión, donde la energía es muy elevada debido a la poca 
posibilidad de repartición de energía entre los pararrayos de 
una subestación. Los catálogos de los fabricantes normalmente 
indican la capacidad máxima de energía en kilojoules (kJ), 
siendo esta capacidad una función de la tensión asignada y de 
la corriente de descarga del pararrayos. 
2.3 PRUEBAS INDIVIDUALES DE EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN 
Luego de ejecutar el montaje de los equipos de alta tensión, se deben realizar 
las pruebas individuales en sitio con el fin de verificar si los equipos sufrieron 
algún daño durante su etapa de transporte y/o montaje y su ensamble ha sido 
el definido por el fabricante. 
Para la ejecución de las pruebas individuales se debe contar con equipos que 
permitan un control adecuado de las variables eléctricas, equipos que posean 
buena precisión y que posean su certificado de calibración emitido por un 
laboratorio certificado de acuerdo con normas internacionales. 
2.3.1 EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN 
Las pruebas que se deben realizar a los equipos de una subestación 
dependen básicamente de los requerimientos del proyecto. 
2.3.1.1 VERIFICACIONES GENERALES 
Se realizan para cada uno de los equipos de alta tensión 
Limpieza General 
Datos de Placa 
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Colocación y revisión de nomenclatura asignada al 
equipo 
Inspección visual de boquilla, porcelana y gabinetes de 
control o conexión 
Conexiones primarias y a tierra 
Tornillería 
Retiro de bloqueos mecánicos de transporte 
Verificación del sistema de calefacción e iluminación 




1 TRANSFORMADORES 1 INTERRUPTORES DE TRANSFORMADORES DE 1 SECCIONADORES : PARARRAYOS POTENCIA TENSIÓN i DE CORRIENTE 1 ¡ l 1 1 1 
Verificación del 
Presión de gas SF6 
mecanismo de Nivel de aceite Nivel de aceite Resistencia de 
operación manual y aislamiento 
motorizado en su caso 
Operación de motores y Alimentación de c. a y Verificación de dispositivos Núcleos no utilizados 
cortocircuitados y a Factor de potencia 
compresores c. c. de protección secundarios 
tierra 
Operación manual de Resistencia de Resistencia de Medida de la 
Resistencia de aislamiento corriente de fuga en 
emergencia aislamiento aislamiento 
servicio 
Operación de 
señalización de Resistencia de contactos Factor de potencia Factor de potencia 
cerrado/abierto 
Contador de Tiempos de cierre y Prueba de relación de Prueba de relación 
operaciones apertura transformación de transformación 
Obtención de curvas 
Alimentación de c. a y c.c Corrientes de operación Prueba de polaridad de magnetización en de cierre y apertura cada núcleo para la 
relación utilizada 
Sellado de gabinetes Prueba de polaridad 
Resistencia de Prueba de resistencia 
Aislamiento de devanados 
Factor de potencia 
Resistencia de contactos 
Tiempos de operación al 
cierre y apertura 
Tensiones y corrientes 
de operación de las 
bobinas de cierre y 
apertura 
Bloqueos y alarmas por 
pérdidas de presión del 
sistema de interrupción 
y mecanismos 






2.3.2 PRUEBAS INDIVIDUALES 
Para realizar las pruebas mencionadas anteriormente, es necesario 
comprender los fenómenos físicos que involucran el funcionamiento de 
cada uno de los equipos de alta tensión. A continuación se describen la 
teoría general y algunos métodos de prueba que pueden ser utilizados 
durante los procedimientos de pruebas en sitio de estos equipos. 
2.3.2.1 Factor de Potencia de Aislamiento 
El factor de potencia de un aislante eléctrico o de un sistema de 
aislamiento, tan ó, se expresa en forma porcentual, como la cantidad 
de potencia activa (pérdidas) absorbida por el dieléctrico, referida a 
la cantidad de potencia aparente cuando el mismo es sometido a un 
esfuerzo eléctrico. 
Cuando se realiza la prueba del factor de potencia de un equipo, se 
considera todo el sistema de aislamiento del mismo: bujes, líquido 
dieléctrico, cartón, papel, etc. Un dieléctrico ideal no consume 
potencia activa y un parámetro indicativo de la calidad o estado del 
mismo es la cantidad de potencia activa absorbida. 
Se considera la prueba de factor de potencia como un buen criterio 
para determinar el estado aislante de un material dieléctrico. En 
términos de mantenimiento predictivo de los equipos eléctricos, la 
prueba de factor de potencia puede ser realizada periódicamente 
con el fin de determinar la degradación del material aislante y de 
esta forma establecer las acciones correctivas pertinentes que 
puedan evitar la destrucción del equipo. 
Mediante la prueba de factor de potencia también se determina la 
capacitancia que posee el aislante de un equipo con respecto a 
alguna referencia. Uno de los factores que influyen en la 
capacitancia es la geometría de las superficies involucradas en el 
efecto capacitivo; si la prueba de factor de potencia arroja valores 
muy distanciados de los especificados por el fabricante del equipo se 
puede concluir una deformación de la superficie debida a maltratos 
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ocasionados durante el transporte del equipo o a esfuerzos 
mecánicos provocados por cortocircuitos. 
El factor de potencia de un material dieléctrico es una indicación de 
las pérdidas del material por unidad de volumen cuando su 
capacitancia permanece constante. Entonces el factor de potencia 
es una propiedad inherente del material dieléctrico y es 
independiente de su volumen. 
Al igual que en cualquier circuito alimentado por una fuente de 
corriente alterna, el factor de potencia se define: 
Donde: 
p 
FP=-· =cos$ El 
....._ __ ___;.,___. ................................... (4) 
P : potencia activa, W 
E : magnitud de la tensión, V 
1 : magnitud de corriente, A 
<l>: ángulo de fase entre el voltaje E y la corriente 1 
Las propiedades dieléctricas de un material pueden ser simuladas 
por medio de un circuito equivalente serie, como se ilustra en la Fig. 
13; donde: 
R: resistencia serie equivalente del dieléctrico, O 
C: capacitancia, F 
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Fig. 13 Circuito equivalente serie 
e 
Fuente: Mejia, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
El diagrama fasorial se ilustra en la Fig. 14. 
Fig. 14 Diagrama fasorial circuito serie 
Fuente: Mejia, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
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La potencia de pérdidas en el dieléctrico es representada por la 
expresión: 
P = ¡2 R ................................................. (5) 
La corriente 1 adelanta la tensión E, <t> grados. El factor de potencia 
está dado por el coseno del ángulo <t>. 
t/J + o = 90° ................................................. (6) 
En los materiales dieléctricos usuales, el ángulo <t> es muy cercano a 
90 o; por esta razón, es más conveniente expresar el factor de 
potencia en términos del ángulo o (Fig. 14), el cual es muy pequeño 
y es el complemento del ángulo <D. 
Debido a que el circuito equivalente es la conexión serie de una 
resistencia y un capacitar, la tensión E puede ser analizada como la 
suma fasorial de dos componentes . 
... ·~ ~ 
E;;;;;EH+Ec:. 
' ··········································· (7) 
Donde: 
-? 
E ~e = J R : tensión asociada a la resistencia. está ~en fase con la .co:r.ricwale l 
-.)E l " 'd 1 ... '· ,.!1 90° l . ¡· ~ ,. = -· ~-·- : tens.lüij'd asocia a a. a cap.acatancm, esta atmsaua a a cornente 
· jCro 
1ú: frecuencia angular ro= 2 n f , r.ad/s 
El factor de potencia está dado por: 
Fp .m. ,. lR 
· =e os'!'= sen o=~======= 
,e(! R)2 +(_~_)·] ~VKJ jCm-
. . 
RC;o; 
~Ji+ (R e m}' 
............... (8) 
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Un material dieléctrico puede ser también simulado por medio de un 
circuito equivalente paralelo (Fig. 15); la capacitancia es simulada 
por medio del capacitar C y la fuga por la conductancia equivalente 
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Fig. 15 Circuito equivalente paralelo 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Atta Tensión 
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Fig. 16 Diagrama fasorial circuito paralelo 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Atta y Extra Alta Tensión 
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La potencia de pérdidas en el dieléctrico es representada por la 
expresión: 
P=,E 2G 
. . ......................................................................... (9) 
Dado que la impedancia equivalente del circuito paralelo es de 
naturaleza capacitiva, la corriente 1 adelanta la tensión E, <P grados. 
El factor de potencia está dado por el coseno del ángulo <P. 
Debido a que el circuito equivalente es la conexión paralela de una 
resistencia y un capacitar, la corriente 1 puede ser analizada como la 
suma fasorial de dos componentes. 




1: =E G ~ corriente de fuga o conienLe de conducó6.n del d)eléctrico. está en fase con la 
~ensión E. 
"'""') ] .(' = j E e {t) : OOJ1icnle capacitiva, está adelantada 90" a lía dCj]Sión E. 
El factor de potencia está dado por: 
EG 
FP=cos 9=sen ·b= · · ~(EGf + (Ecrof 
G 
=~==== 
.. jG2 + (cro)2 
............... (11) 
Cuando el factor de potencia es bajo, como sucede en la mayoría de 
los materiales dieléctricos, el valor G es muy pequeño comparado 
con C w, entonces el factor de potencia está dado por: 




Tan o es llamado factor de disipación O. Hasta 10° el factor de 
disipación y el factor de potencia son aproximadamente iguales: 
Sen(l0°) = 0.173648 
Tan(l0°) = 0.176327 
Para valores más grandes del factor de potencia, pueden resultar 
errores considerables en el análisis dieléctrico de un material si el 
factor de disipación se toma igual al factor de potencia. 
El factor de potencia de algunos dieléctricos cambia 
apreciablemente con la frecuencia y la temperatura. Entonces, 
cuando el criterio de factor de potencia es usado para comparar 
materiales dieléctricos, estos factores deben ser considerados. 
El factor de potencia puede ser usado como un criterio de 
comparación para evaluar las pérdidas en elementos fabricados del 
mismo material dieléctrico o elementos fabricados con diferente 
material dieléctrico pero con el mismo valor de capacitancia. 
2.3.2.1.1 Modos de Prueba 
Existen tres modos de prueba asociados a la medición del 
factor de potencia, éstos son: 
2.3.2.1.1.1 MODO UST 
En inglés (Ungrounded Specimen Test), significa prueba 
de un equipo no puesto a tierra. Como su nombre lo 
indica la prueba mide la corriente del equipo que no 
circula hacia tierra. 
Esta prueba se realiza cuando ambos terminales de 
espécimen de prueba están aislados con respecto a tierra. 
Esta prueba se realiza para mediciones separadas en 
sistemas complejos de aislamiento, la fig. 17 muestra la 
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Fig. 17 Prueba de factor de potencia Modo UST 
Fuente: Megger (2012). Pruebas de Factor de Potencia 1 Disipación 
2.3.2.1.1.2 MODO GST- TIERRA 
En inglés (Grounded Specimen Test), tiene como 
significado prueba de un equipo puesto a tierra. La 
prueba tiene como objeto medir toda la corriente de fuga 
que circula hacia tierra y que circula hacia el cable de 
bajo voltaje, que en este caso _también está puesto a 
tierra. 
Esta conexión de prueba más frecuentemente utilizada e 
involucra todo el aislamiento entre el conductor de alta 
tensión y el sistema de puesta a tierra, la fig. 18 muestra 




Fig. 18 Prueba de factor de potencia Modo GST- Tierra 
Fuente: Megger (2012). Pruebas de Factor de Potencia 1 Disipación 
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2.3.2.1.1.3 MODO GST - GUARDA 
En este modo solo se mide la corriente de fuga hacia 
tierra obviando la corriente que circula por el cable de 
bajo voltaje. 
Esta prueba se utiliza para separar los valores totales de 
la prueba GST en partes separadas para un mejor 






Fig. 19 Prueba de factor de potencia Modo GST - Guarda 
Fuente: Megger (2012). Pruebas de Factor de Potencia 1 Disipación 
2.3.2.2 Resistencia de Aislamiento 
Es la resistencia entre dos cuerpos conductores separados por un 
material aislante. Se puede determinar hallando la relación entre la 
tensión y la corriente aplicada en un tiempo específico. 
La prueba de resistencia de aislamiento se usa a menudo como una 
medida de la condición del material aislante. Para determinar la 
resistencia de aislamiento se prefiere aplicar tensión de corriente 
directa. 
Existen diferentes factores que afectan la resistencia de aislamiento 
de un material aislante, la naturaleza de la corriente que fluye sobre 
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y a través del material aislante y el tiempo de prueba son algunos de 
ellos. 
La corriente que fluye (a través y a lo largo) forma parte de una 
corriente relativamente estable en las trayectorias de fuga sobre la 
superficie del material. Además, una componente de corriente fluye 
a través del volumen del material aislante. Experimentalmente se ha 
demostrado que la corriente está compuesta por tres componentes 
de corriente, las cuales son: 
Corriente de carga capacitiva: esta corriente empieza 
en valores altos y decae a medida que el aislamiento 
se carga a tensión plena (tensión de prueba). 
Corriente de absorción: esta corriente también 
empieza alta y luego decae debido al tiempo de 
prueba. Esta corriente cae con una rata más baja que 
la corriente de carga capacitiva. 
Corriente de conducción o fuga: esta es una corriente 
de pequeña magnitud cuyo comportamiento es 
esencialmente estable a través y sobre el material 
aislante. 
La corriente de conducción o fuga es esencialmente estable con el 
tiempo, la corriente de absorción decae en forma aproximadamente 
exponencial desde un valor inicial alto y la corriente de carga 
capacitiva decae relativamente rápido en la medida en que el equipo 
de prueba se carga. 
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Fig. 20 Corriente de fuga 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
Las medidas de resistencia de aislamiento son afectadas por la 
condición de la superficie (suciedad, humedad y temperatura, entre 
otras). La magnitud de la tensión de prueba también puede afectar el 
resultado de la prueba, especialmente si el aislamiento no se 
encuentra en buena condición; por lo tanto, es deseable tomar las 
lecturas de resistencia de aislamiento bajo condiciones similares 
cada vez que se realice la prueba en un período de tiempo 
especificado. 
La prueba de resistencia de aislamiento se considera una prueba no 
destructiva, pero en algunos casos puede causar daño al aislamiento 
del equipo. Se debe determinar la tensión de prueba antes de 
realizar cualquier tipo de verificación; si no se poseen datos de placa 
del equipo, es aconsejable establecer la tensión de prueba en 
términos de la tensión asignada de corriente alterna del equipo. 
La prueba de resistencia de aislamiento no asegura que un sistema 
resistirá una prueba de alta tensión; sin embargo, establece la 
condición de un aislamiento. 
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2.3.2.3 Resistencia de Contactos 
Muchos de los daños de los equipos de interrupción de corriente son 
causados por resistencia de contacto altas. Problemas de 
sobrecalentamiento se vuelven cada día más serios debido a las 
altas corrientes que las redes de transmisión y distribución deben 
soportar. 
Verificar la resistencia de contacto de los equipos de interrupción de 
corriente periódicamente puede detectar fallas previniendo 
sobrecalentamiento de los equipos y alargando la vida útil de los 
mismos. 
La prueba de resistencia de contactos se realiza en general al os 
equipos de interrupción de corriente, como interruptores, y de 
maniobra, como seccionadores y cuchillas de puesta a tierra. 
Eventualmente se realiza esta prueba a las uniones de los barrajes 
de las subastaciones. 
A pesar de que los seccionadores y cuchillas de puesta a tierra 
normalmente no operan bajo carga, esta prueba es una forma de 
verificar el ajuste entre ambos contactos y así detectar posibles 
problemas durante la etapa de montaje y/o la necesidad de un 
reajuste debido a la excesiva cantidad de maniobras a las que se 
hallan sometidos equipos de este tipo. 
La resistencia de contactos se define como el cociente entre la 
diferencia de potencial entre dos superficies de contacto y la 






La resistencia de contactos obedece sólo a la parte resistiva de la 
impedancia, para esto se determina la resistencia de contactos 
cuando la corriente que circula a través de ellos proviene de una 
fuente de corriente directa, donde la frecuencia es cero w =O. 
La resistencia de contactos del interruptor debe ser medida entre los 
terminales del interruptor cuando esté en posición cerrado; si el 
interruptor posee varias cámaras, la resistencia de contactos debe 
ser realizada para cada una de ellas. 
En esta prueba se verifica la resistencia a través de los contactos 
principales del equipo de interrupción de corriente. El principio de 
funcionamiento del equipo que se utiliza para esta prueba 
(microohmímetro) es el del puente de Wheatstone, inyectando 
generalmente una corriente de 100 A 
Un valor normal de la corriente de prueba es 100 A de corriente 
continua; este criterio es aplicable tanto a equipos de alta tensión 
como a equipos de media y baja tensión. La confiabilidad de la 
prueba aumenta con el valor de corriente de prueba y la precisión 
del instrumento de medida; a mayor corriente de prueba los 
resultados obtenidos serán más confiables. 
La medición debe ser efectuada con corriente continua, midiéndose 
la caída de tensión o la resistencia, entre los terminales de cada 
polo. La corriente durante el ensayo debe tener un valor conveniente 
entre 100 A y la corriente asignada. La experiencia muestra que un 
incremento de la resistencia del circuito no se puede considerar por 
sí solo como evidencia confiable de malos contactos o conexiones. 
En tal caso, la prueba debería repetirse con una corriente mayor, tan 
cerca como sea posible a la corriente asignada. 
La resistencia medida no deberá exceder 1 ,2 veces la resistencia 
medida antes de la prueba de elevación de temperatura Ru. Este 
dato se puede obtener de los reportes de pruebas en fábrica 
(pruebas tipo y pruebas de rutina del equipo). 
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La temperatura ambiente de la prueba debe ser registrada. Durante 
la prueba, esta temperatura debe estar comprendida entre + 1 O o C y 
+ 40 o C. 
La caída de tensión V en los terminales de un equipo, cuando por él 
circula una corriente de un valor determinado /, determina la 
resistencia de contactos entre dos superficies. 
Fig. 21 Medida de resistencia de contactos 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
El valor de la resistencia de contactos está dado por: 
. V 
Ramtactos = J 
···························································· (14) 
Los valores de tensión y de corriente deben ser leídos 
simultáneamente. El protocolo de pruebas debe ser diligenciado con 
los valores de tensión y corriente medidos para cada polo y la 
temperatura a la cual fue realizada la prueba. 
Es importante realizar la prueba con valores de corriente tales que 
los resultados de la prueba sean confiables. Cuando se posee 
equipos con corriente asignadas superiores a 100 A, un buen criterio 
para el valor de la corriente de prueba es: 
1 nom ~ 1 proebtJ ~ 100 A 
-............................................. (15) 
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La corrección del valor de resistencia de contactos medido a la 
temperatura de referencia (especificada por el fabricante) se realiza 
por medio de la siguiente expresión: 
................................................ (16) 
Donde: 
R¡:: resistencia medida :a la temperatura Th n 
R2: :resistend:1 a la temperatlllra de :referencia T2, n 
T¡: temperatura del devanado durante la ejecución de las pruebas, t-omada como 
temper.atur.a amb;ientJe, "'C 
T1.: tempe:ratll.tra de t"eferencia, "'C 
Ko: constante del material; para e1 cobre 234,5 y par.a el a1umin1o 228. 
2.3.2.4 Resistencia de Devanados 
Para medir la resistencia de un devanado es necesario eliminar el 
efecto reactivo de la bobina. La impedancia del devanado está dada 
por la siguiente expresión: 
Z :::: Rc.u + jmL 
' • . ............................................ (17) 
Donde: 
Rer1: r.e.si:stencia del devanado debida ai cob:re., Q 
L: inductaaJtda del devanado, H 
ro: frecuencia del sistema. r.ad/s. 
Si se quiere eliminar el efecto reactivo del devanado, la prueba debe 
realizarse con una fuente de corriente o tensión con w=O, o sea una 
fuente de corriente directa. 
Si se trata de un transformador, la resistencia del devanado debe ser 
medida en la relación en que va a ser utilizado el equipo y en las 
demás relaciones que el equipo posea. 
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Los valores medidos deben ser corregidos a la temperatura de 
referencia, puesto que existe una relación directa entre la 
resistividad de cualquier material y la temperatura. 
El método recomendado para determinar la resistencia del devanado 
es el método de la caída de tensión V en los terminales del 
devanado, cuando por él circula una corriente de un valor 
determinado 1 (Fig. 22). 
;Pi p2 
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Fig. 22 Medida resistencia de devanados 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
El valor de la resistencia está dado por la expresión de abajo. Los 
valores de tensión y de corriente deben ser leídos simultáneamente. 
. V R,., =-
...... u 1 
..................................................................... (18) 
El protocolo de pruebas debe ser diligenciado con los valores de 
tensión y corriente medidos para cada terminal y la temperatura a la 
cual fue realizada' la prueba. 
Es importante realizar la prueba con valores de corriente tales que 
no produzcan variación de los valores de resistenCia del devanado 
en función de la temperatura. Para evitar este fenómeno, se 
recomienda realizar la prueba rápidamente y el valor de corriente a 
ser inyectado no debe sobrepasar el 15 % de la corriente asignada 
del devanado. 
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La corrección del valor de resistencia medido a la temperatura de 
referencia (especificada por el fabricante) se realiza de acuerdo con 
el procedimiento mostrado en el procedimiento de resistencia de 
contactos. 
2.3.2.5 Polaridad 
Es necesario realizar la prueba de polaridad a transformadores de 
corriente y tensión con el fin de determinar el sentido de las 
cantidades eléctricas (corrientes y tensiones) que alimentan el 
sistema de protecciones, medida y registro de fallas de una 
subestación. 
La polaridad de un transformador está directamente relacionada con 
el sentido de arrollamiento de las bobinas del transformador. El 
fabricante simboliza con un punto el sentido de arrollamiento de la 
bobina, con el fin de lograr flujos de las bobinas aditivos o 
sustractivos, tal como se muestra en la Fig. 23, donde: 
In: corriente nominal 
N1: núme.ro de espiras en el devanado i 
0: . fluj{l magnétic.o. 
Fig. 23 Verificación de polaridad 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
La forma en la que debe interpretarse la circulación de corriente por 
el elemento y la correspondiente inducción de tensión es la 
siguiente: 
Una corriente /1 entrando por el punto induce una 
tensión V2 con polaridad positiva en el punto de la otra 
bobina. 
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Una corriente /1 saliendo por el punto induce una 
tensión V2 con polaridad positiva en el punto de la otra 
bobina. 
De acuerdo con esto se tienen dos posibilidades: 
Polaridad sustractiva: si se realiza un puente entre los 
terminales H2 (P2) y X2 (S2) y se realiza la sumatoria 
de las tensiones de la malla resultante, se observa que 
la tensión resultante entre los terminales H1 (P1) y X1 
(S1), es la sustracción de la tensión del devanado 
primario y del devanado secundario (Fig. 24). 
La verificación también puede hacerse realizando el 
puente entre los terminales H1 (P1) y X1 (S1) y verificando 
la tensión entre los terminales H2 (P2) y X2 (S2). 
·\,!. ;-
Fig. 24 Polaridad sustractiva 
V1 ·• V ·• V2:: ·O 
V :o V1• V2 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
Polaridad aditiva: si se realiza un puente entre los 
terminales H2 (P2) y X2 (S2) y se realiza la sumatoria 
de la tensión de la malla resultante, se observa que la 
tensión resultante entre los terminales H1 (P1) y X1 
(S1), es la adición de la tensión del devanado primario 




Fig. 25 Polaridad aditiva 
V1· v + Vz= o 
V"' V1.¡.1fz 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
2.3.2.6 Relación de transformación 
El objeto de esta prueba es comprobar que el número de espiras 
devanadas en las bobinas de un transformador, coincida con sus 
valores de placa y con los valores considerados en el diseño del 
equipo. 
A los transformadores de potencia se les debe probar la relación de 
transformación en todas las derivaciones de los devanados. Y a los 
transformadores de instrumentación se les debe probar la relación 
de transformación en todos sus núcleos y en todas las derivaciones 
de cada núcleo. 
2.3.2.6.1 Método de prueba con transformador auxiliar de 
relación variable 
Este método de prueba se realiza con una fuente regulable de 
corriente alterna y un transformador auxiliar de relación de 
transformación variable, al cual se le conoce el valor exacto de 
su relación de transformación para cada posición. 
La metodología consiste en aplicar la fuente de corriente 
alterna a un devanado del transformador auxiliar de relación 
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variable y a un devanado del transformador bajo prueba, como 
se muestra en la Fig. 26. 
Fig. 26 Medida de relación de transformación 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
Una vez se tiene implementada la conexión mostrada en la Fig. 
26, se energiza el circuito y se varía la relación de 
transformación del transformador auxiliar hasta que el medidor 
conectado entre los terminales del transformador auxiliar y el 
transformador bajo prueba marque cero. 
Esta prueba se basa en la ley de tensiones de Kirchoff; es 
decir, cuando la tensión de los dos transformadores es la 
misma, la suma de la tensión de la malla es cero. 
2.3.2.6.2 Método de prueba de medida directa de tensión 
En este método no se utiliza un transformador auxiliar que sirva 
como patrón de medida; por el contrario, se mide la relación de 
transformación directamente en los terminales de ambos 
devanados del transformador bajo prueba. 
Para este método se utiliza una fuente regulable de corriente 
alterna conectada al devanado de alta tensión. Se mide 
simultáneamente la tensión de los dos devanados y se calcula 
la relación de transformación real del equipo bajo prueba. (Fig. 
27). 
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Fig. 27 Medida directa de tensión 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión 
Este método es muy utilizado por los equipos de prueba portátiles 
modernos, dado que éstos utilizan tecnología digital (procesamiento 
digital de señales), con lo cual, mediante la ayuda de una conversión 
análogo-digital, se puede determinar con buena precisión la relación 
de transformación del equipo bajo prueba. 
2.3.2. 7 Curva de Magnetización 
Se requiere hallar las curvas de magnetización para determinar la 
tensión y la corriente a la cual el núcleo magnético de un 
transformador comienza a saturarse. El resultado de esta prueba 
puede ser comparado con las curvas de magnetización presentadas 
por el fabricante de los equipos con el fin de conocer el equipo que 
se quiere instalar en una subastación. 
Hallar la curva de magnetización de un transformador consiste en 
inyectar una tensión de corriente alterna a uno de los devanados del 
transformador cuando el otro devanado se encuentra en vacío (sin 
carga); para cada tensión inyectada se lee la corriente y se 
comienza a dibujar la curva de tensión contra corriente de 
magnetización hasta el punto de saturación. 
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El punto de saturación es el punto en el cual el núcleo magnético del 
transformador se empieza a saturar, este punto es conocido como 
codo de saturación y se da cuando un aumento del 1 0% de la 
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Fig. 28 Curvas de magnetización 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Atta y Extra Alta Tensión 
Para realizar la prueba de curvas de magnetización es necesario 
contar con una fuente regulada de tensión. El montaje a ser 
realizado se ilustra en la Fig. 29. 
a) Monlaja dé prueba 
lm¡::mdarld:t <le 
"""gnctf:u.c!ón 
Fig. 29 Circuito de prueba 
. . 
- ................... ')...."..,._,.------.: 
· ===: -·-- ~':~slofmador . 
. -. __ ,....1"'~...._.,__1 . 
'-------·-' lnym:dó:n 
b) Circuito equlvalente 
Fuente: Mejía, V. (2003). Subestaciones de Alta y Extra Atta Tensión 
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Se debe asegurar que los terminales primarios del transformador de 
corriente deben estar aislados de tierra; si no es así, la prueba 
puede arrojar resultados erróneos. La prueba debe ser iniciada 
aumentando lentamente la tensión desde cero hasta el codo de 
saturación del transformador de corriente; una vez se tenga el 
equipo saturado se debe disminuir lentamente la tensión hasta cero. 
La variación de tensión debe ser lenta con el fin de que el núcleo del 
transformador de corriente quede sin flujo remanente, el cual pudo 
haber sido provocado durante las pruebas del fabricante o durante 
otra prueba realizada anteriormente. 
El flujo remanente causa que la prueba de curvas de saturación no 
comience desde cero. Es necesario eliminar el flujo remanente de un 
transformador de corriente para comenzar la prueba de curvas de 
magnetización. Una vez se halle el codo de saturación, la corriente 
debe ser llevada lentamente hasta cero y no debe ser interrumpida 
en un valor diferente de cero porque la tensión inducida del 
transformador de corriente podría dañar el aislamiento del devanado 
del núcleo bajo prueba. 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1 LOCALIZACIÓN DEL EXPERIMENTO 
El trabajo experimental se realizó en la S.E. Chimbote Nueva 
(proyecto denominado: Zapallal - Trujillo 220/500 KV) en el Distrito 
de Cambio Puente, carretera Chimbote - Huallanca Km 925, 
Provincia del Santa, Perú, en el año 2012. 
3.2 MATERIAL EXPERIMENTAL 
3.2.1 Población y Muestra 
La población y la muestra son únicas. 
3.2.2 Equipos e Instrumentos 
Se usó como instrumentos el Equipo de Pruebas Omicron CPC 1 00, 
CPTD1 y el Megger S1-1054/2. Para la manipulación y realización 
de pruebas en equipos de Subastaciones de Energía en Alta y Extra-
Alta Tensión, se contó con la presencia de un especialista. 
3.3 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
Se utilizó el método inductivo, los mismos que estuvieron basados 
en las Normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (lEC) y 
de las lecciones aprendidas en pruebas de subastaciones de Alta y 
Extra-Alta Tensión de HMV Ingenieros. 
3.4 DISEÑO Y VARIABLES 
Se utilizó el Diseño Experimental 
3.4.1 Variables de Entrada 
- Tensión Suministrada en Corriente Continua (Vocl 
- Tensión Suministrada en Corriente Alterna (VAcl 
- Corriente Suministrada en Corriente Continua (locl 
- Corriente Suministrada en Corriente Alterna (IAcl 
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3.4.2 Variables Intermitentes 
- Temperatura Ambiente (°C) 
Humedad Relativá del Aire(%) 
Contaminación de la Porcelana (Polvo) 
- Velocidad de viento (m/seg) 
3.4.3 Variables de Salida 
Resistencia de Aislamiento 
Resistencia de Contactos 
Factor de Potencia 
Tiempo de Operación y Simultaneidad 
Factor Disipación o Tangente Delta 
Relación de Transformación 
Curva de Saturación 
Corriente de Fuga 
3.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 
Los datos obtenidos mediante la aplicación de instrumentos antes 
mencionado, fueron procesados utilizando el programa Microsoft 
Office Excel 201 O. En cuanto al análisis de la información en lo 
posible y factible, se hizo mediante el análisis estadístico. 
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IV. RESULTADOS 
4.1 INTERRUPTORES DEPOTENCIA 
4.1.1 PARTES FÍSICAS 
Se presentan lineamientos para las pruebas individuales en 
Interruptores de Potencia en SFs, empleados en el Proyecto Zapallai-
Trujillo 220/SOOKV. 
Unidad Ruptora 








Puesta a Tierra 
Fig. 30 Interruptor de Potencia en SFs ... 220 KV 






Puesta a Tierra 
Unidad Ruptora o 





Fig. 31 Interruptor de Potencia en SFs - 500 KV 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Para efectos prácticos, se tomará como modelo de desarrollo y 
explicación los interruptores de potencia en 500 kV (más complejos). 
Cabe indicar que los criterios a considerar son similares para equipos 
de diferentes niveles de tensión (ejemplo: 60 kV, 138 kV y 220 kV). 
Previo a la realización de las pruebas individuales se debe anotar las 
características técnicas del equipo (visualizada en la placa 
característica), se muestra la información técnica a considerar: 
Tabla 18: Descripción Técnica del Interruptor de Potencia 
4.1.3 INSPECCIÓN GENERAL 
Adicionalmente a lo anterior, es de gran importancia realizar una 
inspección general sobre el estado físico (mecánico) del equipo, la 
información a considerar es la siguiente: 
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4.1.4 PRUEBAS INDIVIDUALES 
4.1.4.1 Resistencia de Aislamiento 
4.1.4.1.1 Datos Generales 
La teoría y la práctica han demostrado que las condiciones 
de temperatura, humedad y polución son variables que 
influyen sobre los resultados de las pruebas de resistencia 















Tabla 20: Resistencia de Aislamiento -Interruptor de Potencia 
4.1.4.1.2 Lineamientos para pruebas de resistencia de 
aislamiento en interruptor de potencia 
Esta prueba debe realizarse con el interruptor abierto y 
debe suministrarse una tensión de 5000 Voc, durante un 
tiempo de 60 seg. Esta medición tiene como objeto medir el 
nivel de aislamiento o megado en el orden de los Giga-
Ohmios (GO), de las siguientes partes del interruptor de 
potencia: 
- Nivel de aislamiento de cada cámara de la unidad 
ruptora (C1 y C2), respecto al engranaje intermedio. 
- Nivel de aislamiento de cada cámara de la unidad 
ruptora (C1 y C2), respecto a tierra. 
- Nivel de aislamiento que existe entre las cámaras de la 
unidad ruptora (C1 a C2). 
- Nivel de aislamiento del aislador soporte, es decir desde 
el engranaje intermedio hacia el bastidor de interruptor o 



































Fig. 32 Conexión para Resistencia de Aislamiento - Interruptor de 
Potencia en SF6 - 500 KV 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda. 
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4.1.4.1.3 Valores esperados 
Valor de resistencia de aislamiento ~ 100 000 MO, 
ANSI/NETA ATS - 2009 Tabla 100.1. Las medidas 
obtenidas serán referidas a 20 o C. En la tabla 100.1 de la 
norma ANSI/NETA ATS-2009, se observa que para 
equipos con tensión nominal a 34.5 kV el valor esperado de 
resistencia de aislamiento debe ser mayor igual a 100 000 
MO. 
'fAillliLIE i4Ul.1 
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En la tabla 100.14 de la norma ANSI/NETA ATS-2009, se 
muestran los factores de corrección por temperatura. 
96 
T ABLE H)O.t4 




<>e "f ,\.pp:¡raru Covtlli:lill!! Appanll13 Coataillillll. la1mmrd Oil :Jnnllaticm &.llilln:slilaíba 
.JO ·~ 0.1:!5 0.1!i 
·5 ::!3 D..ll>O 0.3~ 
() ~ ... 
·'-
1),25 Q . .!!.l 
5 41 O.... 'l.!> 050 
IIJ 5(1 050 MJ 
15 :5Q Q./5 0.81 
2il ~ LOO \.00 
.:!5 11 :IAU 1.1.5 
JO !!t> l.Ol! !.511 
35 Q-5 1:.ro 1JJO 
4\\ 1m 3.Q5 250 
45 lll 5.60 :U:5 
50 P' fi\5 3.~ 
55 DI IUO :um 
w J.!t'l l~\.~5 ó.30 
65 14Q 11AO 7;90 
7{) 15/t J.l.7S lO. !lO 
15 167 44.7<) 11.b0 
~' 116 6J.50 1!'.!:1;1 
85 IRli $1).71!'9 1o.OO 
'l!) N-! 111.00 .... .21.1 
05 203 l!ilUlfl 3.Ui0 
lfl!l 211 2$4.00 40.00 
lCB 2~1 J50J5 50.40 
IHl "311 500.00 113 "0 






is resistuncc corrcc1cd tu 20Q e 
is measm"Cd resistunce al test 
tcmpcrnturc 
is applicoblc multiplier 
Example: Resistance test on oil·immersion insul;¡tion at 104" 
R. = 2 megoluus @ 104° F 
K ·~3.95 
R, "R. xK 
R, = 2.0 x 3.95 
R., = 7.90 mcgohms@ 20" C 
Se debe tener en cuenta que no es posible la interpolación 
de los factores de corrección para los valores de 
temperatura que no se muestran en la tabla, es decir se 
debe tomar el factor de corrección al valor de temperatura 
inmediato inferior. Ejemplo: Si la temperatura ambiente es 
de 27°C, se tomaría a 25°C (K=1.40 para aislamiento 
inmerso en aceite y K=1.25 para aislamiento sólido). 
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4.1.4.1.4 Valores medidos 
En la tabla 21, se muestra un ejemplo de las medidas a 
considerar en esta prueba. 
Tabla 21: Medidas a considerar en la prueba de 
resistencia de aislamiento en interruptores de potencia 
en SFS 
Tensión Fase R Fase S Fase T 
Medida prueba · · ' 
entre --~~~~~~~~Promedio: {GO) ! 
1 
Cámara 1 (C1) 5000 190000 180000 190000 -
Cámara 2 (C2) 5000 170000 160000 170000 -
Polo completo (C1 + C2) 5000 330000 350000 330000 336.7 
(Cl) - Aisl. soporte 5000 320000 320000 340000 -
(C2) -Aisl. soporte 5000 320000 310000 340000 -
Aislador. soporte 5000 180000 160000 180000 173.3 
Resultado de la prueba: Aceptable X No aceptable 
Observación: 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros ltda. 
En la tabla 22 y figura 33 se presenta los resultados 
obtenidos (promedio) en la prueba de resistencia de 
aislamiento en interruptores de potencia en SF6. 
Tabla 22: Resultados obtenidos (promedio) en la 
prueba de resistencia de aislamiento en interruptores 
de potencia en SFS 
Números de Interruptores 
Variables Cámara (Cl+C2) Aislador Soporte 
' Interruptores Interruptores 
T= 32•c, HR=49% 336.7 173.3 
T=28•c, HR=47% 313.3 161.7 
T=29•c, HR=40"A> 795.7 1,192.3 
T=37"C, HR=35% 2,313.3 1,144.0 
Fuente: Elaboración Prop1a 
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Resi:stenda de Ais:Jamiento {GO} - lrntenuptores 
~ 
l 
',,'-A ~ / r--~, v:oou::.... 
Cámara (C1+C2) Aislador SOporte 
nnteuuptores lnterru,ptores 
Números de Interruptores 
a T= 32•C,'HIR=49% 
• T= ,28"C, HIR=47% 
ctT=29"C, HR=40% 
a T=37"C, HR=35% 
Fig. 33 Resultados obtenidos (promedio) en la prueba de 
resistencia de aislamiento en interruptores de potencia en 
SFS 
Fuente: Elaboración Propia 
De lo mostrado se interpreta, que mientras menores sean 
los valores de humedad relativa del medio ambiente 
(~HR=49%-35%=14%), la resistencia de aislamiento (GO) 
en interruptores creció aproximadamente en 7 veces su 
valor inicial. 
En el caso de la temperatura ambiente fluctuó (variable no 
contralada) en el transcurso del día y de un momento a otro 
pasó de soleado a nublado y viceversa, pero la variación 
máxima fue de goc (De 28°C hasta 37°C) no siendo crítico 
en el resultado de esta prueba. 
En el caso de la polución fue una variable controlada, 
considerando que el personal de pruebas realizó una 
limpieza total de la porcelana previa a la medición. 
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4.1.4.2 Resistencia de Contactos 
4.1.4.2.1 Datos Generales 
Tabla 23: Resistencia de Contactos - Interruptor de 
Potencia 
4.1.4.2.2 Lineamientos para pruebas de resistencia de 
contactos en interruptor de potencia 
Esta prueba debe realizarse con el interruptor cerrado y 
debe inyectarse una corriente de 1 00 Aoc. Esta medición 
tiene como objeto medir la resistencia equivalente del 
conjunto de partes internas que conforman el contacto 
móvil y contacto fijo, cabe indicar que algunas de estas 
partes se encuentran en serie y otras en paralelo, la 
medición de esta prueba se da en Micro-Ohmios (1-10), 
posteriormente aplicando la ley de Ohm, también se 
obtiene un valor equivalente de la resistencia de contacto 
en Mili-Voltios (mV). Si es así la resistencia de contactos 
sería un valor representativo de la caída de tensión que se 
da intername~te en el interruptor de potencia. 
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e ClhQ 
Fig. 34 Conexión para Resistencia de Contactos - Interruptor de 
Potencia en SF6 - 500 KV 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda. 
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4.1.4.2.3 Valores esperados 
Desviación no mayor al 20 % con respecto al valor obtenido 
en las pruebas FAT, según cláusula 7.3, lEC 62271-100. 
7.3 IMeasulrémellt of the resistance of the main cill'cuit 
for the routine test, the d.c. voltage drop or resistance of each pole of ·the main circuit shall 
be measured under conditions as nearly as possible similar, with regard 1o ambient air 
temperatura and points of measurement, to those under which the corresponding type test 
was made. Tlhe test current should be wíthin the range stated in 6.4.1. 
The measured resistance shall not exceed 1 ,2 x Ru, where Ru is equal to the resistance 
measured before the temperature-rise test 
4.1.4.2.4 Valores medidos 
En la tabla 24, se muestra un ejemplo de las medidas a 
considerar en la prueba de resistencia de contactos. 
Tabla 24: Medidas a considerar en la prueba de 









En la tabla 25 y figura 35 se presenta los resultados 
obtenidos (promedio) en la prueba de resistencia de 
contactos. 
Tabla 25: Resultados obtenidos (promedio) en la 
prueba de resistencia de contactos en interruptores de 
potencia en SF6 
Fuente: Elaboración Propia 
Resistencia de Co:nta,ctos (uO)- ~nterruptores 
Polo completo C1 C2 
Númeu.Js de lnterw¡ptores 
• T=19QC, HR=7S% 
• T:o31°C, 1-!R=SO% 
• Valor fábrica 
• T="33•c, HIR=35% 
s T=29QC, l-!R=40% 
Fig.35 Resultados obtenidos (promedio) en la prueba de resistencia 
de contactos en interruptores de potencia en SF6 
Fuente: Elaboración Propia 
De lo mostrado se interpreta, que a menores valores de 
humedad relativa la resistencia de contactos (!JO) tiene una 
disminución no significativa, es decir en un .LlHR=75%-
35%=40% se reduce un 1.32 ¡..~0 (aprox. 1% de su valor 
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inicial), por lo cual los factores medio ambientales no son 
influyentes en los resultados de esta prueba, considerando 
que la resistencia de contactos es la medida de los 
elementos internos (mecánicos) del interruptor que están 
encapsulados en SF6 y porcelana. 
4.1.4.3 Factor de Potencia de Aislamiento 
4.1.4.3.1 Datos Generales 
Tabla 26: Factor de potencia de aislamiento -
Interruptor de Potencia 
. . • '. • ~ .. 1 . . ., 
Instrumento utilizado i Fabricante 1 Modelo : N!l de serie 1 Fecha de calibración i 
174 2004 13-07-11 
1082 
N.A 
HR inicial(%): 34.0 º inicial: 33.1 o e Condiciones Fecha prueba: 26-10-12 
ambientales: SOLEADO 
HR final(%): 34.4 ºfinal: 33.4 o e Hora prueba: 16:26 
Fuente. Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda. 
4.1.4.3.2 Lineamientos para pruebas de factor de 
potencia de aislamiento en interruptor de 
potencia 
En esta prueba se debe suministrar una tensión de 1 O 
KV AC· Esta medición tiene como objeto medir las pérdidas 
de potencia producto de efecto capacitivo (parte activa) y el 
efecto resistivo (parte no activa), cuando nos referimos a la 
parte activa nos referimos al vástago de maniobra, laminilla 
de contacto, palanca de mando, engranaje en tándem, 
contacto tubular, etc., por otro lado la parte no activa se 
refiere a la porcelana y otros elementos que conforman 
parte del aislamiento del interruptor de potencia, la 
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Fig. 36 Conexión para Factor de Potencia de Aislamiento -
Interruptor de Potencia en SFs - 500 KV 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros ltda. 
NOTA: El Equipo Omicron CPTD1, es básicamente un autotransformador 
elevador de tensión que puede suministrar tensión en un rango variable 
de O a 10 KVAc. 
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4.1.4.3.3 Valores esperados 
Los valores del factor de potencia o de disipación tan o 
(DF) y la capacitancia (Cp) deberán ser ± 1 o % de los 
valores de fábrica, según cláusula 7.6.4 de la ANSI/NETA 
ATS- 2009. 
7.6.41 Cin:ufit Breaiker:s, SF6(,ctmlimJed) 
9. iPower-factor or dissipation-factor and capacit<~nce test values sha:U be within ten pement of 
nameplate rating for bushings. Hot collar tests are evaluated on a milliampere/milliwatt loss 
hasis, and the resuUts shaH be compared to values of similar bushings. 
4.1.4.3.4 Valores medidos 
En la tabla 27, se muestra un ejemplo de los aislamientos a 
medir en esta prueba. 
Tabla 27: Aislamientos a medir en la prueba de factor 
de potencia de aislamiento en interruptores de potencia 
en SF6 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda. 
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En la tabla 28 y figura 37 se presenta los resultados 
obtenidos en la prueba de factor de potencia de aislamiento 
en interruptores de potencia en SF6. 
Tabla 28: Resultados obtenidos en la prueba de factor 














. T'=35·c HR=35% .· ': 
...... · ... · . . ! . ·. ;.:·. ·. 0.445 0.424 
0.456 0.421 
0.404 0.382 
Fuente: Elaboración Propia 





Números de ¡Interruptores 
a 1=3:7•{, HR=33% 
a T=37"(, IHR=33% 
a T:=37"C.. HR=33% 
a 1=35~(, HR=35% 
o T=35~C, HR=3S% 
Fig.37 Resultados obtenidos en la prueba de factor de 
potencia de aislamiento en interruptores de potencia en SF6 
Fuente: Elaboración Propia 
Se puede interpretar que los resultados de tangente delta 
(%) en interruptores de potencia aumentaron 
aproximadamente en un 41% para una disminución de 















Ello demuestra teóricamente lo siguiente: 
Tg a= 1 a medida que disminuyó la 2*1l*j*C*R' 
temperatura y la humedad relativa aumentó (la resistencia 
se hizo menor) por lo tanto el valor de tangente delta 
creció. 
Tiempo de Operación y Características Bobinas de Cierre 
y Apertura 
4.1.4.4.1 Datos Generales 
Tabla 29: Tiempo de operación - Interruptor de potencia 
: " Ín~úm¡rrto utÍI~ado i Fabri~nte /Modelo1. N2 de serie j Fecha.de calibración! 
Equipo de prueba DOBLE / TDR900 031100362 11-07-11 
Lectura inicial FaseR FaseS FaseT 
Presión SF6 8.4 8.3 8.3 
Cantidad de maniobras 000065 000065 000065 
Temperaturaº C: 21 • C Humedad: 72% 
.. Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas 1nd1v1duales HMV Ingenieros 
Ltda. 
4.1.4.4.2 Valores esperados 
Los valores de referencia fueron tomados de la placa 
característica del equipo y las tolerancias del protocolo de 
pruebas FA T. 
Nominal Tot. C1 C2 01 02 03 Ct Ot 01C1 01 Sof/w. Tot. 
56,0 -6,0/6,0 55,5 
--1--
0,0 0,,0/::1,0 0,5 0,1 0,2 
1S,O -2,0/2,0 20,4 
19 .• 0 -2,0/2,0 20,4 
.... ¡._. 
o,o 0,012,0 0,4 0,2 0,0 
__ ,.,_ 
40,0 -10,0 f 10,0 39,7 
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4.1.4.4.3 Valores medidos 
En la tabla 30, se muestra un ejemplo de las maniobras a 
realizar en esta prueba. 
Tabla 30: Maniobras realizadas en tiempo de operación 
del interruptor de potencia 
.Aplica X No aplica 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros 
Ltda. 
En la tabla 31 y figura 38 se presenta los resultados 
obtenidos en la prueba de tiempos de operación (C, 01 y 
02) en interruptores de potencia en SF6. 
Tabla 31: Resultados obtenidos en la prueba de 
tiempos de operación (C, 01 y 02) en interruptores de 
potencia en SF6 
Números de Interruptores 
1 1 Variables : Apertura 1 Apertura 2 Cierre ( C) (01) (02) 1 
IN1-FaseH 54.0 19.4 19.4 
IN1- FaseS 54.8 18.9 19.1 
IN1-FaseT 55.3 19.5 19.5 
Valor Fábrica 55.8 20.3 20.3 
IN2 -Fase R 55.5 19.2 19.4 
IN2 -FaseS 55.3 19.1 19.1 
··1N2 -FaseT 55.3 19.3 19.4 









Tiempos de Operación (ms) - lnterrupt,ores 
Cierre ( C) Apertura l {01) Apertura .2 •(02) 
Números de lnterwptores 
o INl· Fase IR i 
o lNll· faseS 
n IN1- fase T ! 
• Valor f<ibriC<I 
n IN2- fase 1< 
o IN2- FaseS 
:-.IN-2-FaseT 
Fig. 38 Resultados obtenidos en la prueba de tiempos 
de operación (C, 01 y 02) en interruptores de potencia 
en SF6 
Fuente Elaboración Propia 
En la tabla 32 y figura 39 se presenta los resultados 
obtenidos en la prueba de tiempos de operación (C-0, C-0-
C) en interruptores de potencia en SF6. 
Tabla 32: Resultados obtenidos en la prueba de 
tiempos de operación (C-0, C-0-C) en interruptores de 
potencia en SF6 
M , • '"' , • ~~ • • • ••-<• •-"•••• ' -'' '" •< "'' " • • •• ,.,-, • • •• • 
· . . • j Números de Interruptores 
Variables ! · Cierre·- Apértura ApettUra-Cietre·· Apertlfl'a 
: (C·O} (C·O·C) . 
, . 
IN!·...;: Fase R 120.1 353.8 
.INl~FaseS 119.5 354.7 
11\11":-FaseT 120.2 355.2 
·IN22- Fase. R 119.1 355.7 
lj\j2~Fases. 119.1 355.2 
.. ·JN2,·_.,-Jase·T· 119.5 355.3 













Tiempos de Operacirón (msl- lnter.ruptores 
•Cierre -.Apertura 
(C-0) 
Apertura-Clene - Apertura 
{C·O·C) 
Número~ de Interruptores 
a!Nl- f;¡sell. 
• Al\l:li- Fa5e S 
a!Nl -li'aseT 
• tN2 • f<~sell. 
11 SN2- f;¡¡seS 
• UN2- FaseT 
Fig. 39 Resultados obtenidos en la prueba de tiempos 
de operación (C-0, C-0-C) en interruptores de potencia 
en SF6 
Fuente: Elaboración Propia 
Corriente de consumo y tensión en bobinas y motor 
4.1.4.5.1 Valores esperados 
Fueron tomados de la placa característica del equipo. La 
tensión para bobina y motor es 220 Vcc. 
4.1.4.5.2 Valores medidos 
En la tabla 33, se muestra un ejemplo de las medidas 
obtenidas en la corriente de consumo y tensión en bobinas 
y motor. 
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Tabla 33: Corriente de consumo y tensión en bobinas y 
motor del interruptor de potencia en SF6 
En la tabla 34 y figura 40 se muestra los resultados 
obtenidos en la medición de corriente de consumo en 
bobinas (Cierre y Apertura) del interruptor de potencia en 
SF6. 
Tabla 34: Resultados obtenidos en la medición de 
corriente de consumo en bobinas (Cierre y Apertura) 
del interruptor de potencia en SF6 
Variables 
Números de Interruptores 
Cierre ( C) Apertura 1 (01) Apertura 2 (02) : 
-INl-Fase R 5.33 5.64 5.64 
INl-FaseS 5.50 5.73 5.65 
INl-FaseT 5.33 5.64 5.36 
Valor Nominal 5.10 5.10 5.10 
'IN2 -Fase R 5.14 5.46 5.50 
__ IN2~ .. FaseS 5.21 5.56 5.59 
IN2-FaseT 5.13 5.25 5.22 









Corriente de Consumo 'lA)· ilnter,ruptores 
Cierre (C) Apertura 1 (01) Apertura 2 (02) 
Números de Interruptores 
a 1Nl· Faselt 
a 1N1- FaseS 
a lNl- FaseT 
• Valor Nominal 
DJN2 ·Fase R 
a IN2- Fase 5 
a IN2- fasel 
Fig. 40 Resultados obtenidos en la medición de 
corriente de consumo en bobinas (Cierre y Apertura) 
del interruptor de potencia en SF6 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla 35 y figura 41 se muestra los resultados 
obtenidos en la medición de corriente de consumo en motor 
(corriente de arranque y corriente constante) del interruptor 
de potencia. 
Tabla 35: Resultados obtenidos en la medición de 
corriente de consumo en motor (Corriente de arranque 
y corriente constante) del interruptor de potencia 
1 Números de Interruptores 
Variables 1 
1 Corriente de Arranque 1 Corriente Constante 1 • 1 
IN1 16.5 5.1 
IN2. 18.1 5.4 
. ··JN3 16.5 4.7 
Valor Nominal · 1s:5 5.0 
IN4 ··. 19.0 5.5 
,. 
. ····INS 18.2 5.9 
JN6 16.8 5.7 









Co1rriente de 'Co:nsumo :(A) ·lnt,errupt,ores 
Corriente de .Arranque Corriente Constante 
Números de Interruptores 
IIIN1- Fase R 
a IN1- fase S 
a INl- faseT 
• Valor Nominal 
IIIN2- FaseR 
D IN2- Fase S 
D IN2- faseT 
Fig. 41 Resultados obtenidos en la medición de 
corriente de consumo en motor (Corriente de arranque 
y corriente constante) del interruptor de potencia 
Fuente: Elaboración Propia 
Verificaciones Finales 
Adicionalmente se recomienda realizar las siguientes 
verificaciones finales. 
Tabla 36: Verificaciones finales del interruptor de potencia 
Descripción Fase R Fase S FaseT 
1 
Lectura final contador maniobra 000110 000110 000110 
Verificación de la estanqueidad de gas SF6 OK OK OK 
~erificación de dispositivo anti bombeo OK OK OK 
rverificadón del funcionamiento del resorte de OK OK OK 
Verificación de la apertura de emergencia NA NA NA 
j\ledficación de la apertura local OK OK OK 
mecánica/eléctrica 
Calefacción OK OK OK 
Iluminación OK OK OK 
rverificación del sellado de gabinetes ..• OK OK OK 
:Verificar que se realizaron S OK en las tres fases (R. S. T) 
maniobras de conmutaCión. .. 
. . Fuente. Adaptado del protocolo de pruebas 1nd1v1duales HMV lngen1eros Ltda. 
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4.2 SECCIONAOORES 
4.2.1 PARTES FÍSICAS 
Arreglo de Contracontacto 
para Seccionador de Línea 
SPVT-220 
Aislador Rotativo 
Tubería de Transmisión 
Mecánica 
Caja de Mando del 
Seccionador 
Semi pantógrafo 
Puesta a Tierra ) 
Fig. 42 Seccionador Semipantógrafo Vertical con Cuchilla de Puesta a 
Tierra (SPVT- 220 KV) 
Fuente: Elaboración Propia 
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Aisladores Soportes o 
Aisladores de Apoyo 
Contacto Móvil o Cuchilla 
Aislador Rotativo 
Fig. 43 Seccionador Tripolar de Doble Apertura Lateral o de 
Rotación Central (S3C- 220 KV) 
Fuente: Elaboración Propia 
116 










Fig. 44 Seccionador Semipantógrafo Vertical con Cuchilla de 
Puesta a Tierra (SPVT- 500 KV) 
Fuente: Elaboración Propia 
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Contacto Móvil o Cuchilla 
Contactos Fijos 
Aislador Rotativo 
Fig. 45 Seccionador Tri polar de Doble Apertura Lateral o de Rotación 
Central (S3C - 500 KV) 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Para efectos prácticos, se tomará como modelo de desarrollo y 
explicación a los seccionadores en 500 kV (más complejos). Cabe 
indicar que los criterios a considerar son similares para equipos de 
diferentes niveles de tensión (ejemplo: 60 kV, 138 kV y 220 kV). 
Previo a la realización de las pruebas individuales se debe anotar las 
características técnicas del equipo (visualizada en la placa 
característica), mostrándose en la Tabla 37 y 38 la información técnica 
a considerar: 
Tabla 37: Descripción Técnica del Seccionador Semipantógrafo 
Tabla 38: Descripción Técnica del Seccionador Doble Apertura 
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4.2.3 INSPECCIÓN GENERAL 
Adicionalmente a lo anterior, es de gran importancia realizar una 
inspección general sobre el estado físico (mecánico) del equipo, la 
información a considerar es la siguiente: 
Tabla 39: Inspección General del Seccionador Semipantógrafo 
Verificación Datos 
Nº de serie del equipo Pl2766 
Fases R S T 
N2 de serie del mando eléctrico 01240672 01240511 00073805 
Estado de las conexiones a tierra OK OK OK 
Estado de la po~celana aislante· limpia v libre de material extraño OK OK OK 
Estado del galvanizado v Pintura de las estructuras OK OK OK 
Estado de los terminales de alta tensión OK OK OK 
Estado de las conexiones secundarías OK OK OK 
Calibración de los contactos principales OK OK OK 
Verificar correcta operación manual y automática OK OK OK 
Sentido de apertura y desplazamiento angular OK OK OK 
Operación simultánea de polos al cierre y apertura OK OK OK 
. . Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas rndrvrduales HMV lngenreros Ltda . 
Tabla 40: Inspección General de la Cuchilla de Puesta a Tierra 
Verificación Datos 
Fases R S T 
Estado de las conexiones a tierra OK OK OK 
Estado de la pintura OK OK OK 
Calibración de los contactos de la cuchilla OK OK OK 
Correcta operación OK OK OK 
Operación simultánea al cierre y apertura OK OK OK 
. . Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas rndrvrduales HMV lngenreros Ltda . 
Tabla 41: Inspección General del Seccionador Doble Apertura 
Verificación Datos 
Nº de serie del equipo . H04376 
. Fases R S T 
N2 de serie del mando eléctrico 01240664 01240470 00073815 
Estado de las conexiones a tierra OK OK OK 
Estado de la porcelana aislante· limpia v libre de material extraño OK OK OK 
Estado del galvanizado y pintura de las estructuras OK OK OK 
Estado de los terminales de alta tensión OK OK OK 
·Estado de las conexiones secundarias OK OK OK 
Calibración de los contactos Principales OK OK OK 
Verificar correcta operación manual y automática OK OK OK 
Operación simultánea de polos al cierre y apertura OK OK OK 
. . Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas rndrvrduales HMV lngenreros Ltda . 
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4.2.4 PRUEBAS INDIVIDUALES 
4.2.4.1 Resistencia de Aislamiento 
4.2.4.1.1 Datos Generales 
Tabla 42: Resistencia de aislamiento - Seccionadores 
Semipantógrafo 
Fabricante 1 Modelo i 1 Instrumento utilizado N!? de serie Fecha de calibración 
Melióhmetro .·. MEGGER MIT1020 1 1 2 10003801201122312 31-01-12 
Higrómetro FLUKE /971 12850297 25-04-12 
er¡.nórnetro ·'.:. N.A 
HR inicial(%): 51.5 ~ º inicial: 26.3 o e Condiciones ambientales: Fecha prueba: 24-10-12 
SOLEADO 
HR final (%): 51.4 ~ ºfinal: 26.4 o e Hora prueba: 16:33 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas tndtvtduales HMV lngenteros Ltda. 
Tabla 43: Resistencia de aislamiento- Seccionadores 
Doble Apertura 
' Instrumento utilizado Fabricante 1 Modelo N!? de serie 
' 
Fecha de calibración 
fVl~góhmetro < FWKE/1555 174 2004 13-07-12 
Hig¡óiTietr6 ·· ...•. · .. · '· AEMC /CA- 846 1082 
... . ;;. AEMC /CA- 846 N.A ermómetro 
HR inicial(%): 55 ~ º inicial: 26 o e Condiciones ambientales: Fecha prueba: 01-09-12 
HR final (%): 55 ~ºfinal: 26 o e SOLEADO Hora prueba: 12:30 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas tndtvtduales HMV lngenteros Ltda. 
4.2.4.1.2 Lineamientos para prueba de resistencia de 
aislamientos en seccionadores 
Esta prueba debe realizarse con el Seccionador Abierto, 
suministrándose una tensión de 5000 VDC, durante un 
tiempo de 60 seg. Esta medición tiene como objeto medir el 
nivel de aislamiento o megado en el orden de los Giga-
Ohmios (GO), desde Alta a Masa. A la parte superior del 
aislador soporte fijo o rotativo, donde sobre éstos se monta 
el SPV, SPVT, S3C, se le conoce con el nombre de ALTA 
A la parte inferior del aislador soporte o rotativo, estructura 













IL G ·¡ 
l 
EqtJipl d:: !M:dic4ón: 





Fig. 46 Conexión para Resistencia de Aislamiento - Seccionador 
Semi pantógrafo Vertical con Cuchilla de Puesta a Tierra - 500 KV 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda. 
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Fig. 47 Conexión para Resistencia de Aislamiento - Seccionador 
Tripolar de Doble Apertura Lateral o de Rotación - 500 KV 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda. 
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4.2.4.1.3 Valores esperados 
Valor de resistencia de aislamiento <:: 100 000 MO, 
ANSI/NETA ATS - 2009 Tabla 100.1. Las medidas 
obtenidas serán referidas a 20 o C. 
Ver numeral 4.1.4.1.3, los detalles de la tabla 100.1 
(Resistencia de aislamiento) y tabla 1 OO. 14 (factores de 
corrección por temperatura) de la norma ANSI/NETA TS-
2009. 
4.2.4.1.4 Valores medidos 
En la tabla 44 y 45, se muestra un ejemplo de las medidas 
a considerar en la prueba de resistencia de aislamiento en 
seccionadores Semipantógrafo y en seccionadores de 
doble apertura respectivamente. 
Tabla 44: Medidas a considerar en la prueba de 
resistencia de aislamiento en seccionadores 
semipantógrafo 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda. 
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Tabla 45: Medidas a considerar en la prueba de 
resistencia de aislamiento en seccionadores doble 
apertura 
5000 
280 310 380 223.3 
5000 
190 420 390 333.3 
5000 
Aceptable X No aceptable 
En la tabla 46 y figura 48 se presenta los resultados 
obtenidos (promedio) en la prueba de resistencia de 
aislamiento en seccionadores Semipantógrafo. 
Tabla 46: Resultados obtenidos (promedio) en la 
prueba de resistencia de aislamiento en seccionadores 
Semi pantógrafo 
Valores 
Resistencia de Aislamiento (GO) 
.. 
SPV 
T=26•c, HR=51% 163.7 
T=2S•c, HR=52% 138.0 
T=2s•c, HR=49% 145.7 
\lálor Medio i54~o 
T=2s•c, HR=45% 182.7 
T=2s•c, HR=46% 163.3 
T=24•c, HR=48% 137.3 
T=2s•c, HR=52% 149.7 

























IResist,enC:ia de Aislamiento (Gm -Seccionadores 
Sem'ipantógrafos 
Núme:ros de SPV 
lill T=2s•c, HR=S2% 
r: T=254 C, HR=49% 
• Valor Medio 
e T=25"C, HR,45% 
Cl T=25~C., HR=46% 
: • T=24•c, HR=48% 
e T==2s·c .• HR=S2% 
Fig. 48 Resultados obtenidos (promedio) en la prueba de 
resistencia de aislamiento en seccionadores 
Semipantógrafo 
Fuente: Elaboración Propia 
De lo mostrado se interpreta, que para valores de humedad 
relativa del medio ambiente comprendidos entre 45% y 
52%, la resistencia de aislamiento (GO) promedio para 
seccionadores Semipantógrafo fue de 154 GO, es decir no 
existieron diferencias significativas. 
En la tabla 47 y figura 49 se presenta los resultados 
obtenidos (promedio) en la prueba de resistencia de 
aislamiento en seccionadores doble apertura. 
Tabla . 47: Resultados obtenidos (promedio) en la 
prueba de resistencia de aislamiento en seccionadores 
doble apertura 
T=27"C, HR=54% 281.7 305.0 331.7 
Fuente: Elaboración Propia 
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(GQ) 














• 1=29"(, HIR=49% 
• Valor ¡pr.ornedlo 
•T=27"C,, HR=S4% 
Fig. 49 Resultados obtenidos (promedio) en la prueba de 
resistencia de aislamiento en seccionadores doble apertura 
Fuente: Elaboración Propia 
De lo mostrado se interpreta, que para valores de humedad 
relativa del medio ambiente comprendidos entre 49% y 
55%, la resistencia de aislamiento (G.O) promedio para 
seccionadores de doble apertura lateral fue de 326 GO, 
339 GO y 339 GO para el aislador izquierdo, central y 
derecho respectivamente, es decir no existieron diferencias 
significativas. 
4.2.4.2 Resistencia de Contactos 
4.2.4.2.1 Datos Generales 
Tabla 48: Resistencia de contactos - seccionadores 
Semi pantógrafo 






HR inicial(%): 51.4 ºinicial: 26.2 o e 
HR final(%): 51.4 ºfinal: 26.1 o e 
10-05-12 
25-04-12 
Fecha prueba: 24-10-12 
Hora prueba: 16:01 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda. 
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Tabla 49: Resistencia de contactos - seccionadores doble apertura 
prueba: 17-10-12 
prueba: 11:31:06 
4.2.4.2.2 Lineamientos para pruebas de resistencia de 
contactos en seccionadores 
Esta prueba debe realizarse con el seccionador cerrado y 
debe suministrarse una corriente de 100 A0c. Esta 
medición tiene como objeto medir la resistencia equivalente 
del contacto móvil más el contacto fijo, la medición de esta 
prueba se da en Micro-Ohmios (1-10), posteriormente 
aplicando la ley de Ohm, también se puede obtener un 
valor equivalente de la resistencia de contacto en Mili-
Voltios (mV). Si es así la resistencia de contacto sería un 
valor representativo de la caída de tensión que se da a los 
contactos (fijo y móvil) del Seccionador. 
NOTA. Se debe tener cuidado en la pasta conductiva que 
se le aplica al contacto móvil (Terminal macho o cuchilla) y 
contacto fijo (Terminales hembras), porque se ha 
experimentado en campo que de acuerdo a las 
propiedades de la pasta conductiva (grasa) y a la cantidad 
que se aplica de ésta, se altera de manera considerable y 









Fig. 50 Conexión para Resistencia de Contactos - Seccionador 
Semipantógrafo Vertical con Cuchilla de Puesta a Tierra - 500 kV 




r:quip,!l de ~!l!.r:dh::16n~ 
i'>l!~,;.f;t:f :5.1··.~054/2 
Fig. 51 Conexión para Resistencia de Contactos - Seccionador 
Tri polar de Doble Apertura Lateral o de Rotación - 500 kV 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda 
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4.2.4.2.3 Valores esperados 
La resistencia medida en sitio no deberá tener un valor 
mayor al 20% del valor medido en las pruebas FAT, según 
cláusula 6.102.3.2, lEC 62271-102. 
6.102.3.2 Vetmcatton o1 successftlll op:erauon 1 
Tlle main c~rcuit resistarme shaJI be measured before and affer tlle mechan!cal endurance test. 
Tlle resistance shall not vary by more than 20 '% from the value measured before tha test 
4.2.4.2.4 Valores medidos 
Se muestra en la tabla 50 y 51 un ejemplo de las medidas a 
considerar en la prueba de resistencia de contactos en 
seccionadores Semipantógrafo y de doble apertura 
respectivamente. 
Tabla 50: Medidas a considerar en la prueba de 
resistencia de contactos en secciona dores 
semipantógrafo 
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Tabla 51: Medidas a considerar en la prueba de 
resistencia de contactos en Seccionadores Doble 
Apertura 
En la tabla 52 y figura 52 se presenta los resultados 
obtenidos (promedio) en la prueba de resistencia de 
contactos en seccionadores Semipantógrafo. 
Tabla 52: Resultados obtenidos (promedio) en la 
prueba de resistencia de contactos en Seccionadores 
Semipantógrafo 
' 
Variables Números de SPV (~) 
T=26"C, HR=51% 103.5 
T=25"C, HR=52% 102.4 
T=25"C, HR=49% 119.6 
.:. 
. va.ror t.í¡,~iea ·.· ,..:·: ;cv .. •üs;o .. . ··:._ 
T=25"C, HR=46% 104.1 
T=25"C, HR=46% 100.4 
T=25"C, HR=48% 99.5 
T=25"C, HR=51% 117.9 
.. Fuente. Elaborac1on Prop1a 
132 
Resistenda de Contactos (110) • Se,cdonadores 
h.~:O} Semipant6g1rafos 
!Números de SPV 
Q T=25•(, HR=S2% 
a T=25"(, HR=t\9% 
• Valor Fábrica 
tlT,25"C, HR=IJ.6% 
cT=25"C, HR=-46% 
o T=2s•c, HR"'48% 
:-: T=2:S",C, HR=Sl% ' 
Fig. 52: Resultados obtenidos (promedio) en la prueba de resistencia 
de contactos en Seccionadores Semipantógrafo 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla 53 y figura 53 se presenta los resultados 
obtenidos (promedio) en la prueba de resistencia de 
contactos en seccionadores doble apertura. 
Tabla 53: Resultados obtenidos (promedio) en la 









IResist·ernda de ·Co:rntados bi.O} - Seccionado res de 
..O:oble Apertura l 
1 
e T=26•c, HR=55% 
n T=2&•c, HR=51% 
·• VaiO'J de fábrica 
DT::26"C, HR=S7% 
o ~-----------------------/ 
Números de S3C 
Fig. 53: Resultados obtenidos (promedio) en la prueba de resistencia 
de contactos en Seccionadores Doble Apertura 
Fuente: Elaboración Propia 
Se puede interpretar que los resultados de la resistencia de 
contactos (~O) en seccionadores Semipantógrafo y 
seccionadores de doble apertura, son similares al caso de 
los interruptores, es decir para variaciones de humedad y 
temperatura la resistencia de contactos no presenta 
variaciones significativas. En la práctica es común ver que 
las pequeñas variaciones de los resultados de estas 
pruebas depende más del contacto firme, pasta conductiva 
aplicada y limpieza de los conectores fijos del seccionador 
y los terminales de equipos de pruebas (cuidado y expertis 
del especialista de pruebas), así como la distancia de 
conexión empleada (terminales fijos del seccionador) para 




4.2.4.3 Tiempos de Operación y Simultaneidad 
4.2.4.3.1 Valores esperados 
El tiempo de operación deberá ser < 15 s, según las 
características técnicas garantizadas del fabricante. 
Guaranteed technical characteristics 
· O;peration tíme 
al Double-break disconnector S < 15 
b) Earthing switch for vertical semi-' 
1 pantograph 1 S < 20 
e} Vertical semi-pantograph 1 < 15 
4.2.4.3.2 Valores medidos 
En la tabla 54 y 55 se muestra un ejemplo de las maniobras 
a realizar en tiempos de operación en seccionadores 
Semipantógrafo y en seccionadores doble apertura 
respectivamente. 
Tabla 54: Maniobras a realizar en Tiempos de 
Operación y Simultaneidad en Seccionadores 
Semi pantógrafo 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda. 
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Tabla 55: Maniobras a realizar en Tiempos de 
Operación y Simultaneidad en Seccionadores Doble 
Apertura 
Fuente: Adaptado de protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda. 
En la tabla 56 y figura 54 se muestra los resultados 
obtenidos en la prueba de tiempos de operación (C y O) en 
seccionadores Semipantógrafo. 
Tabla 56: Resultados obtenidos en la prueba de 
tiempos de operación (C y O) en seccionadores 
Semi pantógrafo 
Variables 
Números de SPV 
, Cierre ( C) : Apertura (O) : 
SPVl- Fase R 9.61 9.39 
SPVl- Fase S 9.68 9.49 
SPVl- Fase T 9.63 9.40 
· · ValOr Esperado 15.00 15.00 
SPV2- Fase R 9.58 9.39 
SPV2- Fase S 9.73 9.50 
SPV2- Fase T 9.70 9.38 











líempos de Operadón (seg} - Seccionador Semipantógrafo 
Cierre ( C) 
Números de SPV 
.Apertura 
{O) 
• SPVl - Fase R 
• SPV1- Fase S 
a SPV1- Fase T 
• Valor Esperado 
• SPV1 - Fase R 
• SPV2 - fase S 
D SPV2 - Fase T 
Fig. 54: Resultados obtenidos en la prueba de tiempos de 
operación (C y 0) en seccionadores Semipantógrafo 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla 57 y figura 55 se muestra los resultados 
obtenidos en la prueba de tiempos de operación (C y O) en 
seccionadores doble apertura. 
Tabla 57: Resultados obtenidos en la prueba de 




··---~-··••+••··· ........... ... ...... ................ ·,~ :·:1rmum .. 
S3Cl- Fase R 9.93 9.38 
S3Cl- Fase S 9.59 9.49 
S3Cl- FaseT 9.35 9.15 
Valor Esperado 15.00 15.00 
S3C2- Fase R 9.35 9.20 
S3C2- FaseS 9.76 9.37 
S3C2- FaseT 9.81 9.40 
Fuente: Elaboración Prop1a 
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Cierre ( q 
Números de S3C 
Apertura 
(O) 
• :S3C1 -Fase R 
• S3C1 - f.ase 5 
• S3C1 -Fase T 
• V~lor fsperado 
• 53C2 - f:.J~e -R 
IIIS3C2 -f:a~S 
Fig. 55: Resultados obtenidos en la prueba de tiempos 
de operación (C y O) en seccionadores doble apertura 
Fuente: Elaboración Propia 
4.2.4.4 Características del Motor para Tiempos de Cierre y 
Apertura 
4.2.4.4.1 Datos Generales 
Tabla 58: Características del motor para tiempos de 
cierre y apertura - Seccionadores Semi pantógrafo 
Fuente: 
Tabla 59: Características del motor para tiempos de 
cierre y apertura - Seccionadores Doble Apertura 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda. 
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4.2.4.4.2 Valores medidos 
En la tabla 60 y 61 se muestra un ejemplo de las maniobras 
a realizar para tiempos de cierre y apertura en 
seccionadores Semipantógrafo y de doble apertura 
respectivamente. 
Tabla 60: Maniobras realizadas para tiempos de cierre y 
apertura en Seccionadores Semipantógrafo 
Aceptable X 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda. 
Tabla 61: Maniobras realizadas para tiempos de cierre y 
apertura en Seccionadores Doble Apertura 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda. 
En la tabla 62 y figura 56 se muestra los resultados 
obtenidos en la medición de corriente de consumo en 
bobinas y motor en seccionadores Semipantógrafo. 
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Tabla 62: Resultado obtenidos en la medición de 









' ~ ·~ "" . -
V . bl Números de SPV ar.a es : . 
, · . ; Cierre ( C) 1 Apertura (O) ; 
SPVl-Fase R 2.38 2.55 
SPVl-Fase S 2.41 2.57 
SPVl-Fase T 2.40 2.55 
'»~:Wi~fi€;~~-~~:~·§tt"'t( i;W¡:r¡:~<!~it;~;.·~~~ ~Z{'}Z~t·~t:!,~i:~ 
SPV2- Fase R 2.43 2.58 
SPV2- Fase S 2.41 2.55 
SPV2- Fase T 2.50 2.57 
Fuente: Elaboración Propia 
.corriente de Consumo (A) ·Seccionador Semipatnógrafo 
Oerre { CJ 
N(uneros de SPV 
Apertura 
(O) 
• Sl'\ll - F.a>e S 
a SP\11 - fase T 
• Valor ~peTaclo 
11. SPV2 • fase iR 
a 51'11.2 - f';¡se S 
e SP\12 - fase T 
Fig. 56: Resultado obtenidos en la medición de 
corriente de consumo en bobinas y motor en 
seccionadores Semipantógrafo 
Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla 63 y figura 57 se muestra los resultados 
obtenidos en la medición de corriente de consumo en 
bobinas y motor en seccionado res doble apertura. 
Tabla 63: Resultado obtenidos en la medición de 
corriente de consumo en bobinas y motor en 
seccionadores doble apertura 
. . i Números de S3C 
Variables ; 1 ; 
: Cierre { C) 1 Apl!rtura (O} ; 
1 
S3C1- Fase R 2.42 2.71 
S3C1- Fase S 1.06 1.50 
S3C1- Fase T 1.59 1.98 
•· >.~;•:·ya·l~r~e~~~f~di¡"'~:;•x: §::f~.9P%2f.: .. •;':;~~~:pq;~~:;!~ 
S3C2 - Fase R 1.05 0.89 
S3C2- Fase S 1.01 1.12 
S3C2- Fase T 1.27 2.67 
Fuente: Elaboración Propia 








Números de 53 C 
.Apertura 
(O) 
• S3C1 - fase R 
• S3C1 -fase S 
D S3C1 - fase T 
• V<lor Esperado 
• S3C2 - fose R 
a S3C2 - Fase S 
Fig. 57: Resultado obtenidos en la medición de 
corriente de consumo en bobinas y motor en 
seccionadores doble apertura 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 TRANSFORMADORES DE TENSION 
4.3.1 PARTES FISICAS 
Terminal 
Primario 
Parte capacitiva 1 
Fig. 58 Transformador de Tensión Capacitivo en 220 kV 











( Parte Capacitiva ) 
Fig. 59 Transformador de Tensión Capacitivo en 500 kV 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Para efectos prácticos, se tomará como modelo de desarrollo y 
explicación los transformadores de tensión en 500 kV (más complejos). 
Cabe indicar que los criterios a considerar son similares para equipos 
de diferentes niveles de tensión (ejemplo: 60 kV, 138 kV y 220 kV). 
Previo a la realización de las pruebas individuales se debe anotar las 
características técnicas del equipo (visualizada en la placa 
característica), en la tabla 64 se muestra la información técnica a 
considerar. 
Tabla 64: Descripción Técnica del Transformador de Tensión 
Fabricante: ARTECHE Tipo: DFK- 525 
Norma: lEC 60044- S Año: 2011 
Tensión nominal del equipo Ur (kV ): 550 Frecuencia nominal (Hz): 60 
Tensión soportada al impulso tipo rayo Up (kV): 1550 Tensión soportada al impulso tipo maniobra Us (kV): 1175 
Tensión nominal primaria (kV): 500000 /'113 Tensión nominal secundaria (V): 110 /'113 
Factor de tensión V 1 t: 1.5 Vn 30 s. CR (pF): 1700 + 10%-5% 
Cl ( pF): 1777 
C2 ( pF): 39100 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda. 
4.3.3 INSPECCIÓN GENERAL 
Adicionalmente a lo anterior, es de gran importancia realizar una 
inspección general sobre el estado físico (mecánico) del equipo, la 
información a considerar es la siguiente: 
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Tabla 65: Inspección General del Transformador de Tensión 
Verificación Datos l ! 
Nº de serie equipo 10012027 /11 
Nº de serie capacitar inferior 10012027 /11-1 
Nº de serie capacitar superior 10012027 /11-3 
Estado de las conexiones a tierra OK 
Estado de la porcelana aislante: limpia y libre de material eXtraño OK 
Estado del galvanizado y pintura de las estructuras OK 
Estado de los tenninales de ala tensión OK 
Estado de los interruptores MCB OK 
tverificación visual de estanqueidad o hermeticidad OK 
. . Fuente. Adaptado del protocolo de pruebas tndiViduales HMV lngemeros Ltda . 
4.3.4 PRUEBAS INDIVIDUALES 
4.3.4.1 Resistencia de Aislamiento 
4.3.4.1.1 Datos Generales 
Tabla 66: Resistencia de aislamiento - Transformador 
de tensión 
Instrumento utilizado Fabricante 1 Modelo N!? de serie Fecha de calibración 
Megóhmetro FWKE /1555 174 2004 13-07-11 
Higrómetro AEMe / CA - 846 1082 
ermómetro AEMe /CA - 846 N.A 
HR inicial(%): 56 Q inicial: 23. e Condiciones Fecha prueba: 02-09-12 
HR final(%): 56 ºfinal: 24. e ambientales: SOLEADO Hora prueba: 13:00 
.. Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV lngemeros Ltda. 
4.3.4.1.2 Lineamientos para prueba de resistencia de 
aislamiento en transformadores de tensión 
Esta prueba se realiza inyectándose una tensión de 5000 
Voc. durante un tiempo de 60 seg. Esta medición tiene 
como objeto medir el nivel de aislamiento o megado en el 
orden de los Giga-Ohmios (GO), desde Alta a Masa. 
145 
: 
Por otra parte se debe inyectar una tensión de 500 Voc, 
durante el mismo tiempo anterior para medir el aislamiento 







PRt.tffY/. Mot. A.Pl.Q;!}A, 
L G T Ní 
l A, N JWCftlna Tq fl1ot SMG 
2 A. N ~!'lt 1a. 1tt R:tl)(l sooo 
l A. N Pcoroti!Jnt ia.ln ~ 5000 
4 l.a. 1~~< 
-
Tq AX1 seo 
S 2•.2~t ......... _ Tq R:JQ 500 
6 11. '"' ·- 2'o1 Zll ft'(1.ifVI2 .~ 
Fig. 60 Conexión para Resistencia de Aislamiento -
Transformador de Tensión Capacitivo 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda. 
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4.3.4.1.3 Valores esperados 
Valor de resistencia de aislamiento ~ 5 000 MO, para 
tensiones de pruebas ~ 5 000 Vcc. El valor de resistencia 
de aislamiento ~ 1 00 MO, para tensiones de pruebas hasta 
1 000 V ce, según ANSI/NETA ATS - 2009 Tabla 1 00.5. 
Las medidas obtenidas serán referidas a 20 o C. 
··:· .· 
.· .· • Trnnsforrnt:r có1r·· 
·. jtatmg Typdn\'o'lls • 
0-600 
001-5000 
Grentcr tlmn 5000 
'f ABLE Ul0.5 







· .. ·. . · ·IR«llmm~il~l'C11\11n:lmtlm .··• 




In tl!i! ~e f!f cooscnS~~S stnndmls, tbe Nl'TA S1andard~ R~W.- Ct!l.mcil ~ppesls the ibl!'.-c 11'Jlms1!1!1llth-e 
\·ruucs. 
s~ Tablc 100.14 fort<'l1lpcm1Ull!~lrrer.tion fadcm. 
NOll>: Since i'Mlllalionlt'SÍStm.~ de¡J<'lm Qll insulatioo llliing (kV) nnd \\ÍlldÍn~ c:qm~íty (k YA), wlm!5 
.;~btt\~d should be rom-pared ID 1nanufacturer' s plihlisha'l rola. 
Ver numeral 4.1.4.1.3, los detalles de la tabla 100.14 
(factores de corrección por temperatura) de la norma 
ANSI/NETA TS-2009. 
4.3.4.1.4 Valores medidos 
En la tabla 67 se muestra un ejemplo de las medidas a 
considerar en la prueba de resistencia de aislamiento en 
transformadores de tensión. 
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F 
Tabla 67: Medidas a considerar en la prueba de 
resistencia de aislamiento en transformador de tensión 
En la tabla 68 y figura 61 se muestran las medidas 
obtenidas (promedio) en la prueba de resistencia de 
aislamiento para transformador de tensión. 
Tabla 68: Medidas obtenidas (promedio) en la prueba 
de resistencia de aislamiento para transformador de 
tensión 
r Números de TI 1 
1 





T=23"C, HR=56% 14.4 36.6 
T=24'C, HR=55% 24.3 45.0 
T=26'C, HR=53% 33.1 49.5 










• T"24•c, HR=SS% 
~~tT=.2>15•c, HR,53% 
Fig. 61: Medidas obtenidas (promedio) en la prueba de 
resistencia de aislamiento para transformador de tensión 
Fuente: Elaboración Propia 
Se puede interpretar que mientras la temperatura aumenta 
y la humedad relativa del medio ambiente decae, la 
resistencia de aislamiento tanto en el núcleo del lado del 
primario como los devanados del lado del secundario del 
transformador de tensión aumentan, es decir en un L1T=3°C 
y L1HR=- 3% crece aproximadamente en 2 veces (primario-
alta tensión) y 1.3 veces (secundario-baja tensión) su nivel 
de aislamiento inicial. 
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4.3.4.2 Factor de Potencia de Aislamiento 
4.3.4.2.1 Datos Generales 
Tabla 69: Factor de potencia de aislamiento -
Transformador de tensión 
del protocolo de pruebas individuales 
4.3.4.2.2 Lineamientos en prueba de factor de potencia 
en transformadores de tensión 
En esta prueba se debe suministrar una tensión de 1 O KV Ac 
para la parte capacitiva principal e intermedia, excepto para 
la parte capacitiva inferior que se debe suministrar una 
tensión de 2 KV AC· Esta medición tiene como objeto medir 
las pérdidas de potencia producto de efecto capacitivo 
(parte activa) y el efecto resistivo (parte no activa), cuando 
nos referimos a la parte activa nos referimos al aceite 
dieléctrico, bobinado inductivo, etc., por otro lado la parte 
no activa se refiere por ejemplo a la porcelana y otros 
elementos que conforman parte del aislamiento del 
transformador de tensión, la medición de esta prueba se da 
en Mili-Vatios (mW). 
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. ' 









•'DEsOOlif_ ·.. :n~s~ó?.r;'. ·. 
:ICERRA.OO- ~~~ ·' 
Fig. 62 Conexión para Factor de Potencia de Aislamiento -
Transformador de Tensión Capacitivo 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda. 
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4.3.4.2.3 Valores esperados 
El factor de disipación (tano) medido deberá tener un valor 
::; 0,5%, según IEEE C57.13. El valor de la capacitancia Cp 
no debe variar en un rango mayor a ± 5 % del valor dado 
de las pruebas FAT, según lEC 60044-5. 
S. 1.:2.4 Capac«taJrnce :and dielectric dissipatio:n factor 
These requirements apply only to transformers with iiquid immersed prima¡¡y winding insulatio.n 
having Um ~ 72,5 lkV. 
The vah.nes of capacitance and dielectric dissipation factor {tan b ) shall be referred to the rated 
frequency and toa voltage leve! in the ranga from 10 kV to Um 1.{3. 
NOTE 1 The purpose is to check the uniformíty of the productlon. Limits for !he permissible variations may be the 
subjecl of an agreemenl belween manufacturar and purchaser. 
NOTE 2 The dieleclric dlssipa!ion factor ls dependen! on lile lnsulation design, and on both vollage and 
temperalure. lts value al U,.J.J3 and amblen! temperature normally does not exceed 0,005. 
4.3.4.2.4 Valores medidos 
En la tabla 70 se muestra un ejemplo de las medidas a 
considerar en la prueba de factor de potencia de 
aislamiento en transformador de tensión capacitivo_ 
Tabla 70: Medidas a considerar en la prueba de factor 
de potencia de aislamiento en transformador de 
tensión 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda. 
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En la tabla 71 y figura 63 se muestra los resultados 
obtenidos en la prueba de factor de potencia (%) en 
transformador de tensión. 
Tabla 71: Resultados obtenidos en la prueba de factor 
de potencia de aislamiento en transformador de 
tensión 
,. 
Variables 1 l" 
' 
T=23•c, HR=59% 
T =29•c, HR=49% 
T=34·c, HR=40% 
T =37"C, HR=36% 
T=37"C, HR=36% 
., Fuente: Elaboracron Propra 
0.500 
0..400 
0. .. 300 
0.200 
0.100 
Números de TI 









• "if=23eC, !HR=59% 
e T=29eC, IHR=49% 
•.1=34•c, HR=IIO% 
• l=37"C, IHR"'36% 
a T=37•c, 3-!R=36% 
Fig. 63 Resultados obtenidos en la prueba de factor 
de potencia de aislamiento en transformador de 
tensión 
Fuente: Elaboración Propia 
Se puede interpretar que los resultados de tangente delta 
(%) en transformadores de tensión disminuyeron 
aproximadamente en un 230% para un incremento de 
temperatura de 14°C y disminución de humedad relativa de 
23%. 
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Ello demuestra teóricamente lo siguiente: 
Tg a= 1 a medida que aumentó la 
2*1r*j*C*R' 
temperatura y la humedad relativa disminuyó (la resistencia 
se hizo mayor) por lo tanto el valor de tangente delta 
decreció. 
4.3.4.3 Relación de Transformación y Polaridad 
4.3.4.3.1 Datos Generales 
Tabla 72: Relación de Transformación y Polaridad -
Transformador de Tensión 
4.3.4.3.2 Lineamientos para prueba de relación de 
transformación y polaridad en transformador 
de tensión 
En esta prueba se debe suministrar una tensión de 1000 
Voc en el lado primario del transformador de tensión y se 
debe medir en el lado del secundario una tensión 







itH ·tQ }0 )(2· 
1 ¡.¡, n 1;a ,,~ 
2 A ·~ 1 .2a 2n 
Fig. 64 Conexión para Relación de Transformación y Polaridad-
Transformador de Tensión Capacitivo 












4.3.4.3.3 Valores esperados 
El límite de error de tensión y desplazamiento angular 
deben cumplir con lo indicado en la Norma Internacional 
lEC 61869- 5, Tabla 501 para núcleos de medida y Tabla 
502 para núcleos de protección. 
Talble iSG·n - Liimits cíf volltage e.rrcr and pillase cílispiaceme1rnt 
for measurillilg capacitcr volltage transfo:rmers 
Yolltage (Jratlo) el"ror • .;, Pll.a:se <llspla.:ement A~ 
±"!. :t Minutes ± cenUradians 
0,2 10 0,3 
!),;) 20 0,6 
1,0 40 1,2 
3.0 Nol specified Notspeclfl-ed 
Tabfte 502 - limUs ·oíf vo!tage erro.r and phase ldlisplace:ment 
for p.rotecU11e ca¡p.aciiltor volltage tranrosf.ormer;s 
% off rated vollage 
.2 1 5 1 100 1 X .2 1 5 1 100 1 X 2 1 5 1 100 1 X 
Voitcage (ratio) emn Bu l?hase dlsplaceme.nt, AIP IPhase cllsl!llacemernft, A9 
±% ± Mlnul-es ± C·entlmtllans 
a,o la.o 1 a,o 1 a,o 240 1 120 1 120 1120 7,0 1 3,5 1 3,5 1 3,.5 
12,0 le.o 1 6,0 1 6,0 460 1 240 1 240 1240 14,0 1 7.0 1 7,0 1 7,0 
NOTE X= Fv·100 (rnled voltage factor mult!plied by 100). 
4.3.4.3.4 Valores medidos 
En la tabla 73 se muestra un ejemplo de las medidas a 
considerar en la prueba de relación de transformación y 
polaridad en transformador de tensión. 
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Tabla 73: Medidas a Considerar en la Prueba de 
Relación de Transformación y Polaridad en 
Transformador de Tensión 
110 -0.19 0.24 CORRECTA 
emitido por equipo digital Aplica No 
Aceptable X No aceptable 
Observación: 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda. 
En la tabla 7 4 y figura 65 se muestra los resultados 
obtenidos en la prueba de relación de transformación en 
transformador de tensión 
Tabla 74: Resultados obtenidos en la prueba de 
relación de transformación en transformador de 
tensión 
Valores Voltaje Medido /V3 Enor (V) {%) 
1 
TI1 110.22 0.20 
TI2 110.21 0.19 
TI3 110.14 0.13 
Valor Teórico 110.00 
-
TI4 110.17 0.16 
ns 110.13 0.10 
TI6 110.12 0.12 
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Fig. 65 Resultados obtenidos en la prueba de relación de 
transformación en transformador de tensión 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.4 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 
4.4.1 PARTES FÍSICAS 
Fig. 66 Transformador de Corriente en 220 kV 
Fuente: Elaboración Propia 
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Caja de Bornera 
Secundaria 
Estructura 
Fig. 67 Transformador de Corriente en 500 kV 
Fuente: Elaboración Propia 
160 
4.4.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Para efectos prácticos, se tomará como modelo de desarrollo y 
explicación los transformadores de corriente en 500 kV (más 
complejos). Cabe indicar que los criterios a considerar son similares 
para equipos de diferentes niveles de tensión (ejemplo: 60 kV, 138 kV y 
220 kV). 
Previo a la realización de las pruebas individuales se debe anotar las 
características técnicas del equipo (visualizada en la placa 
característica), se muestra la información técnica a considerar: 
Tabla 75: Descripción Técnica del Transformador de Corriente 
Fabricante: ARTECHE Tipo: CA- 525 
Norma: lEC- 60044- 1 Año:2011 
Tensión nominal del equipo Ur (kV): 550 Frecuencia nominal (Hz): 60 
Tensión soportada al impulso tipo rayo Up (kV): 1550 Tensión soportada al impulso tipo maniobra Us (kV): 
Corriente nominal primaria lpn (A): 1000- 2000 Corriente nominal secundaria lsn (A): 1 
Intensidad dinámica ldin (kA): 104 
Donde: 
Cl (Clase), VA (Potencia) y FS (Factor de Seguridad) 
4.4.3 INSPECCIÓN GENERAL 
Adicionalmente a lo anterior, es de gran importancia realizar una 
inspección general sobre el estado físico (mecánico) del equipo, la 
información a considerar es la siguiente: 
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Nº de serie equipo 1082340/5 
Estado de las conexiones a tierra (estructura y gabinete) OK 
Estado de la porcelana aislante; limpia y libre de material extraño OK 
Estado del galvanizado y pintura de las estructuras OK 
Estado de los terminales de alta tensión, orientación correcta de la polaridad del equipo OK 
Pl y P2, según ingeniería 
Verificación visual de estanqueidad o hermeticidad OK 
. . Fuente. Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda . 
4.4.4 PRUEBAS INDIVIDUALES 
4.4.4.1 Resistencia de Aislamiento 
4.4.4.1.1 Datos Generales 
Tabla 77: Resistencia de aislamiento - Transformador 
de corriente 
Instrumento utilizado ; Fabricante 1 Modelo Nº de serie Fecha de calibración 
Megóhmétro FLUKE /1555 174 2004 13-07-11 
Higrómetro· .. AEMC / CA - 846 1082 
-reriJlómét~o ;: AEMC / CA - 846 ... : N.A 
HR inicial(%): 52 ~ Q inicial: 24' e Condiciones Fecha prueba: 03-09-12 
ambientales: SOLEADO 
HR final (%): 52 ~ºfinal: 24' e Hora prueba: 10:00 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda. 
4.4.4. 1.2 Lineamientos para prueba de resistencia de 
aislamiento en transformadores de corriente 
Esta prueba se realiza inyectándose una Tensión de 5000 
Voc, durante un tiempo de 60 seg. Esta medición tiene 
como objeto medir el nivel de aislamiento o megado en el 
orden de los Giga-Ohmios (GQ), desde Alta a Masa. 
Por otra parte se debe inyectar una tensión de 500 VDC, 
durante el mismo tiempo anterior para medir el aislamiento 





Fig. 68 Conexión para Resistencia de Aislamiento - Transformador 
de Corriente en 500 kV · 
FlJente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda. 
163 
4.4.4.1.3 Valores esperados 
Valor de resistencia de aislamiento ;::: 5 000 MO, para 
tensiones de pruebas;::: 5 000 V ce- El valor de resistencia de 
aislamiento ;::: 1 00 MO, para tensiones de pruebas hasta 1 
000 Vcc, según ANSI/NETA ATS - 2009 Tabla 100.5. Las 
medidas obtenidas serán referidas a 20 o C. 
IABLEUW.S 
Trmusformer lnsulath11n. Rt:sistanu~ 
Acc,e¡•t~mee Iesting 
1 · .. •·.·. • ··. · ····••. . ntt'«<lllmrndNÍ rill:nlmtJru · 
. 11'r:~iasforriier c~l • • • Mlcl~nrm IO·C Ttst )mt•1atl~lil RP!Iít~nrhn Mt'liotm5 . 
RtiililgTypt'~ll\7nlls · .. · Wltagr 
. .. ·· ..••.. 'lLI!Jiild t1lltd . :lb¡ ·.•·· . 
0-600 1000 100 500 
601-5000 2500 1000 
Gm!tcr tban 5000 5000 25000 
In ih~ l!bsenl:e tJf cansmstl5 irtand:mls, tlae NETA Standards R~icw CO\mcil SU¡!,l!C$1S tbe liluwe. repros<!nlatitc 
nlucs, 
S~ T ablc 100.:14 fílf tempera IUrll ¡;.orreclioo f:tctors. 
NOTI~: Siocc hl$td:ttilm mis13!K'e dep<'llds on lnsulotioo rating (kV) and \\indi~. ap.'!Cíty (kV A}, ,,loos 
!)t!L.'\ined !dmuld oo romp:nw to m<mufactnrer' s publi.hed data. 
Ver numeral 4.1.4.1.3, los detalles de la tabla 100.14 
(factores de corrección por temperatura) de la norma 
ANSI/NETA TS-2009. 
4.4.4.1.4 Valores medidos 
En la tabla 78 se muestra un ejemplo de las medidas a 
considerar en la prueba de resistencia de aislamiento en 
transformadores de corriente. 
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Tabla 78: Medidas a considerar en la prueba de 
resistencia de aislamiento en transformador de 
corriente 
Medida entre ¡ Alta-651 151-masa 2S1-masa 351-masa 451-masa 551-masa: 
Tensión de prueba 
500 500 500 500 500 500 
Vcc. Tiempo 60 s 
Medido(GO) 26.0 137.0 124.0 124.0 138.0 120.0 
@ 20 !!C (GO) 26.0 137.0 124.0 124.0 138.0 120.0 
Medida entre 1 1 651- masa 151-251 151-351 151-451 151-551 151-651 
1 
Tensión de prueba 
500 500 500 500 500 500 
V ce. Tiempo 60s 
Medido(GO) 129.0 192.0 230.0 250.0 240.0 204.0 
@ 20!!C(GO) 129.0 192.0 230.0 250.0 240.0 204.0 
Medida entre 251- 351 251- 451 251 - 551 2S1- 651 351- 451 351- 551 
Tensión de prueba Va. 
Tiempo60 s 
Medido (GO) 








de pruebas emitido por equipo digital: 






500 500 500 
260.0 236.0 225.0 
500 500 
204.0 217.0 194.1 
204.0 217.0 194.1 
Aplica X No aplica 
Aceptable X No aceptable 




En la tabla 79 y figura 69 se muestra las medidas obtenidas 
(promedio) en la prueba de resistencia de aislamiento en 
transformadores de corriente. 
Tabla 79: Medidas obtenidas (promedio) en la prueba 
de resistencia de aislamiento en transformadores de 
corriente 
1 Números de TC 
1 
l i Valores 1 Primario Secundario 1 
(SOOOVcc) {500Vcc) 1 :' 1 1 
T=24'C, HR=52% 20.3 194.1 
T=26·c, HR=5()0/o 26.5 386.5 
T=29•c, HR=48% 35.2 553.5 
Fuente: Elaboración Propia 
















Números de TC 
Secundario 
(500Vcc) 
• T=24°C, HR=52% 
• 1=26°(, HR=50% 
IIT=29'C, HR=48% 
Fig. 69 Medidas obtenidas (promedio) en la prueba de 
resistencia de aislamiento en transformadores de 
corriente 
Fuente: Elaboración Propia 
Se puede interpretar que mientras la temperatura aumenta 
y la humedad relativa del medio ambiente decae, la 
resistencia de aislamiento tanto en el núcleo del lado del 
primario como los devanados del lado del secundario del 
transformador de corriente aumentan. 
Es decir en un ~T=5oc y ~HR= 4% crece 
aproximadamente en 2 veces (primario-alta tensión) y 3 
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veces (secundario-baja tensión) su nivel de aislamiento 
inicial. 
4.4.4.2 Factor de Potencia de Aislamiento 
4.4.4.2.1 Datos Generales 
Tabla 80: Factor de potencia de aislamiento -
Transformador de corriente 
4.4.4.2.2 Lineamientos en prueba de factor de potencia 
de aislamiento 
En esta prueba se debe suministrar una Tensión de 1 O 
KV Ac. Esta medición tiene como objeto medir las pérdidas 
de potencia producto de efecto capacitivo (parte activa) y el 
efecto resistivo (parte no activa), cuando nos referimos a la 
parte activa nos referimos al aceite dieléctrico, bobinado 
inductivo, etc., por otro lado la parte no activa se refiere por 
ejemplo a la porcelana y otros elementos que conforman 
parte del aislamiento del transformador de tensión, la 
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Fig. 70 Conexión para Factor de Potencia de Aislamiento -
Transformador de Corriente 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda. 
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4.4.4.2.3 Valores esperados 
El factor de disipación (tan ó) medido no deberá tener un 
valor ::;;0.5% y la capacitancia Cp no debe variar en un 
rango mayor ±5%, comparados con valores de fábrica, 
según lEC 60044-1. 
5. 1.2.4 Ca¡pacfttam::'e and dielectric dissipation 1factor 
These requirements apply o.nly to transformers with liquid ímmersed pr.imaty li!.'lnding insu!l.ation 
having Um >- 72,5 kV. 
The values of capacitance and die!ectric dissipation factor (tan ~ ) shall be referred to the rated 
frequency and toa voltage level in the range from 10 kV to Um 1..{3. 
NOTE 1 Tlle purpose is to check. the uniformity of the production. Limils for the permissible variations may be tlle 
subjec! of an agreement be!ween manufacturar and purchaser. 
NOTE 2 The dleleclrlc dlsslpation factor ls dependent on the lnsulation design, and on both vollage and 
temperature. lts value al U,nl J3 and ambient temperature normally does not exceed 0,005. 
4.4.4.2.4 Valores medidos 
En la tabla 81 se muestra un ejemplo de las medidas a 
considerar en la prueba de factor de potencia de 
aislamiento en transformadores de corriente. 
Tabla 81: Medidas a considerar en la prueba de Factor 
de Potencia de Aislamiento en Transformadores de 
Corriente 
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En la tabla 82 y figura 71 se muestra los resultados 
obtenidos en la prueba de factor de potencia o tangente 
delta(%) en transformadores de corriente. 
Tabla 82: Resultados obtenidos en la prueba de factor 
de potencia en transformadores de corriente 
-· Núme;~s de TC Variables 1 i i Jgó{%} J 
T=35'C, HR=45% 0.333 
T =33'C, HR=46% 0.317 
T=33'C, HR=49% 0.331 
T=35'C, HR=45% 0.323 
T =33'C, HR=48% 0.361 
T=33'C, HR=46% 0.346 
Fuente: Elaboración Propia 








Números de TC 
•.T=35"C, :HR=45% 
Al! f=33"C, HR=45% 
• T=33•c, HR::::4'9% 
• T=.35°C, HR=45% 
•T=33°C, HR=48% 
nT=33"'C, HIR=46% 
Fig. 71: Resultados obtenidos en la prueba de factor 
de potencia en transformadores de corriente 
Fuente: Elaboración Propia 
Se puede interpretar que para variaciones de temperatura 
de 2oc y humedad relativa de 3% las variaciones de 
tangente delta difieren menos de un 14% entre su valor 
máximo (0.361%) y mínimo (0.317%). 
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4.4.4.3 Resistencia de Devanados Secundarios 
4.4.4.3.1 Datos Generales 
Tabla 83: Resistencia de devanados secundarios -
transformador de corriente 
4.4.4.3.2 Lineamientos para prueba de resistencia de 
devanados secundarios en transformadores 
de corriente 
Con ayuda de un ohmímetro para baja resistencia se debe 
proceder a medir el aislamiento entre cada uno de los 
devanados secundarios del transformador de corriente, se 
debe tener en cuenta que el valor medido debe ser 





1 18-L 1~' 1St J f~ !9.m~ 
2 1 ,s,~ lS"~ l5'i J 153 R~"tm 
~ l ~· ·~ 2$1 l ~ li:m-m . . ¡............---
... 2$~ ·2$3. 1.$1 J m lit~ t.~; "" .... .. 
$ ;as~ 'l$? 3:5'.1 1 3Sl ~~t-m 
t U;l ~1: !S1 ~Sl . J;l:~J-:1::> 
.1 ·1S~ ·~ ~; .~$1 P.c~~l..a~:l' $ >45'11 ~s·.~; i:'St ll>} R~ñ"''tl 
9 :=s;~ e:~q :fi:Sí ~52. ilill'Us:l! 
10. !i&t ~~» SS1 !S3 :!l'u-H~ 
.. 
---- -·~·-~·~·-· 
11 e&t !&..~ 651 ~.S2 P.Wf·!!.'!lt 
ti· es~ e.s~ ~, tt..J 8t.fií!-~ 
Fig. 72 Conexión para Resistencia de Devanados 
Secundarios - Transformador de Corriente 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda. 
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4.4.4.3.3 Valores esperados 
Los valores obtenidos deberán ser referidos a 75 oc y 
guardarán similitud con los valores obtenidos en las 
pruebas FAT, según lEC 60044-1. 
14.4.2 Secondary wiinding resis"tance I{Rc:t) 
T!he resistance of the complete secondary winding shall be measured. The value obtained 
when corrected to 75 oc shall not exceed the specified value. 
~ 
4.4.4.3.4 Valores medidos 
En la tabla 84 se muestra un ejemplo de las medidas a 
considerar en la prueba de resistencia de devanados 
secundarios en transformadores de corriente. 
Tabla 84: Medidas a considerar en la prueba de 
Resistencia de Devanados Secundarios del 
Transformador de Corriente 
' fm=!m i !m= !m i ~ i ~ ém=~ ~~ : l 
----······-.-· ----.------ --- ~---·-----~--------· 
Ci·nt.t~.~~ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
·.•·· Fábrica {O) 1.28 2.14 1.57 2.74 1.87 
Sitio(O) 1.2237 2.0923 1.5190 2.6380 1.7939 
@752C(O) 1.4591 2.4947 1.8111 3.1454 2.1389 
... 
~ i ®c&J ~ ~j ~~~ ~ j 
--------·-----··- ····-·-· --------
........ ~-
~(jli!SID 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Fábrica (O) 1.95 3.50 1.89 2.56 1.94 
. 
Sitio (OJ 1.8589 3.3939 1.8406 3.3109 1.8718 
@75!iC(O) 2.2164 4.0466 2.1945 3.9477 2.2318 
Reporte de pruebas emitido por equipo digital: Aplica X No aplica 
Resultado de la prueba: Aceptable X No aceptable 
~bservación: 
Fuente. Adaptado del protocolo de pruebas 1nd1v1duales HMV lngemeros Ltda. 
En la tabla 85 y figura 73 se muestra los resultados 
obtenidos en la prueba de resistencia de devanados (O) en 











Tabla 85: Resultados obtenidos en la prueba de 
resistencia de devanados en transformadores de 
corriente 
1 Númer~s de TC Variables 
1 (O) ' 1 
T=28'C, HR=59"A. 2.800 
T=27'C, HR=49% 2.788 
Valor de fábrica 2.741 
T=26'C, HR=49% 2.695 
T =24'C, HR=52% 2.626 
Fuente: Elaboración Propia 
Resiste1nciia Devanados(O) - iliransf,ormadoiT de 
(O) Corriente 
3.000 





N(uneros de TC 
• T=28'C, HR=59% 
D T=27"C, HR=49% 
• V.;t'lor de 1ilbrit:a 
11 T=26'C, HR=4.9% 
a T=24"C, HR=52% 
Fig. 73 Resultados obtenidos en la prueba de 
resistencia de devanados en transformadores de 
corriente 
Fuente: Elaboración Propia 
Se puede interpretar que para una disminución de 
temperatura de 4°C, la resistencia de devanados 
disminuyó aproximadamente en un 7% de su valor inicial. 
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4.4.4.4 Relación de Transformación y Polaridad 
4.4.4.4.1 Datos Generales 
Tabla 86: Relación de transformación y polaridad -
Transformador de corriente 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda. 
4.4.4.4.2 Lineamientos para prueba de relación de 
transformación y polaridad en 
transformadores de corriente 
En esta prueba se debe inyectar una corriente continua del 
1 O% de la corriente nominal (alta tensión) del transformador 
de corriente. 
Por ejemplo si la relación de transformación es 2000-
1000/1 A, se debe aplicar 200 A que es el 1 O% de 2000 A 
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Fig. 74 Conexión para Relación de Transformación y 
Polaridad- Transformador de Corriente en 500 kV 








4.4.4.4.3 Valores esperados 
Según lEC 60044-1; tablas 11, 12 y 13 para núcleos de 
medida; y 14 y 15 para núcleos de protección. 
Talblle 11- Llmits of cunent err,ror and ¡p!l'lase dfisplacement fc:r 
measurr!ng <ellllrrent 'transiformers (classes from IJI.11 to 1) 
± IPercentage cunent (ratio} :t IPhase displlacement at pen:ernta¡¡e 
error at perc·entage ot rated o.f rat.ed cuwmt sllown b<eUow 
currernt shown bellow 
Minutes Centiradians 
5 20 100 120 5 20 100 120 5 20 100 120 
0,4 0,2 0,1 0,1 15 8 5 5 0,45 0.24 0,15 0,15 
0,75 0,35 0,2 0,2 30 15 10 10 0,9 0,45 0,3 0,3 
1,5 0,75 0,5 0,5 so 45 30 30 2,7 1,35 0,9 0,9 
3,0 1,5 1.0 1,0 180 90 60 60 5.4 2,7 1.6 1,8 
'Table 12- Limits olf C!Lill"r~Uillt e1rror aflld phase dísplatemenft lfor meas!Lill'ing cllDn'enlt 
trarnsformers fo:r special a;p¡plication 
Accura;~;y :t Perc:entage eurrrent (ratio) :il: f>hase alsp~lacemeil!lt at percentl!lge 
class e~wor at pen:e11tage Grf rated of wated currant s'hown lbt~¡ow 
cunent sbown below 
Minutes Centiradians 
1 5 20 100 120 1 5 20 100 120 1 5 20 100 120 
0.2 S 0,75 0,35 0,2 0,2 0,2 30 15 10 10 10 0,9 0.45 0,3 0,3 0,3 
0.55 1,5 0,75 0,5 0~5 0,5 90 45 30 30 30 2,7 1,35 0,9 0,9 0,9 
T.able 1:3 ·- Umnts of current err,or for me.aswrilrng 
curr,ent tran:sformel!'s (classe:s 3 and 5} 
Cliass ± Pell"centage cunent (rratio) error at percenta¡;¡¡e off 
rated cummt s!llow1111 lbelow 
50 120 
3 3 3 
5 5 5 
irable 14 ·-ll.imits of .enor for protective cunelllt transformers 
A;~;clll.racy ICI!ass Cunent error at rated Ph:a:se dis¡placeme.nt :at Com¡posrte error a~ r.!'te:d 




5P ±1 ±60 ±1,8 5 
10P ±3 - - 10 
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Current error at Pillase cllilsplacement at Composlte error at 
ratelil primarry rated prümary cu~r~rent ll'ated acecu'racy iümit 
current primaii'Y curr.ent 
% Minutes Centímdlans % 
±1 :t60 :t1.,8 5 
:t3 - - 10 
4.4.4.4.4 Valores medidos 
En la tabla 87 se muestra un ejemplo de las medidas a 
considerar en la prueba de relación de transformación en 
transformadores de corriente. 
Tabla 87: Medidas a considerar en la prueba de relación 
de transformación y polaridad en transformadores de 
corriente 
~ Relación medida 1 Desfase(!!) 
1 
Error(%) ' Polaridad 
-~~
' 1.0000 1.0007 -0.04 -0.07 CORRECTA 
1.0000 1.0009 -0.13 -0.09 CORRECTA 
1.0000 0.9998 -0.02 0.02 CORRECTA 
1.0000 1.0007 -0.11 -0.07 CORRECTA 
1.0000 0.9992 0.06 0.08 CORRECTA 
1.0000 0.9997 -0.09 0.03 CORRECTA 
1.0000 0.9989 0.03 0.11 CORRECTA 
1.0000 1.0002 -0.12 -0.02 CORRECTA 
1.0000 0.9991 0.02 0.09 CORRECTA 
1.0000 0.9999 -0.08 0.01 CORRECTA 
1.0000 0.9991 0.03 0.09 CORRECTA 
1.0000 0.9999 -0.05 0.01 CORRECTA 
Reporte de pruebas emitido por equipo digital: APlica X Noa~lica 
Resultado de la prueba: Aceptable X No aceptable 
pbservaci6n: 
. . Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas IndiViduales HMV lngemeros Ltda . 
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En la tabla 88 y figura 75 se muestra los resultados 
obtenidos en la prueba de relación de transformación en 
transformadores de corriente. 
Tabla 88: Resultados obtenidos en la prueba de 
relación de transformación en transformadores de 
corriente 
: 1 




TC (151- 152) 1.0007 0.07 
TC (151- 153) 1.0009 0.09 
TC (251- 2S2) 0.9998 0.02 
Valor. Te6rícó ·. liOOOO > 
.. -
. '. /. 
TC (251- 2S3) 1.0007 0.07 
TC (351- 352) 0.9992 0.08 
TC (351- 353) 0.9997 0.03 
Fuente: Elaboración Propia 
Relación de Trans·fo•nmación - T1ransfo·nmadorde Conriente 







Números de TC 
a TC •(151 - 152) 
eTC {151 - 153) 
eTC (251 - 252) 
•Valor Teórico 
1:1 TC {251 - 253) 
D TC {351 - 352) 
eTC 1(351 - 3S3) 
Fig. 75 Resultados obtenidos en la prueba de relación 
de transformación en transformadores de corriente 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.4.5 Curva de Saturación 
4.4.4.5.1 Datos Generales 
Tabla 89: Curva de saturación - Transformador de 
corriente 
HR inicial (%): 66 
HR final (%): 66 
~ Q inicial: 22. e 




Fecha prueba: 21-08-12 
Hora prueba: 17:47:42 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda. 
4.4.4.5.2 Consideraciones y Conexiones Eléctricas 
Las conexiones eléctricas para la prueba de curva de 
saturación son similares a la prueba de relación de 
transformación (Ver Fig. 74). 
4.4.4.5.3 Valores esperados 
Las curvas de saturación obtenidas en campo deberán 
guardar similitud con las curvas de saturación obtenidas en 
fábrica. 
4.4.4.5.4 Valores medidos 
En la tabla 90 se muestra un ejemplo de las medidas a 
considerar en la prueba de curva de saturación en 
transformadores de corriente. 
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Tabla 90: Medidas a considerar en la prueba de curva 
de saturación del transformador de corriente 
No Aceptable 
En la tabla 91 y figura 76 se muestra los resultados 
obtenidos en la prueba de curva de saturación (voltaje y 
corriente) en transformadores de corriente para núcleo de 
medición. 
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Tabla 91: Resultados obtenidos en la prueba de curva 
de saturación en transformador de corriente para 
núcleo de medición 
~ ~ ,_... ' , ""' 
- : Números de TC 
Variables : {Núcleo de Medida) 
: 1 1 
: V (v) i 1 (mA) ¡ 
' ' 1 
T=17"C, HR=75% 15.75 2.98 
T=zz•c, HR=GG% 15.67 2.95 
~¿,,;,~¡t9r~~~fá~{(~;~•~•>: %L ;f:i.$0.-.~~~~f:{'%~l:!::ft? ~?)/'{;t:~_:99}~k:.'!Ji# 
T=26•c, HR=52% 15.50 2.85 
T=3o•c, HR=49% 13.97 2.49 
Fuente: Elaboración Propia 
!Punto de Saturación -1iransformador de ·Corr:iente 
Punto 











Números de TC 
(Núcleo de !Medida) 
!{mA) 
• T=17•c, HR=75% 
a T=22"C, HR"&o% 
1 Valor .a~ fá'hrita 
• T=ls•c, HR=52% 
wT=30•c, Hll=49% 
Fig. 76 Resultados obtenidos en la prueba de curva de 
saturación en transformador de corriente para núcleo 
de medición 
Fuente: Elaboración Propia 
Se puede interpretar que para un aumento de temperatura 
de 13oC y disminución de humedad relativa de 16%, los 
valores obtenidos como punto de saturación en los núcleos 
de medida del transformador de corriente disminuyeron 
aproximadamente en un 12% y 17%, en tensión y corriente 
respectivamente de su valor inicial. Adicionalmente se 
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observa que las variaciones de los valores medidos en las 
pruebas SAT no exceden al15% de las pruebas FA T. 
En la tabla 92 y figura 77 se muestra los resultados 
obtenidos en la prueba de curva de saturación {voltaje y 
corriente) en transformadores de corriente para núcleo de 
protección. 
Tabla 92: Resultados obtenidos en la prueba de curva 
de saturación en transformador de corriente para 
núcleo de protección 
i Númerós de TC 
Variables 1 (Núcleo de Protección) 
1 V(v) ¡ l(mA) ! 
T=17"C, HR=75% 270.08 25.80 
T::22•c, HR=66% 269.28 25.38 
f~;i:;:~t(~i~rJ!F'i6fldi:(j;;;;; ,,, ~:~:;,,2~f~t;:~f!#: ¡~;;;;:c_~:;:2sf~li<>;,.:;~;f!j,;;i. 
T=26•c, HR=52% 263.26 24.25 
T =3o·c, HR=49% 260.86 23.92 
Fuente: Elaboración Propia 









V{v) !(m A} 
Números de TC 
(Núcleo de Protección) 
·• "f,.l7•c, HR=7S% 
• r .. n•c, HR=66'% 
• valor de Fiibrit;¡ 
• T=:i!6•(~ llilR"Si.% 
m T=30"C, HR=il!l% 
Fig. 77 Resultados obtenidos en la prueba de curva de 
saturación en transformador de corriente para núcleo 
de protección 
Fuente: Elaboración Propia 
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Se puede interpretar que para un aumento de temperatura 
de 13°C y disminución de humedad relativa de 16%, los 
valores obtenidos como punto de saturación en los núcleos 
de protección del transformador de corriente disminuyeron 
aproximadamente en un 3 % y 7%, en tensión y corriente 
respectivamente de su valor inicial. Adicionalmente se 
observa que las variaciones de los valores medidos en las 
pruebas SAT no exceden al5% de las pruebas FAT. 
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4.5 PARARRAYOS 




,AI[rY,io de Pres'i!in 
Tennirna'l de 
'líier,ra 
Fig. 78 Pararrayos en 220 kV 





Fig. 79 Pararrayos en 500 kV 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Para efectos prácticos, se tomará como modelo de desarrollo y 
explicación los pararrayos en 500 kV (más complejos). Cabe indicar que 
los criterios a considerar son similares para equipos de diferentes 
niveles de tensión (ejemplo: 60 kV, 138 kV y 220 kV). 
Previo a la realización de las pruebas individuales se debe anotar las 
características técnicas del equipo (visualizada en la placa 
característica), se muestra la información técnica a considerar: 
Tabla 93: Descripción Técnica del Pararrayos 
Fabricante: TRIDELTA Tipo: SBB 444/20.511 
Norma: lEC 60099- 4 1 Año: 2011 Frecuencia nominal (Hz): 60 
Tensión nominal del equipo Ur (kV): 444 Corriente de descarga asignada In (kA): 20 
Tensión soportada al impulso tipo rayo Up (kV): 1004 Tensión soportada al impulso tipo maniobra Us (kV): 484 
Capacidad de disipación de energía k.J 1 kV(Ur): 13 Corriente cortoárcuito (kA): 10 
Clase: S Contador de descarga: Tipo DCC - M 
. . Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas indiVIduales HMV lngemeros Ltda . 
4.5.3 INSPECCIÓN GENERAL 
Adicionalmente a lo anterior, es de gran importancia realizar una 
inspección general sobre el estado físico (mecánico) del equipo, la 
información a considerar es la siguiente: 
Tabla 94: Inspección General del Pararrayos 
Verificación Datos 
Nº .. de serie sección superior 102597/3 
Nº de serie sección medio 102597/2 
Nº de serie sección inferior 102597/1 
Estado de las conexiones a tierra (estructura y contador de descargas) OK 
Estado de la porcelana aislante; limpia y libre de material extraño OK 
Verificación de la conexión del contador de descargaS OK 
Estado del galvanizado y pintura de las estructuras OK 
Estado de los terminales de alta tensión OK 
Insta ladón de aros equipotenciales, si aplica OK 
Número de op~raciones del descargador 000011 
. . Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas 1nd1v1duales HMV lngemeros Ltda . 
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4.5.4 PRUEBAS INDIVIDUALES 
4.5.4.1 Resistencia de Aislamiento 
4.5.4.1.1 Datos Generales 
Tabla 95: Resistencia de aislamiento- Pararrayos 
4.5.4.1.2 Lineamientos para pruebas de resistencia de 
aislamiento en pararrayos 
Esta prueba debe realizarse con el interruptor abierto y 
debe suministrarse una Tensión de 5000 Voc, durante un 
tiempo de 60 seg. Esta medición tiene como objeto medir el 
nivel de aislamiento o megado en el orden de los Giga-
Ohmios (GO), de las siguientes partes del pararrayos: 
Nivel de aislamiento de Alta respecto a masa. 
Nivel de aislamiento de cada sección o cuerpo que 
conforma el pararrayos (Sección superior, sección 
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Fig. 80 Conexión para Resistencia de Aislamiento 
Pararrayos en 500 kV 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros ltda. 
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4.5.4.1.3 Valores esperados 
Valor de resistencia de aislamiento ~ 100 000 MO, 
ANSI/NETA ATS - 2009 Tabla 100.1. Las medidas 
obtenidas serán referidas a 20 o C. 
Ver numeral 4.1.4.1.3, los detalles de la tabla 100.1 
(Resistencia de aislamiento) y tabla 100.14 (factores de 
corrección por temperatura) de la norma ANSIINET A TS-
2009. 
4.5.4.1.4 Valores medidos 
En la tabla 96 se muestra un ejemplo de las medidas a 
considerar en la prueba de resistencia de aislamiento en 
pararrayos. 
Tabla 96: Medidas a considerar en la prueba de 
resistencia de aislamiento del Pararrayos 
Medida entre 1 Tensión prueba V«.. 1 Medido l @ 20 2 C i Promedio 
J~ (GO) (GO) 1 (GO} 





_{se~dói)_'Medfq .· S 000 
~- ?éi:ciÓn Inferior. , 5000 130.0 130.0 
Resultado de la prueba: Aceptable X No aceptable 
pbservación: 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda. 
En la tabla 97 y figura 81 se muestra las medidas obtenidas 
(promedio) en la prueba de resistencia de aislamiento en 
pararrayos. 
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Tabla 97: Medidas obtenidas (promedio) en la prueba 
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· . , '" , · · ,aran,ayo_, ., ,· , >/ 
T=24•c, HR=51% 182.3 
T=24•c, HR=51% 183.3 
T=24•c, HR=Sl% 185.0 
.. Fuente: Elaborac1on Propia 
R~si:stencia de Aislam!e:nto (.GOl - Pararra~ 
Números de ParrayQ.s 
11 T=14"C, IHR=S'!% 
D T=2·4"C, IHR=Sl% 
D T=24•c .. IH.R=.5'1% 
Fig. 81 Medidas obtenidas (promedio) en la prueba de 
resistencia de aislamiento en pararrayos 
Fuente: Elaboración Propia 
Considerando que los pararrayos tienen similares 
características técnicas y fueron probados en las mismas 
condiciones de temperatura y humedad relativa, se 
lograron valores de resistencia de aislamiento cercanos de 
182GQ, 183 GQ y 185 GQ, teniendo como promedio un 
valor de 184GQ (No se tuvieron diferencias significativas). 
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4.5.4.2 Capacitancia 
4.5.4.2.1 Datos Generales 
Tabla 98: Capacitancia - Pararrayos 
prueba: 27-1o-12 
prueba: 13:55:12 
4.5.4.2.2 Lineamientos para prueba de capacitancia en 
pararrayos 
En esta prueba se debe suministrar una Tensión de 1 O 
KV Ac. Esta medición tiene como objeto medir las pérdidas 
de potencia producto de efecto capacitivo (parte activa) y el 
efecto resistivo (parte no activa), cuando nos referimos a la 
parte activa nos referimos a las placas de óxido de zinc, por 
otro lado la parte no activa se refiere por ejemplo a la 
porcelana y otros elementos que conforman parte del 
aislamiento del pararrayo, la medición de esta prueba se da 
en Mili-Vatios (mW). 
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Fig. 82 Conexión para Capacitancia - Pararrayos en 500 kV 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda. 
4.5.4.2.3 Valores esperados 
El factor de disipación (tan o) medido no deberá tener un 
valor ::::;0.5% y la capacitancia Cp no debe variar en un 
rango mayor ±5%, comparados con valores de fábrica, o 
valores de equipos con características similares, según lEC 
60044-1. 
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4.5.4.2.4 Valores medidos 
En el caso de los pararrayos es común observar en la 
práctica que se mida el valor de la capacitancia (pF). 
En la tabla 99, se muestra un ejemplo de los aislamientos a 
medir en la prueba de capacitancia en pararrayos. 
Tabla 99: Aislamientos a medir en la prueba de 
capacitancia en pararrayos 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda. 
En la tabla 100 y figura 83 se muestra las medidas de 
capacitancia (pF) en pararrayos. 
Tabla 100: Medidas en la prueba de capacitancia (pF) 
en pararrayos 
: Números de PR 
Variables 
1 Capacitancia (pF) , 
T=28'C, HR=49"/o 175.2 
T=28'C, HR=45% 173.4 
:::Valor de F¡J.~rica : 
_., 
173.1) 
.' .. · ·. 
T=34'C, HR=41% 171.2 
T=34'C, HR=35% 170.6 
Fuente: Elaboración Propia 
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Capacitancia (¡pf} • IPararrrayos 
Capacitancia (pF) 
Números de !P,R 
a T:2.S"C, IHR=49% 
ll T=28"C, frlR=.45% 
111 Valor de li'ábrka 
.o T=34"C, ~R=41% 
e T;34•c, IHR=35% 
Fig. 83 Medidas en la prueba de capacitancia (pF) en 
pararrayos 
Fuente: Elaboración Propia 
Se puede interpretar que para un aumento de temperatura 
de 6°C y disminución de humedad relativa de 14%, el valor 
de la capacitancia decreció aproximadamente en un 3% de 
su valor inicial. 
4.5.4.3 Corriente de Fuga 
4.5.4.3.1 Lineamientos para prueba de corriente de 
fuga en pararrayos 
En la práctica está medición de corriente de fuga, se realiza 
posterior a la puesta en servicio de la subestación eléctrica 
(energización). Cabe indicar que la medición se hace 
observando la lectura mediante el contador de energía; 
quién registra la cantidad o números de descarga del 
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Fig. 84 Conexión para Corriente de Fuga - Pararrayos en 500 kV 
Fuente: Adaptado del protocolo de pruebas individuales HMV Ingenieros Ltda. 
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4.5.4.3.2 Valores esperados 
La corriente de fuga que se debe presentar bajo las 
condiciones normales de operación no deben ser mayores 
a 3 mA, según cláusula 6.1.6.1.1 lEC 60099-5. 
6. ii.G.1.1 Courant de fuii·te ca¡pacitif 
le courant de fuiie capacil:if mesuré a la borne de terre d'un para1oudre est ¡provoqué par la 
permiUíviité des résistances variables a oxyde métamque, les capacñtés parasites e't les 
condensateurs de répartition de tenslon, s'ils sont utilisés. la capacité spécifique d'un 
élément de résistance variable est généralement de 60 ¡pF.kV/cm2 a ·150 pF.kV/cm2 (tension 
assignée), ce qui produit un courant de tuite capacitif de va~eur crete d'environ 0,2 mA a 3 mA 
dans des conditions d'exploitation normales. 
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V. DISCUSIÓN 
• Las pruebas individuales (SAT) para los interruptores de potencia son: 
resistencia de aislamiento, resistencia de contactos, factor de potencia, 
tiempos de operación y corriente de consumo. 
o Los valores de resistencia de aislamiento mínimo y máximo 
obtenidos fueron: 161.7 GQ y 2,313.3 GQ, respectivamente, los 
cuales son mayores iguales a 100 GQ por lo tanto cumplen con 
lo indicado en la norma internacional ANSI/NETA ATS - 2009 
Tabla 100.1. 
o Los valores de resistencia de contactos mínimo y máximo 
obtenido fueron: en el polo completo del interruptor 56.7 1-10 y 
58.8 j..IQ, y en las cámaras del interruptor 27.6 1-10 y 29.1 j..IO, 
respectivamente dichos valores tienen un desviación no mayor 
al 20% con respecto al valor obtenido en las pruebas FAT por lo 
tanto cumplen con lo indicado en la cláusula 7.3, lEC 62271-100. 
o Los valores de factor de potencia mínimo y máximo obtenido 
fueron: 0.207% y 0.456%, respectivamente Dichos valores son 
menores o iguales a 0.5%, por lo tanto cumplen con lo indicado 
en la norma internacional lEC 60044-1. 
o Los valores de tiempo de operación mínimo y máximo obtenidos 
fueron: operación de cierre 54.0 ms y 55.5 ms, en la operación 
de apertura 18.9 ms y 19.5 ms, en la operación cierre-apertura 
119.1 ms y 120.2 ms, en la operación cierre-apertura-cierre 
353.8ms y 355.7 ms, respectivamente, cumpliendo con las 
tolerancias indicadas en las pruebas FAT y placa característica. 
o Los valores de medición de corriente de consumo en las bobinas 
y motor mínimo y máximo obtenidos fueron: corriente de cierre 
5.1 A y 5.5 A, corriente de apertura 5.2 A y 5. 7 A, corriente de 
arranque 16.5 A y 19.0 A y corriente constante 4.7 A y 5.92 A, 
cumpliendo con las tolerancias indicadas en las pruebas FAT y 
placa característica. 
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• Las pruebas individuales (SAT) para los seccionadores Semipantógrafo 
son: resistencia de aislamiento, resistencia de contactos, tiempos de 
operación y corriente de consumo. 
o Los valores de resistencia de aislamiento mínimo y máximo 
obtenidos fueron: 137.3 GO y 154.0 GO, respectivamente, los 
cuales son mayores iguales a 100 GO por lo tanto cumplen 
con lo indicado en la norma internacional ANSI/NETA ATS -
2009 Tabla 100.1. 
o Los valores de resistencia de contactos mínimo y máximo 
obtenido fueron: 99.5 ~O y 119.6 ~O. respectivamente dichos 
valores tienen un desviación no mayor al 20% con respecto al 
valor obtenido en las pruebas FAT por lo tanto cumplen con lo 
indicado en la cláusula 7.3, lEC 62271-100. 
o Los valores de tiempo de operación mínimo y máximo 
obtenidos fueron: operación de cierre 9.58 s y 9.73 s, en la 
operación de apertura 9.38 s y 9.50 s, respectivamente, 
cumpliendo con las tolerancias indicadas en las pruebas FAT 
y placa característica. 
o Los valores de medición de corriente de consumo en las 
bobinas y motor mínimo y máximo obtenidos fueron: corriente 
de cierre 2.38 A y 2.50 A, corriente de apertura 2.55 A y 2.58 
A, respectivamente, cumpliendo con las tolerancias indicadas 
en las pruebas FAT y placa característica. 
• Las pruebas individuales (SAT) para los seccionadores de doble 
apertura lateral son: resistencia de aislamiento, resistencia de 
contactos, tiempos de operación y corriente de consumo. 
o Los valores de resistencia de aislamiento mínimo y máximo 
obtenidos fueron: 281.7 GO y 390.0 GO, respectivamente, los 
cuales son mayores iguales a 1 00 GO por lo tanto cumplen 
con lo indicado en la norma internacional ANSI/NETA ATS -
2009 Tabla 1 00.1. 
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o Los valores de resistencia de contactos mínimo y máximo 
obtenido fueron: 1 04.8 ¡JO y 100.8 ¡JO, respectivamente 
dichos valores tienen un desviación no mayor al 20% con 
respecto al valor obtenido en las pruebas FAT por lo tanto 
cumplen con lo indicado en la cláusula 7.3, lEC 62271-100. 
o Los valores de tiempo de operación mínimo y máximo 
obtenidos fueron: operación de cierre 9.35 s y 9.93 s, en la 
operación de apertura 9.15 s y 9.49 s, respectivamente, 
cumpliendo con las tolerancias indicadas en las pruebas FAT 
y placa característica. 
o Los valores de medición de corriente de consumo en las 
bobinas y motor mínimo y máximo obtenidos fueron: corriente 
de cierre 1.01 A y 2.42 A, corriente de apertura 0.89 A y 2.71 
A, respectivamente, cumpliendo con las tolerancias indicadas 
en las pruebas FAT y placa característica. 
• Las pruebas individuales (SAT) para los transformadores de tensión 
son: resistencia de aislamiento, factor de potencia y relación de 
transformación. 
o Los valores de resistencia aislamiento de alta a masa mínimo 
y máximo obtenidos fueron: 14.4 GO y 33.1 GO, 
respectivamente. Dichos valores son mayores iguales a 5.0 
GO por lo tanto cumplen con lo indicado en la norma 
internacional ANSI/NETA ATS- 2009 Tabla 100.5. 
o Los valores de resistencia de aislamiento de baja a masa y 
entre bornes de los núcleos secundarios fueron: 36.6 GO y 
49.5 GO, respectivamente. Dichos valores son mayores 
iguales a 100 MO por lo tanto cumplen con lo indicado en la 
norma internacional ANSI/NETA ATS- 2009 Tabla 100.5. 
o Los valores de factor de potencia mínimo y máximo obtenidos 
fueron: 0.085% y 0.198%, respectivamente. Dichos valores 
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son menores o iguales a 0.5% por lo tanto cumplen con lo 
indicado en la norma internacional lEC 60044-1. 
o Los valores de error en la medición de relación de 
transformación mínimo y máximo obtenido fueron: 0.10% y 
0.20%, por lo tanto cumple con lo indicado en la norma 
internacional lEC 61869-5; tabla 501 para núcleos de medida; 
y tabla 502 para núcleos de protección. 
• Las pruebas individuales (SAT) para los transformadores de 
corriente son: resistencia de aislamiento, factor de potencia, 
resistencia de devanados, curva de saturación, y relación de 
transformación. 
o Los valores de resistencia aislamiento de alta a masa mínimo 
y máximo obtenidos fueron: 20.3 GO y 35.2 GO, 
respectivamente. Dichos valores son mayores iguales a 5.0 
GO por lo tanto cumplen con lo indicado en la norma 
internacional ANSI/NETA ATS - 2009 Tabla 1 00.5. 
o Los valores de resistencia de aislamiento de baja a masa y 
entre bornes de los núcleos secundarios fueron: 194.1 GO y 
553.5 GO, respectivamente. Dichos valores son mayores 
iguales a 100 MQ por lo tanto cumplen con lo indicado en la 
norma internacional ANSI/NETA ATS- 2009 Tabla 100.5. 
o Los valores de factor de potencia mínimo y máximo obtenidos 
fueron: 0.317% y 0.361%, respectivamente. Dichos valores 
son menores o iguales a 0.5% por lo tanto cumplen con lo 
indicado en la norma internacional lEC 60044-1. 
o Los valores de resistencia de devanados secundarios mínimo 
y máximo fueron: 2.626 O y 2.800 O, respectivamente y 
guardan similitud con lo medido en las pruebas FAT (2.74 0), 
por lo tanto cumplen con lo indicado en la norma internacional 
lEC 60044-1. 
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o El valor de punto de saturación mínimo y máximo obtenido en 
los núcleos de medida fueron: (13.97 V, 2.49 mA) y (15.75 V, 
2.98 mA), respectivamente, guardando similitud con lo 
medido en las pruebas FAT (15.50 V y 3.00 mA). 
o El valor de punto de saturación mínimo y máximo obtenido en 
los núcleos de protección fueron: (260.86 V, 23.92 mA) y 
(270.08 V, 25.80 mA), respectivamente, guardando similitud 
con lo medido en las pruebas FAT (258.62 V y 25.00mA). 
o Los valores de error en la medición de relación de 
transformación mínimo y máximo obtenido fueron: 0.01% y 
0.03%, por lo tanto cumple con lo indicado en la norma 
internacional 1 EC 60044-1 ; tablas 11, 12 y 13 para núcleos de 
medida; y 14 y 15 para núcleos de protección. 
• Las pruebas individuales (SAT) para los pararrayos son: resistencia 
de aislamiento, capacitancia y corriente de fuga. 
o Los valores de resistencia de aislamiento mínimo y máximo 
obtenidos fueron: 182.3 GO y 185.0 GO, respectivamente, los 
cuales son mayores iguales a 100 GO por lo tanto cumplen 
con lo indicado en la norma internacional ANSI/NETA ATS -
2009 Tabla 1 00.1. 
o Los valores de capacitancia mínimo y máximo obtenidos 
fuero_n: 170.6 pF y 175.2 pF, respectivamente, dichas 
variaciones se encuentran dentro del ± 5% del valor de las 
pruebas FAT por lo tanto cumplen con lo indicado en la norma 
internacional lEC 60044-1. 
202 
VI. CONCLUSIÓN 
• Se presentó a detalle las características y pruebas individuales 
(SA T) realizadas a cada equipo de patio de alta y extra-alta tensión 
(interruptor, seccionador, transformador de corriente, transformador 
de tensión y pararrayos); indicado el capítulo 11. MARCO TEÓRICO. 
• Se presentó instructivo de puntos de conexión para la realizar las 
pruebas individuales (SAT) en cada equipo de patio de alta y extra-
alta tensión; mostrado en las figuras 32, 34, 46, 46, 47, 50, 51, 60, 
62, 64, 68, 70, 72, 74, 80, 82 y 84. 
• Se determinó y cuantificó los valores de las variables que influyeron 
en los resultados de las pruebas individuales de equipos de patio 
realizados en campo; mostrado en las figuras 33, 35, 37, 38, 39, 40, 
41' 48, 49, 52, 53, 64, 55, 56, 57, 63, 71, 73, 75, 76 y 77. 
• Los valores mínimos obtenidos en la medición de resistencia de 
aislamiento fueron: en interruptores de potencia en SF6 (161.7 GO), 
seccionadores Semipantógrafo (137.3 GO), seccionadores de doble 
apertura o rotación central (281.7 GO) y pararrayos de óxido de zinc 
(182.3 GQ); dichos valores son mayores iguales a 100 GQ por lo 
tanto cumplen con lo indicado en la norma internacional ANSI/NETA 
ATS - 2009 Tabla 1 00.1. 
• Los valores mínimos obtenidos en la medición de resistencia de 
aislamiento de alta a masa en transformadores de corriente y 
transformadores de tensión fueron 20.3 GO y 14.4 GO, 
respectivamente. Dichos valores son mayores iguales a 5.0 GO por 
lo tanto cumplen con lo indicado en la norma internacional 
ANSI/NETA ATS - 2009 Tabla 1 00.5. 
• Los valores mínimos obtenidos en la medición de resistencia de 
aislamiento de baja a masa y entre bornes de los núcleos 
secundarios en transformadores de corriente y transformadores de 
tensión fueron 194.1 GO y 36.6 GO, respectivamente. Dichos 
valores son mayores iguales a 1 00 MO por lo tanto cumplen con lo 
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indicado en la norma internacional ANSI/NETA ATS - 2009 Tabla 
100.5. 
• Los valores máximos obtenidos en la medición de resistencia de 
contactos fueron: en el polo completo del interruptor (58.8 ¡..~0), en 
las cámaras del interruptor (29.1 ¡..~0), seccionadores 
Semipantógrafo (119.6 ¡..~0) y seccionadores de doble apertura 
(1 04.8 ¡..~0). Dichos valores tienen un desviación no mayor al 20% 
con respecto al valor obtenido en las pruebas FAT por lo tanto 
cumplen con lo indicado en la cláusula 7.3, lEC 62271-100. 
• Los valores máximos obtenidos en la medición de factor de potencia, 
tangente delta, factor disipación o pérdidas fueron: en interruptores 
(0.456%), en transformadores de corriente (0.361 %), en 
transformadores de tensión (0.198%) y pararrayos (175.2 pF). 
Dichos valores son menores o iguales a 0.5% y la capacitancia Cp 
varía menor al ± 5% del valor de las pruebas FAT por lo tanto 
cumplen con lo indicado en la norma internacional lEC 60044-1. 
• El valor mínimo obtenido en la medición de resistencia de 
devanados secundarios en los transformadores de corriente fueron: 
2.63 O, guardando similitud con lo medido en las pruebas FAT (2.74 
0), por lo tanto cumplen con lo indicado en la norma internacional 
lEC 60044-1. 
• El valor de punto de saturación mínimo obtenido en los núcleos de 
medida en transformadores de corriente fue 13.97 V y 2.49 mA, 
guardando similitud con lo medido en las pruebas FAT (15.50 V y 
3.00 mA). 
• El valor de punto de saturación mínimo obtenido en los núcleos de 
protección en transformadores de corriente fue 260.86 V y 23.92 
mA, guardando similitud con lo medido en las pruebas FAT (258.62 
V y 25.00mA). 
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• El valor máximo de error obtenido en la medición de relación de 
transformación en transformadores de corriente fue 0.01% para el 
núcleo de medida y 0.03% para su núcleo de protección, por lo tanto 
cumple con lo indicado en la norma internacional lEC 60044-1; 
tablas 11, 12 y 13 para núcleos de medida; y 14 y 15 para núcleos 
de protección. 
• El valor máximo de error obtenido en la medición de relación de 
transformación en transformadores tensión fue 0.20% para el núcleo 
de protección y medida, por lo tanto cumple con lo indicado en la 
norma internacional lEC 61869-5; tabla 501 para núcleos de medida; 
y tabla 502 para núcleos de protección. 
• Los valores máximos obtenidos en la medición de tiempo de 
operación fueron: operación de cierre en interruptores de 55.5 ms, 
en la operación de apertura en interruptores de 19.5 ms, en la 
operación cierre-apertura de 120.2 ms, en la operación cierre-
apertura-cierre de 355.7 ms, en la operación de cierre en 
seccionadores Semipantógrafo de 9.73 s, en la operación de 
apertura en seccionadores Semipantógrafo de 9.50 s, en la 
operación de cierre en seccionadores de doble apertura de 9.93 s y 
en la operación de apertura en seccionadores de doble apertura de 
9.49 s, cumpliendo con las tolerancias indicadas en las pruebas FAT 
y placa característica. 
• Los valores máximos obtenidos en la medición de corriente de 
consumo en las bobinas y motor en interruptores de potencia fueron: 
corriente de cierre (5.50 A), corriente de apertura (5.70 A), corriente 
de arranque (19.00 A) y corriente constante (5.92 A), cumpliendo 
con las tolerancias indicadas en las pruebas F AT y placa 
característica. 
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• Los valores máximos obtenidos en la medición de corriente de 
consumo en las bobinas de cierre y apertura en los seccionadores 
Semipantógrafo fueron: corriente de cierre (2.50 A) y corriente de 
apertura (2.58 A}, cumpliendo con las tolerancias indicadas en las 
pruebas FAT y placa característica. 
• Los valores máximos obtenidos en la medición de corriente de 
consumo en las bobinas de cierre y apertura en los seccionadores 
de doble apertura fueron: corriente de cierre (2.42 A) y corriente de 
apertura (2. 71 A), cumpliendo con las tolerancias indicadas en las 
pruebas FAT y placa característica. 
• Mediante el método inductivo y gráfico se generalizó el 
comportamiento de los parámetros en cada equipo de patio de una 
Subestación Eléctrica en Alta y Extra-alta tensión, respecto a la 
temperatura y humedad relativa del medio ambiente. 
206 
VIl. RECOMENDACIONES 
• Realizar lineamientos en pruebas individuales en equipos inductivos 
(autotransformadores, transformadores, reactores, reactancia de 
neutro), para la puesta en servicio de una subestación eléctrica en 
Alta y Extra-Alta Tensión. 
• Realizar lineamientos en pruebas individuales en equipos del 
sistema de control, protección, medición, servicios auxiliares y 
telecomunicaciones, para la puesta en servicio de una subestación 
eléctrica en Alta y Extra-Alta Tensión. 
• Realizar lineamientos en pruebas funcionales en equipos del sistema 
de control, protección, medición, servicios auxiliares y 
telecomunicaciones, para la puesta en servicio de una subestación 
eléctrica en Alta y Extra-Alta Tensión. 
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11. CONTENIDO DEL RESUMEN 
• Resumen 
El presente trabajo de investigación titulado 11lineamientos en pruebas individuales de 
equipos de patio, para la puesta en servicio de una subestación de energía en alta y extra-
alta Tensión", tiene por finalidad brindar lineamientos sobre las clases de equipos, 
especificaciones técnicas, conexiones eléctricas y pruebas individuales (SAT) aplicadas a cada 
uno de los equipos de patio que conforman una Subestación de Energía en Alta y Extra-Alta 
Tensión, equipos tales como: Interruptores de Potencia, Seccionadores, Transformador de 
Tensión, Transformador de Corriente y Pararrayos. Con esto se facilitará el acceso de 
información de las normas internacionales (ANSI, lEC, IEEE), ya que el acceso a estas normas 
es limitado debido al elevado precio y carácter confidencial de las empresas del sector 
eléctrico. Se tomaron como muestra los equipos instalados en la Subestación Chimbote 
Nueva 500/220 kV, los cuales fueron sometidos a pruebas en sitio bajo diferentes 
condiciones de temperatura y humedad relativa, de esta manera se analizaron el 
comportamiento de los valores obtenidos respecto a estas variables. La prueba en común 
que tienen todos los equipos indicados es la medición de resistencia de aislamiento, en la 
cual se obtuvieron los siguientes valores mínimos: interruptor (161.7 GO), seccionador 
semipantógrafo (137.3 GO), seccionador de doble apertura (281.7 GO), transformador de 
corriente (20.3 GO), transformador de tensión {14.4 GO) y pararrayo {182.3 GO), esta prueba 
al igual que las demás pruebas que forman parte del presente informe, cumplen con las 
normas internacionales antes mencionadas, garantizando que los equipos se encuentran 
aptos para la puesta en servicio de una Subestación de Energía de Alta y Extra-Alta Tensión. 
• Abstract 
This research paper entítled "Guídelines in individual tests yard equipment, for the putting in 
service of a substation of energy in high and extra-high tension", has for purpose offer 
guidelines on the classes of equipment, technical specifications, electrical connections and 
individual tests {SAT) applied to each of the equipment of court who shape a Substation of 
Energy in High and Extra-high Tension, such equipment as: Switches of Power, Disconnectors, 
Voltage Transformer, Current Transformer and Arrester. With this information access of 
international standards (ANSI, lEC, IEEE), since the access to these procedure is limited due to 
the high price and confidential character of the companies of the electrical sector. They took 
as it shows the installed teams in the Chimbote Nueva 500/220 kV substation, which were 
subjected to proofs in different low place conditions of temperature and relative humidity, of 
this way analyzed the behavior of the values obtained with regard to these variables. The test 
in common with all the teams indicated is the measurement of insulation resistance, in which 
the following mínimum values were obtained: switch (161.7 GO), semi pantograph disconnect 
(137.3 GO), double-break disconnect (281.7 GO), current transformer (20.3 GO), voltage 
transformer (14.4 GO) and arrester (182.3 GO), this test Jike the other tests that are part of 
this report, comply with the international standards mentioned above, ensuring that the 
equipment ís are suitable for the commissioning of Substation Energy High and Extra - High 
Voltage. 
• Planteamiento del problema. 
¿Cómo garantizamos que los equipos de patio se encuentren aptos, para la puesta en 
servicio de una subestación de energía en alta y extra-alta? 
• Objetivos. 
Objetivo General: 
Presentar los lineamientos en pruebas individuales de equipos de patio, para la puesta en 
servicio de una subestación de energía en alta y extra-alta tensión. 
Objetivo Específicos: 
Presentar a detalle las características y pruebas individuales (SAT} realizadas a cada equipo 
de patio de alta y extra-alta tensión (interruptor, seccionador, transformador de corriente, 
transformador de tensión y pararrayos). 
Presentar instructivo de puntos de conexión para la realizar las pruebas individuales (SAn 
en cada equipo de patio de alta y extra-alta tensión. 
Determinar y cuantificar los valores de las variables que influyen en los resultados de las 
pruebas individuales de equipos de patio realizados en campo. 
Analizar e interpretar los resultados obtenidos y citar recomendaciones a tener en cuenta, 
durante la realización de estas pruebas. 
Mediante el método inductivo y gráfico generalizar el comportamiento de los parámetros 
en cada equipo de patio de una Subestación Eléctrica en Alta y Extra-alta tensión, respecto 
a la temperatura y humedad relativa del medio ambiente. 
• Hipótesis. 
Siguiendo los lineamientos en las pruebas individuales de equipos de patio, garantizamos 
que los resultados obtenidos serán satisfactorios; cumpliendo con lo requerido en las 
normas internacionales (ANSI, IEEE, lEC}, por lo tanto los equipos estarán aptos para la 
puesta en servicio de una subestación de energía en alta y extra-alta tensión. 
• Breve referenda al marco teórico 
Se presentan las características técnicas y las pruebas individuales (SAT) realizadas a cada 
equipo de patio de patio de alta y extra-alta tensión {interruptor, seccionador, 
transformador de corriente, transformador de tensión y pararrayos). 
• Conclusiones 
Se presentó las características, puntos de conexión de las pruebas individuales (SAT) 
realizadas a cada equipo de patio de alta y extra-alta tensión (interruptor, seccionador, 
transformador de corriente, transformador de tensión y pararrayos). 
Se determinó y cuantificó los valores de las variables que influyeron en los resultados de las 
pruebas individuales de equipos de patio realizados en campo. 
Los valores mínimos obtenidos en la medición de resistencia de aislamiento fueron: en 
interruptores de potencia en SF6 (161.7 GO), seccionadores Semipantógrafo (137.3 GO), 
seccionadores de doble apertura o rotación central (281.7 GO) y pararrayos de óxido de 
zinc (182.3 GO); dichos valores son mayores iguales a 100 GO por lo tanto cumplen con lo 
indicado en la norma internacional ANSI/NETA ATS - 2009 Tabla 100.1. Por otra parte, los 
valores mínimos obtenidos en la medición de resistencia de aislamiento de alta a masa en 
transformadores de corriente y transformadores de tensión fueron 20.3 GO y 14.4 GO, 
respectivamente. Dichos valores son mayores iguales a 5.0 GO por lo tanto cumplen con lo 
indicado en la norma internacional ANSI/NETA ATS- 2009 Tabla 100.5. Adicionalmente, los 
valores mínimos obtenidos en la medición de resistencia de aislamiento de baja a masa y 
entre bornes de los núcleos secundarios en transformadores de corriente y 
transformadores de tensión fueron 194.1 GO y 36.6 GO, respectivamente. Dichos valores 
son mayores iguales a 100 MO por lo tanto cumplen con lo indicado en la norma 
internacional ANSI/NETA ATS- 2009 Tabla 100.5. 
Los valores máximos obtenidos en la medición de resistencia de contactos fueron: en el 
polo completo del interruptor (58.8 ~O), en las cámaras del interruptor (29.1 ~), 
seccionadores Semipantógrafo (119.6 ~) y seccionadores de doble apertura (104.8 ~). 
Dichos valores tienen un desviación no mayor al 20% con respecto al valor obtenido en las 
pruebas FAT por lo tanto cumplen con lo indicado en la cláusula 7.3, lEC 62271-100. 
Los valores máximos obtenidos en la medición de factor de potencia, tangente delta, factor 
disipación o pérdidas fueron: en interruptores (0.456%), en transformadores de corriente 
(0.361%), en transformadores de tensión (0.198%) y pararrayos (175.2 pF). Dichos valores 
son menores o iguales a 0.5% y la capacitancia Cp varía menor al ± 5% del valor de las 
pruebas FAT por lo tanto cumplen con lo indicado en la norma internacional lEC 60044-1. 
El valor mínimo obtenido en la medición de resistencia de devanados secundarios en los 
transformadores de corriente fueron: 2.63 O, guardando similitud con lo medido en las 
pruebas FAT (2.74 0), por lo tanto cumplen con lo indicado en la norma internacional lEC 
60044-1. 
El valor de punto de saturación mínimo obtenido en los núcleos de medida en 
transformadores de corriente fue 13.97 V y 2.49 mA, guardando similitud con lo medido en 
las pruebas FAT (15.50 V y 3.00 mA). El valor de punto de saturación mínimo obtenido en 
los núcleos de protección en transformadores de corriente fue 260.86 V y 23.92 mA, 
guardando similitud con lo medido en las pruebas FAT (258.62 V y 25.00mA). 
El valor máximo de error obtenido en la medición de relación de transformación en 
transformadores de corriente fue 0.01% para el núcleo de medida y 0.03% para su núcleo 
de protección, por lo tanto cumple con lo indicado en la norma internacional lEC 60044-1; 
tablas 11, 12 y 13 para núcleos de medida; y 14 y 15 para núcleos de protección. Mientras 
que el valor máximo de error obtenido en la medición de relación de transformación en 
transformadores tensión fue 0.20% para el núcleo de protección y medida, por lo tanto 
cumple con lo indicado en la norma internacional lEC 61869-5; tabla 501 para núcleos de 
medida; y tabla 502 para núcleos de protección. 
Los valores máximos obtenidos en la medición de tiempo de operación fueron: operación 
de cierre en interruptores de 55.5 ms, en la operación de apertura en interruptores de 19.5 
ms, en la operación cierre-apertura de 120.2 ms, en la operación cierre-apertura-cierre de 
355.7 ms, en la operación de cierre en seccionadores Semipantógrafo de 9.73 s, en la 
operación de apertura en seccionadores Semipantógrafo de 9.50 s, en la operación de 
cierre en seccionadores de doble apertura de 9.93 s y en la operación de apertura en 
seccionadores de doble apertura de 9.49 s, cumpliendo con las tolerancias indicadas en las 
pruebas FATy placa característica. 
Los valores máximos obtenidos en la medición de corriente de consumo en las bobinas y 
motor en interruptores de potencia fueron: corriente de cierre (5.50 A), corriente de 
apertura {5.70 A), corriente de arranque (19.00 A) y corriente constante (5.92 A); mientras 
que en el caso de los seccionadores Semipantógrafo fueron: corriente de cierre (2.50 A) y 
corriente de apertura (2.58 A); y en los seccionadores de doble apertura fueron: corriente 
de cierre (2.42 A) y corriente de apertura (2. 71 A), todas estas cumplen con las tolerancias 
indicadas en las pruebas FAT y placa característica. 
Mediante el método inductivo y gráfico se generalizó el comportamiento de los parámetros 
en cada equipo de patio de una Subestación Eléctrica en Alta y Extra-alta tensión, respecto 
a la temperatura y humedad relativa del medio ambiente. 
• Recomendadones. 
Realizar lineamientos en pruebas individuales en equipos inductivos (autotransformadores, 
transformadores, reactores, reactancia de neutro), para la puesta en servicio de una 
subestación eléctrica en Alta y Extra-Alta Tensión. 
Realizar lineamientos en pruebas individuales en equipos del sistema de control, 
protección, medición, servicios auxiliares y telecomunicaciones, para la puesta en servicio 
de una subestación eléctrica en Alta y Extra-Alta Tensión. 
Realizar lineamientos en pruebas funcionales en equipos del sistema de control, 
protección, medición, servicios auxiliares y telecomunicaciones, para la puesta en servicio 
de una subastación eléctrica en Alta y Extra-Alta Tensión. 
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